9. ANEXOS
9.1 ANEXO 1: ACTAS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
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9.2 ANEXO 2: INFORME DE ENSAYO N° 254565
[image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
[image: ][image: ]
9.3 ANEXO 3: INFORME DE ENSAYO N° 254566
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9.4 ANEXO 4: INFORME DE ENSAYO N° 254567
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HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunion de inicio

Lo actividad de inspeccion ambiental se Inicié con una reunién de inicio donde participaron representantes de fa empresa y el
equipo fiscalizador, aportunidad en que se comunicé el motivo de fa actividad, los instrumentos de gestién ambiental que reguian la
Instatacion, =l programa de la actividad, los medios 3 utilzar y los sectores de inspeccién.

En la reunion de inicio. participaron los Sres. José Miguel Huanca Mamani, Coordinadar Ambienta! de (2 1. Municipalidad de Putre,
José Quinchel Ihafiez, Encargada Medioambiental de la Municipaiidad, y Leonel Terdn, Encargado de la Planta de Tratamiento,
Posteriorments, se sumé el Sr. José Angulo Yucra, Encargado de Obras de Mantencion de fa Municipalidad.

Inspeccién Planta de Tratamiento

La PTAS se ubica en Ia periferia del poblado de Parinacota a un costado de la Ruta A-93, Km 4. Se constatd que la planta no estd
funcionando sin 2mbargo presenta un caudal de entrada y salida de aguas servidas el cual ser muestreado manualmente por 24
horas @ partir del momento de inspeccion tanto en su afiuente (UTM 471598 7987433) como en su efluente (UTM 471578,
7987424) segiin 1 norma DS 90/2001, y por una vez a término de ese lapso segn I3 norma NCh 1.333. Bl muestreo quedd 3
cargo del técnico del laboratorio *Hidrolab”, Sr. Nicolss Felipe Fiores Saavedre.

La cAmara de digestién bacteriana, €l aireador y ol estanque de cloracidn de la planta se encuentran ai (nterior de una Caseta de
7,2 mde largo y 2,8 m de ancho (20,2 m2) con muros sélidos recubiertos can empaste de color gris y techo y puerta de zinc (en el
poblado fos muros son de color blanco y las pusrtas de madera). Fuera de esa caseta, a una distoncia de 3,3 m, se ubica &l
estanque de acumulacién, donde se constats contenida de aguas servidas y materia fecal. A continuacién, se encuentra e
separador de lodos, lleno del mismo material, el cual se ubica unido a fa caseta y aporte caudal a fa cémara de digestion. Segin lo
informado por el Sr. Terdn, el estanque de acumulacién colecta las aguas servidas de I escuela y de unas 10 viviendas del
poblado, siendo en total 0s usuarios de |a planta ocho habitantes permanentes, cinco alumnos de fa escuela, un profesor y una
auxifar, més turistas o poblacién fotante no cuantificados. Aparte, también se constatd la construccién de un aporte adicional
(camara y tubsria) al separador de lodos de la planta ef cual colectard, segin el Sr. Terén, las aguas servidas de un bafio pibiico
que él administra

£ Sr. Terén inform que fa planta no funciona hace un aic debido 3 que el motor del aireadar se quemé producto de los camblos
de voltaje ocasionados por el clima imperante. También informd que fas bactenias encargadas de fa digestion estén muertas
producto de lo mismo. En cuanto a I cloracién, informo que & sigue agregando las pastillas de cloro en ef estanque de cloracidn,
pero manifests sus reparos respecto de la efectividad de este proceso en consideracién  que el caudal de la planta seria bajo ¥ por
ende los pastilias no sicanzarian a disolverse.

£ Sv. Angulo Informé que 5810 una vez se efectud retiro de lodos, hecho ocurrido hace dos aos. Agreg que el anterior Encargadio
Medioambiental de ia Municipalidad, Sr. Francisco Rojas, le instruyé retirar el lodo y depositarto en un recipiente plastico cubierto
con cal viva para st uso posterior como abono, De hecho, 2ledafio a la planta se constatd (3 presencia de un tambor pidstico de
color verde ascura de 77 cm de alto y 50 cm de didmetro sin tapa con contenido de liquido negruzeo y materia slida, ademds de
una botella pléstica en su Interior, que correspande af lodo retirade segin ef Sr. Anguic.

Constltado acerca de la mantencién de fa planta, el Sr. Angulo informé que no contaba con registro de mantencin, Sin embargo,
menciont recordar que I3 Gitima vez que la plant fue reparada se debid a un desperfecto del soplador producto de failes de
‘energia, hecho ocurrido hace dos afios.

Respecto  la generacién, trasiado y disposicién e residuos peligrosos, el Sr. Angula declard no contar con esa informacion.
Consultado sobre la capacitacian del personal @ cargo de la-mantencion y operacian de la plants, e Sr. Angulo informd que slo el
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S Teran habia sida capacitado, pero que o cantaba con registras de la actividad.

En cuanto af programa de monitoreo semestral de los parametros DBOS, S y colformes fecales del agua vertida en fa laguna, e
Sr. Angul declart no contar con esa informacién.

Inspeccién visual del bofedal v laguna

A continuacién, se efectud una inspeccibn visual del lugar donde es descargada directamente el agua que sale de la planta. EI punto
e efluente de la planta (salida de una caferla de metal) se ubica 2 13,6 m de distancia de la caseta (UTM 471578 7987424) y
descarga directamente en un canal del bofedal de Parinacota que tributa en una laguna ubicada a 37 m de distancia de ese punto
(UTM 471555 7987457). En esta iitima, se observaron cuatro ejemplares de tagua gigante (Fulica gigantes), uno e los cuales
presentaba una cojera de su pata izquierda, y un ejemplar de gaviota andina (Larus seranus), ambas especies clasificadas en
estado Vulnerable, ademas de botellas pidsticas, bolsas plésticas y latas de aluminio. También se observaran peces del géners
Trichomycterus (bagres) que no fueron identificados 3 nivel especifico.
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9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Descripcién

Hacer entraga del permiso amblental sectorial del Art. N° 91 del RSEIA vigente  a fecha de calificacién ambiental dei
proyects,

2 | Hacer entrega de Ia documentacién que acredite que el retiro de lodos ha sido eectuado cada dos afios,

Hacer entregs de la documentacién que acredite que las aguss servidas fueron tratadas y descargadas cumplienda con
norma NCh 1.333 (adjuntando certificacion del faboratorio).

Hacer entrega del Programa de Monitoreo que haya cantado con = apoyo técnico del Servicio de Salud del Ambienta de Acs|
# | Parinacota, junto con la documentacién de respaldo que acredite e buen funcionamiento de le pianta de tratamisnto
(adjuntando certificacion del faboratorio)

Hiacer entrega del registro de monitoreo semestral de 1os pardmetros DBOS, 55 y collformes fecales del agua verida an fa
aguna, Junto con la documentacidn de respaldo que acredite que i sistema funciona a conformidad (adjantands certficasin
det laboratorio),

Hacer entrega de la némina (nombre y RUT) y fecha de capacitacion del persanal que ha sido asignada 2 125 1abores de
© | operacién y mantencién de fa planta (personal e CONAF, del Municipio y residentes del pablado), junto con el meteria) de
estudlo empleado o entregado por ia empresa proveedora (Platt & Cia. Consultores del Medio Ambients) en Io actividad,

Hecer entrega del registro de Generacion, traslado y disposicion final de 05 residuos generados en fas mantends
planta de tratamiento, en particular los residuos peligrosos.

es de la
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ades de Inspeccion

|Ambiental)
Nombre (Nombre, Apaliidos) 6rgano Firma
José Luis Urrutia Oliva. CONAF N\ .
\L'I
&
Juan Pablo Gémez Reyes conar
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Nombre (Nombre, Apeliidos) Organismo. Correo electronico Teiéfono Firma

José Miguel Huanca Mamani |1, Municipalidad de Putre | huanca Ingenlero@gmail.com | 96700982
José Quinchet Tbdfez 1. Municipalidad de Putre 5 0 g

10 Quuscke @ | TAl7282%
Leonel Terdn
José Angulo Yucra L. Municipalidad de Putre. Awboto. JOTA ©

sty /
Nicolss Felipe Flores Saavedra | Laboratorio *Hidrolab” nico.floress@hotmail.ci 56128970 /
i O

- S . ‘

12.1 €l Encargado o
Responsable de la Actividad,
Proyecto o Fuente Fiscalizada
recepcions copia del Acta:

st_X__No,

12. RECEPCION DEL ACTA

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indigue el motivo:
Ausencia del Encargado, Negacién de Recepcidr

Constancia en caso de Negacion (Detaiiar ias circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

< AL DU SGUENT

Ciqr3(es)

enNEGRS
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccion: 1.2 Hora de inicio: 1.3 Hora de término:

19 de marza de 2015, 09:00 10:00

1.4 Identificacion de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada: | 1.5 Fase de Ia actividad, proyects o fuente

“Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas Poblado de call %

Parinacota” peracién.

1.6 Ubicacién de Ia actividad, proyecto o fuente fiscalizada -
| Poblado de Parinacota, comuna de Putre, provincia de Parinacota, regién de Arica y Parinacots J
|17 Titular de 12 actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Domicilio: |
| tustre Municipalidad de putre José Miguel Carrara N° 350,
[RUT o RUN: [retétono: Correa electronico: |
69250800-9 pss-2594709 alcaide@imputre.cl

1.8 Representant Legal de a actividad, proyecta o faente Domicie: 1

h i José Miguel Carrera N° 350,
Angelo Alejandro Carrasco Arias

[run: eléfono: Correo electranico: 1
10.196.668-2 562594709 |scscemimpuire.c

|1.9 Encargado o Responsable de ta actividad, proyecto o fuente | Damicilior
fiscalizada durante la Inspeccién:

José Miguel Huanca Mamani

|
11056 Miguel Carrera N° 350.

[reléfono: Correo electrénico:
ps700982 huanca.ingeniero@gmail.com
110 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspeccion Ambiental:
st No.

Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerna de Chife
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MATERIA ESPECIFICA OBJETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL

Los materias especificas abjeto de fa Inspeccion ambiental fueron
Manejo de residuos,

- Pérdida o alterackon def habitat pora a fauna.

- Afectacion de la vegetacion,

- Intervencion o afectacion de cursos de agua:

Afectacion del paisaje.
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4, INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Los instrumentos e gestion ambiental que regulan I3 actividad son:

- RCA N°203/2002, que califica favorablementz la DIA del Proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticss
Pobiad de Parinacota”

- DS N®90/2001, que establece norma de emision para la regulacian de contaminantes asociados 3 fas descargas de
residuos liquidos a aguas marinas y continentaies superficiales.
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5. OPOSICION AL INGRESO

En caso de existir oposicion al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las
circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realizacion de la inspeccion
amblental:

s1 NO__

5.2 Se solicito auxilio | En caso de requerirse auxilio de la fuerza publica y no poder contactarse con el
de Fuerza Pablica Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar fos fundamentos de la decision tomada por
para el Ingreso a la | el funcionario de la SMA:

Actividad Fiscalizada:

s wno.
(Solo SMA)

ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA INSPECCION AMBIENT)

6.1 Actividades de Inspeccién realizadas (Marque con x segin corresponda )

e Regiors = [ ——r
e i
Mediciones: _X__ R sentacion Encuestas o
rafica: Entrevistas:
[ e odiicacion o orden 8o nspecein Amventat =

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificacion en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existi6 colaboracion por parte de los fiscalizados: SIL_X__No.

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existi6 trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: st No.

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presents Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucion de las instalaciones
yout), estructura, procesos, etc.) y documentos sollcitados: SI_x__No.

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
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7. OBSERVACIONES

| encargado de la actividad, Sr; Jos Miguel Huanca Maman), y sus acompafiantes no pudieron participar de la inspeccion debido &
compromisos Institucionales, acordandose la entrega del presente Acta en el domicilio del titular ubicado en Putre una vez
terminada fa actividad
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8. MECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Inspeccién Planta de Tratamiento

Durante fa jornada concluyd el muestrea manual de 24 horas iniciado el dia anterior (18 de marzo) tanto en el aflvente (UTM
471595 7987433) como en =l efluente (UTM 471578 7987424) de la planta segdn fa norma DS 90/2001, y se ejecuts el muestreo |
Gnico det efluente segin la norma NCh 1.333, ambos a cargo del técnico del faboratorio "Hidrolab®, Sr. Nicolds Felipe Flores
Saavedra.

ion visual del bofedal v lagus

Se efectus una segunda inspeccion visual del bofedal y laguna dande es descargada el agus que sale de la planta. A Io largo del
curso de agua donde se ubica el efiuente de la plants (UTM 471578 7987424) se constatd que ai escarbar el suelo afiora un
sedimento de color negruzco que o se ohserva en otros canales contiguos del bofedal, Ademds, en ese lugar el agua presenta un
grado de turbidez que tampoco se observa en los cursos de agua contiguos del bofedal que confluyen y tributan en la misma
laguna. De hecho, existe otra vertiente localizada & una distancia de 24 m (UTM 471579 7987400) del efluente de a planta que
descarga en of mismo bofedal y no presenta dicho sedimento negro. Por ef contrario, of suelo en el punto de afloramiento es firme,
|y compacto y sus aguas, cristalinas. £n cuanto a ta flors afectada, se observa que en el canal de desagie de fa pianta fa vegetacion
|acustica esta cublerta por un tefido blanquecin en forma de barbas, lo que no ocurre en los otros cursos de 3gua Contiguos que,
|mutan en o misma taguna.

10 12 laguna y canales tributarios, donde desemboca 3 descarga de Ia plants, se constatd la presencia de peces del género Orestias,
| (corvinila) que no fueron igentificados a nivel especifico.
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10. FISCALIZADORES (comenzando e listado con el encargado de las actividades de Inspaccion

Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos) Organo | Firma

José Luis Urrutia Oliva

conar

Jusn Pablo Gamez Reyes

coNAF
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11. OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos) Organismo Correo electrnico Telétono ﬂrm}

el EER e s

12. RECEPCION DEL ACTA

12.1 €1 Encargado o |En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Responsable de ia Actividad, i
Bropacts 6 o Pt Ausencia del Encargado, Negacién de Recepcian
recepcion copia del Acta: | Constancia en caso de Negacién (Detalar las circunstancias y/o acontecimlentos ocurridos):

Se enNEGS A ConTrmunccayy F 4
BCTIUR A2 @ Ay 5y 1 9(3S,

s X_no
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INFORME DE MONITOREO
ac-o0s
N"DE INFORME 254565
EMPRESA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
LUGAR DE MUESTREO A definir
CIUDAD Arica
REGION T Regién de Tarapaci
TIPO DE CONDUCTO “Tuberia
MATRIZ Aguas Residuales
TIPO DE MEDICION Automitica
DIAMETRO 110 mm.
PUNTO DE MUESTREO Afluente
TEC. MUESTREADOR Sr. Edison Toledo

DESCRIPCION DE MONITOREO

Monitoreo compuesto de veinticuatro horas con medicién continua de pH ,

Temperatura cada dos horas
Recoleccidn, preservacion y transporte de muestras de acuerdo a Norma
Chilena 411/10.
EQUIPOS UTILIZADOS
Equipo Codigo
Muestreador Nicolas Flores
PH - Temperatura
Caudalimetro
RESUMEN DE RESULTADOS
Inicio de Ia medicion 183-159:00
Fin de la medicion 193-159:00
Duracién total () 0
RESUMEN DE MEDICIONES
‘media ‘minima mixima
pH 836 876 895
Temp. (°C) 821 650 96
LECTURA DE MEDIDOR
‘Medidor Final TOTAL
OBSERVACIONES
Temperatura de preservacion e la primera muestra: 4,7 °C
0
Fecha de Emisién de informe: 02:04-2015 /{)&—“)

Paula Fernandez M.
Ejecutivo Técnico
Laboratorio Hidrolab S.A.

Avenida Central N° 681 Quilicura, Santiago - Teléfono: 62 27566350
woww hidrolab.cl
254565 Pag.1de3
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EMPRESA:

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO
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Avenida Central N° 681 Quilicura, Santiago - Teléfono: 562 27566350
www.hidrolab.cl
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DETALLE DE MEDICIONES

EMPRESA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE N°DE INFORME 254565

TIPO DE CONDUCTO Tuberia

DIAMETRO 110 mm.

Tnicio de la medicion 183-15 9:00

Fin de la medicion 19:3-15 9:00
Hora Fecha Dia PH Temperatura Caudal
500 T8-mar miarcoles 8,76 520 0,00
11:00 18-mar miércoles 5,93 940 0,00
13:00 18-mar miércoles 8,89 9,60 0,00
15:00 18-mar miércoles 8,87 8,80 0,00
17:00 18-mar miéroles 8,85 8,50 0,00
19:00 18-mar miércoles 895 810 0,00
21:00 18-mar miércoles 8,84 830 0,00
23:00 18-mar miércoles 879 7,60 0,00
1:00 19-mar jueves 8,88 730 0,00
3:00 19-mar jueves 8,52 6,80 0,00
5:00 19-mar jueves 8,86 6,50 0,00
7:00 19-mar jueves 891 7,90 0,00
9:00 19-mar jueves 876 870 0,00

VALORES MEDIDOS 8386 821

Avenida Central N° 681 Quilicura, Santiago - Teléfono: 562 27566350

www hidrolab.cl

254565 Pag.3de3
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¥ Informe: 25456501

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Miraflores 178, piso 7, Santiagn de Chile, Santiagd, SANTIAGO
Proyecto:  Control Muestzas de Aguas Servidas

Identificacion Cliente: Afluente

Lugarde Muestreo:  Pasinacota

Direcci SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad / Region: Aica Decimoquinta Regidn
Punio de Muestreo:  Afluente
Matriz RlLes Tipo de Muestreo: CompuestaZd h
Término de Muestreo: 19-03-2015 09:35:00 Recepcién Laboratorio20-03-2015 03:56:03
Muestreado por: HIDROLAE 5.4 - St Ramén Lagas
Parimetro Unidades Resultados Fecha yHora  RefMétodo
Al
Condustividad usfem 1493 2303151808 SM-2510B(2)
Boro mgBL 0786 240215 1244 2313-25007(1)
Cloruros mgCIL 104 2302151757 2313-32089(1)
Cianuro Total mgCNAL <002 2703151812 2313-14007(1)
Fluoruro mgFlL 051 230315 17:55  SM-4110B(2)
Hitrato mgN-NO3L <020 2003150900 SM-4110B(2)
Nitiito mg-NO2IL <010 21031509:00  SM-4110B(Z)
Nitrggeno Kjeldahl mghL 607 240215 1551 2313-28008(1)
s unidad 7.65Q0,1°C) 002150905 2313-1085(1)
Fosfora Total mgPIL 123 2502151756 2313-15007(1)
Sulfato disuelto mg04L. 193 2303151805 SM-4110B(2)
Sulfuro mgSeL 02 2302150957 2313-17007(1)
Aluminio mgAIL 0,436 2402151234 231325007(1)
Aasénic mgAsL 0019 2502151540 2313-9006(1)
Cadmio mgCaL 0003 2402151355 2313-25007(1)
Cromo mgCuL. 0009 240215 1412 2313-25007(1)
Croma+6 mgCri6iL <0010 190305 16:10  2313-1106(1)
Cobre mgCul 0,100 240215 1406 2313-25007(1)
Hieo mgFell 0,706 240215 1418 2313-25007(1)
Metcurio mgHgL 0001 2302151012 2313-12006(1)
Manganesa mghinL 0051 240215 1436 2313:25007(1)
Malibdeno mghlolL <0005 240215 1441 2313-25007(1)
Mieuel mgifL 0008 240215 1444 2313-25007(1)
Plomo mgPhL 0019 240215 1453 2313-25007(1)
Selenio mgSel. <0005 2502151058 2313-30009(1)
Estafio mgSnL <0050 240215 14116 2313-25007(1)
Cine mgZall 0174 2402151359 2313-25007(1)
Hidrocarburos Voltiles mgL <010 002150908 23137007(1)
Pentactorofenct mgl <0010 202150934 231329007(1)
Tetracloroeteno mgL <0005 230215 1407 2313-20087(1)
Trictorometans mgL 0,009 230215 1407 2313-20007(1)
Tolueno mgL 0019 2502150923 231331007(1)
Kileno mgL <0005 2502150926 231331007(1)
Aceites y Grasas mgL 250 2302150931 2313-6007(1)
DBOS mgL 130 2002150910 2313-505(1)

Resultadosvalidos inicamente para Ia muestra analizada.

Prohihida foda repro duccion parcial o total de este informe sin autorizacion del laboratorio

HIDROLAB se encuentra b s Aevoditciones INN LE 214-LE 215; ds cuerdoa NCR-ISO 17025 OF2005
5 et 61, Qulicur Sentiogo - oo 27566350 F: 27566351 - ww il 1

25456501
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Indice de fenol mgl 0,517 23-03-1509:53  2313-190f01(1)

Hidrocatburos fijos ngl <0 003151435 2313-6087(1)

Hidrocarburostotales ngl R ORI 1436 231370B7(1)

Detergenes anifricos MgSAAMIL 1,58 203150906 2313-27098(1)

Poder Espumogeno i < WAOFIS09:08  231321087(1)

Selidos sedimentzbles i 02 WAFIS09:04  2313-40B5(1)

Selidos suspendidos totales gl 920 WOFIS09:05  23133085(1)
Notas:

(1) Normas Chilenas Oficilizadas see NCh 2313 - Residuos Industrales Liquidos.
(2)Standard Methods fo the Bxamination of Water and Wastewater 21 th Edition 2005
Bltiempo de dmacenaniento para l parimetro DBOS fue de 23:35 horas

/4

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 06-04-2015

$25656564GR113332%r

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se enctentra bgj ls Acreditciones INN LE 214 LE 215, de aenerdoa NCR-IS0 17025 OF 2005
£, Central 681, Quilizura Santingo - Telefono: 27566350 Fax: 271566351 - v lidrolab £1
25456501 1
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Informe de Ensayo (aC-041) "

N Informe; - 25456502 H |dr0|a b
Cliente: - SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE

Direccidn:  Miraflores 173, piso 7, Sanfiago de Chile, Santiagn, SANTIAGO

Proyects:  Control Muesras de AguasServidas

Identificacidn Cliente: Afluente

Lugarde Muestrep:  Parinacota

Direccidn: SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE

Ciudad /Regién:  AvicaDecimoguinta Regién

Punty de Muestrea:  Afluente

Matrz: RlLes Tipo de Muestrea: Puiual

Térming de Muestrea: 19-03-2015 09:35:00 Recepidn Laboratorio 20-03-2015 08:56:03
Muestreadopor:  HIDROLAB S.A.- St Ramén Lagos

Parimetry Unidades Resultados Fecha yHora  RefMétdo
And]
Coliformes Fecales NMP/100 ml 24EH 2003-1509:30  2313-22085(1)
Notas:

(1) Normas Chilenas Oficilizadas see NCh 2313 - Residuos Industrales Liquidos.
Temperatura ecepeitn de muesras bactericlGgicas 7,1°C
Bl tiempo entretoma de muesia yandliss s de 23:55 b, envases sin V225203

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 06-04-2015

564GR11333210

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se enctentra bgj ls Acreditciones INN LE 214 LE 215, de aenerdoa NCR-IS0 17025 OF 2005
£, Central 681, Quilizura Santingo - Telefono: 27566350 Fax: 271566351 - v lidrolab £1
25456502 1
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IHidrolab

INFORME DE MONITOREO

ac-ose
N°DE INFORME 254566

EMPRESA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
LUGAR DE MUESTREO Adefinir

CIUDAD Arica

REGION TRegidn de Tarapaci.

TIPO DE CONDUCTO Tuberia

MATRIZ Aguas Residuales

TIPO DEMEDICION Automitica

DIAMETRO 110 mm,

PUNTO DE MUESTREO Efluente

TEC. MUESTREADOR $r. Edison Toledo

DESCRIPCION DE MONITOREQ

Monitoreo compuesto de veinticuatro horas con medicion continua de pH.,
Temperatura y candal cada dos horas

Recoleccién, preservacion y transporte de muestras de acuerdoa Nomia
Chilena 411710

EQUIPOS UTILIZADOS
Equipo Codigo
Muestreador Nicolas Flores
PH-Temperatura  PHCH-60T
Candalimetro Micro Molinete
RESUMEN DE RESULTADOS
Inicio de la medicion 183-159:00
Fin de Ia medicion 19:3159:00
Duracion total (h) 24
VDD (m3) 15
RESUMEN DE MEDICIONES
‘media ‘minima maxima
pH 8,58 848 8.6
Temp. °C) 16,15 8,60 810
Caudal (Ls) 0,02 0,00 0,03
Caudal (m3h) 0.06 0.00 o011
LECTURA DE MEDIDOR
‘Medidor Tnicio Final
OBSERVACIONES

“Temperatura de preservacion de I primera miesira
0

Fecha de Emisién de informe: 02:04-2015 /\)ﬁ‘—b

Paula Fernandez M.
Ejecutivo Técnico
Laboratorio Hidrolab S.A.

Avenida Central N 681 Quilicurs, Santiago - Teléfono: 562 27566350
wwwhidrolab.cl
254566 Pag.1de3
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EMPRESA:

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO

(Lis)

Grafico Caudal (L/s)

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

0,00
_07014: #8

9:36 14:24 19:12

TIEMPO

‘ =4—Caudal

TEMPERATURA

Griafico Temperatura (°C)

9:36 14:24 19:12 0:00 4:48 9:36
HORA \ B Temperatura

pH

Grafico pH.

9,00

8,50

o e S o o (3

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50
4:48

9:36 14:24 19:12 0:00 4:48 9:36
HORA

¢ pH ] im. Min ‘o im. Max

Avenida Central N° 681 Quilicura, Santiago - Teléfono: 562 27566350
www.hidrolab.cl
254566

Pag.2de 3
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Bricrons

DETALLE DE MEDICIONES

EMPRESA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE N°DE INFORME 254566

TIPO DE CONDUCTO Tuberia

DIAMETRO 110 mm.

Tnicio de la medicion 183-15 9:00

Fin de la medicion 19:3-15 9:00
Hora Fecha Dia PH Temperatura Caudal
500 T8-mar miarcoles 8,57 10,00 0,03
11:00 18-mar miércoles 862 9,60 003
13:00 18-mar miércoles 8,51 10,40 0,02
15:00 18-mar miércoles 855 10,20 001
17:00 18-mar miéroles 8,63 9,50 0,02
19:00 18-mar miércoles 849 9,80 001
21:00 18-mar miércoles 8,62 9,30 0,03
23:00 18-mar miércoles 864 8,60 001
1:00 19-mar jueves 8,66 81,00 0,01
3:00 19-mar jueves 0,00
5:00 19-mar jueves 0,00
7:00 19-mar jueves 848 970 0,02
9:00 19-mar jueves 8,65 9,50 0,03

VALORES MEDIDOS 838 16,15 002

Avenida Central N° 681 Quilicura, Santiago - Teléfono: 562 27566350

www hidrolab.cl

254566 Pag. 3de3
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Informe de Ensayo (:C.041)
¥ Informe: - 25456601

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
Miraflores 178, piso 7, Santiagn de Chile, Santiagd, SANTIAGO
Proyecto:  Control Muestzas de Aguas Servidas

Identificacion Clien
Lugarde Muestreo:  Pasinacota

Efluente

Direcci SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE
Ciudad / Region: ica Decimoquinta Regidn
Punio de Muestreo:  Efluente
Matriz RlLes Tipo de Muestreo: CompuestaZd h
Término de Muestreo: 19-03-2015 09:15:00 Recepcién Laboratorio20-03-2015 03:56:03
Muestreado por: HIDROLAE 5.4 - St Ramén Lagas
Parimetro Unidades Resultados Fecha yHora  RefMétodo
Al
Condustividad usfem 1205 2303151808 SM-2510B(2)
Boro mgBL 0,609 240215 1244 2313-25007(1)
Cloruros mgCIL 778 2302151757 2313-32089(1)
Cianuro Total mgCNAL <002 2703151812 2313-14007(1)
Fluoruro mgFlL 056 230315 17:55  SM-4110B(2)
Hitrato mgN-NO3L <020 2003150900 SM-4110B(2)
Nitiito mg-NO2IL <010 21031509:00  SM-4110B(Z)
Nitrggeno Kjeldahl mghL 555 240215 1551 2313-28008(1)
s unidad 7.75@0,0°C) 002150905 2313-1085(1)
Fosfora Total mgPIL 343 2502151756 2313-15007(1)
Sulfato disuelto mg04L. 125 2303151805 SM-4110B(2)
Sulfuro mgSeL 06 2302150957 2313-17007(1)
Aluminio mgAIL 0191 2402151234 231325007(1)
Aasénic mgAsL <0001 2502151540 2313-9006(1)
Cadmio mgCaL <0001 2402151355 2313-25007(1)
Cromo mgCuL. 0011 240215 1412 2313-25007(1)
Croma+6 mgCri6iL <010 190305 16:10  2313-1106(1)
Cobre mgCul 0040 240215 1406 2313-25007(1)
Hieo mgFell 0473 240215 1418 2313-25007(1)
Metcurio mgHgL <0001 2302151012 2313-12006(1)
Manganesa mghinL 0043 240215 1436 2313:25007(1)
Malibdeno mghlolL <0005 240215 1441 2313-25007(1)
Mieuel mgifL 0012 240215 1444 2313-25007(1)
Plomo mgPhL <0p10 240215 1453 2313-25007(1)
Selenio mgSel. <005 2502151058 2313-30009(1)
Estafio mgSnL <0050 240215 14116 2313-25007(1)
Cine mgZall 0092 2402151359 2313-25007(1)
Hidrocarburos Voltiles mgL <010 002150908 23137007(1)
Pentactorofenct mgl <0010 202150934 231329007(1)
Tetracloroeteno mgL <0005 230215 1407 2313-20087(1)
Trictorometans mgL 0,009 230215 1407 2313-20007(1)
Tolueno mgL 0013 2502150923 231331007(1)
Kileno mgL <0005 2502150926 231331007(1)
Aceites y Grasas mgL 11,0 2302150931 2313-6007(1)
DBOS mgL 73 2002150910 2313-505(1)

Resultadosvalidos inicamente para Ia muestra analizada.

Prohihida foda repro duccion parcial o total de este informe sin autorizacion del laboratorio

HIDROLAB se encuentra b s Aevoditciones INN LE 214-LE 215; ds cuerdoa NCR-ISO 17025 OF2005
5 et 61, Qulicur Sentiogo - oo 27566350 F: 27566351 - ww il 1

254566.01
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Indice de fenol mgl 0,537 23-03-1509:53  2313-190f01(1)

Hidrocatburos fijos ngl <0 003151435 2313-6087(1)

Hidrocarburostotales ngl R ORI 1436 231370B7(1)

Detergenes anifricos MgSAAMIL 030 203150906 2313-27098(1)

Poder Espumogeno i < WAOFIS09:08  231321087(1)

Selidos sedimentzbles i al WAFIS09:04  2313-40B5(1)

Selidos suspendidos totales gl 530 WOFIS09:05  23133085(1)
Notas:

(1) Normas Chilenas Oficilizadas see NCh 2313 - Residuos Industrales Liquidos.
(2)Standard Methods fo the Bxamination of Water and Wastewater 21 th Edition 2005
Bltiempo de dmacenaniento para l parimetro DBOS fue de 23:55 horas

/4

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 06-04-2015

W25656864GR113322%r

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se enctentra bgj ls Acreditciones INN LE 214 LE 215, de aenerdoa NCR-IS0 17025 OF 2005
£, Central 681, Quilizura Santingo - Telefono: 27566350 Fax: 271566351 - v lidrolab £1
25456601 1
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Informe de Ensayo (aC-041) "

N Informe; - 25456602 H |dr0|a b
Cliente: - SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE

Direccidn:  Miraflores 173, piso 7, Sanfiago de Chile, Santiagn, SANTIAGO

Proyects:  Control Muesras de AguasServidas

Tientificacin Cliente: Bfuee

Lugarde Muestres:  Parinacota

Direccidn: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Ciudad /Regién:  AricaDesimoquinta Regitn

Punto de Muestres:  Efluente

Maniz: RlLes Tipo de Muestreo: Puniual

‘Témino de Muestrea: 19-03-2015 09:15:00 Recepeidn Laboratorio 20-03:2015 08:56:03
Muestreadopor:  HIDROLAB 5.4, -5t Ramén Lagos

Parimetry Unidades Resultados Fecha yHora  RefMétdo
And]
Coliformes Fecales NMP/100 ml S50E43 2003-1509:10  2313-22085(1)
Notas:

(1) Normas Chilenas Oficilizadas see NCh 2313 - Residuos Industrales Liquidos.
Temperatura ecepeitn de muesras bactericlGgicas 7,1°C
Bl tiempo entretoma de muesia yandlisis es e 23:55 b, envase conNa2$203

2

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 06-04-2015

§64GR11332210

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se enctentra bgj ls Acreditciones INN LE 214 LE 215, de aenerdoa NCR-IS0 17025 OF 2005
£, Central 681, Quilizura Santingo - Telefono: 27566350 Fax: 271566351 - v lidrolab £1
25456602 1
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N°DE INFORME
EMPRESA

LUGAR DE MUESTREO
CIUDAD

REGION

TIPO DE CONDUCTO
MATRIZ

TIPO DE MEDICION
DIAMETRO

PUNTO DE MUESTREO
TEC. MUESTREADOR

INFORME DE MONITOREO

(AC-056)

AIBHidrolab

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
A definir

Arica

IRegidn de Tarapaca

Tuberia

Aguas Residuales

Automdtica

110 mm.

Efluente

Sr. Edison Toledo

DESCRIPCION DE MONITOREO

EQUIPOS UTILIZADOS

RESUMEN DE RESULTADOS

Inicio de la medicién
Fin de la medicién

Duracion total (h)
VDD (m3)

RESUMEN DE MEDICIONES

LECTURA DE MEDIDOR

OBSERVACIONES

Monitoreo compuesto de veinticuatro horas con medicién continua de pH ,
Temperatura y caudal cada dos horas

Recoleccidn, preservacion y transporte de muestras de acuerdo a Norma
Chilena 411/10.

Equipo Codigo
Muestreador Nicolas Flores
pH - Temperatura PHCH-60T
Caudalimetro Micro Molinete
18-3-15 9:00
19-3-15 9:00
24
15
media minima maxima
pH 8,58 848 8,66
Temp. (°C) 16,15 8,60 81,0
Caudal (L/s) 0,02 0,00 0,03
Caudal (m3/h) 0,06 0,00 0,11
Medidor Inicio Final TOTAL

Temperatura de preservacion de la primera muestra: 4,5°C

0

Fecha de Emisidn de informe:

02-04-2015

DS

Paula Fernandez M.
Ejecutivo Técnico
Laboratorio Hidrolab S.A.

Avenida Central N° 681 Quilicura, Santiago - Teléfono: 562 27566350

www.hidrolab.cl

254567 Pag.1de3
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EMPRESA:

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO

(Lis)

Grafico Caudal (L/s)
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_07014: #8
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‘ =4—Caudal
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Griafico Temperatura (°C)
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¢ pH ] im. Min ‘o im. Max

Avenida Central N° 681 Quilicura, Santiago - Teléfono: 562 27566350
www.hidrolab.cl
254567

Pag.2de 3
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Bricrons

DETALLE DE MEDICIONES

EMPRESA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE N°DE INFORME 254567

TIPO DE CONDUCTO Tuberia

DIAMETRO 110 mm.

Tnicio de la medicion 183-15 9:00

Fin de la medicion 19:3-15 9:00
Hora Fecha Dia PH Temperatura Caudal
500 T8-mar miarcoles 8,57 10,00 0,03
11:00 18-mar miércoles 862 9,60 003
13:00 18-mar miércoles 8,51 10,40 0,02
15:00 18-mar miércoles 855 10,20 001
17:00 18-mar miéroles 8,63 9,50 0,02
19:00 18-mar miércoles 849 9,80 001
21:00 18-mar miércoles 8,62 9,30 0,03
23:00 18-mar miércoles 864 8,60 001
1:00 19-mar jueves 8,66 81,00 0,01
3:00 19-mar jueves 0,00
5:00 19-mar jueves 0,00
7:00 19-mar jueves 848 970 0,02
9:00 19-mar jueves 8,65 9,50 0,03

VALORES MEDIDOS 838 16,15 002

Avenida Central N° 681 Quilicura, Santiago - Teléfono: 562 27566350

www hidrolab.cl

254567 Pag.3de3
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Informe
I Informe:

Proyecto:  Control Bussiras de Aguas Servidas
Identificacion Cliente: Efluente

Lugarde Muestreo:  Patinacota

Direcci by begprtina N°2924
Ciudad / Region: ica Decimoquinta Regidn

de Ensayo (:C041)
25456701

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Miraflores 175, pisa 7, Santiagn de Chile, Santiago, SANTIAGO

Punio de Muestreo:  Efluente

Matriz

Aguas servidas

Término de Muestreo: 19-03-2015 10:00:00

Muestreado por:

HIDROLAE 5.4 - St Ramén Lagas

BHidroia

Tipo de Muestreo: CompuestaZd h

Analisis segin Norma Chilena 1333-1978 para Agua de Riego

Recepcién Laboratorio20-03-2015 03:56:03

Parimetro Unidades Limite Resultados Fecha yHora  RefMétodo
Norma Analisis

Cloruros mgClL 200 759 2303151750 SML4110BQ)
Cianuro Total mgCNAL 02 <002 2703151806 SML4500-CQ)
Fluoruro mgFIL 100 0356 2303151755 SML4110B@)
s unidad 5590 725@01°C) 03150005  SM-A500 HQ@)
Sulfat mgI04L. 250 125 2303151802 SML-4110BQ)
Plata mgagL 0 0056 240315 1446 SM3120BQ)
Aluminio mgAUL 500 0191 2403151233 SM3120BQ)
Aasénic mgAsL 010 0012 2503151542 SM3LLACE)
Bario mgBall 400 0023 2403151236 SM-3120BQ)
Besitio mgBell 010 <0,0002 2403151230 SM3120BQ)
Boro mgBL 075 0,609 2403151242 SM-3120 BZ)
Cadmio mgCaL 0010 <0001 2403151354 SM-3120 BZ)
Cobatto mgColl. 0050 <0005 2403151401 SM3120BQ)
Cromo mgCul. 010 0ot 2403151412 SM-3120 BZ)
Cabre mgCul e 0040 2403151405 SM-3120 BZ)
Hiemo mgFel 500 0473 2403151417 SM-3120 BZ)
Metcurio mgHgL 0001 <0001 2303151047 SM3112BQ)
Litio mgLil 250 0055 2403151424 SM3120BQ)
Manganeso mghinL e 0043 2403151430 SM-3120 BZ)
Molibdeno mghoL 0010 <0005 2403151438 SM-3120 BZ)
Micael mgifL 02 0012 240315 1444 SM.-3120 BZ)
Plomo mgPhiL 500 <0010 2403151450 SM-3120 BZ)
Selenio mgSel. 0020 <0005 2503151100 SM3114CE)
Venadio mgViL 010 <0008 2403151450 SM3120BQ)
Cine mgZoll 200 0092 2403151358 SM-3120 BZ)
Sodio Porcentual % Na 35,00 462 0104151028 N-1333G)

Notas:

(@) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 211h Edition 2005
(5) Requisitos de Calidad del Agua para Ricgo - NCh1333-1978

Resultadosvalidos inicamente para Ia muestra analizada.

Prohihida foda repro duccion parcial o total de este informe sin autorizacion del laboratorio

HIDROLAB se encuentra b s Aevoditciones INN LE 214-LE 215; ds cuerdoa NCR-ISO 17025 OF2005
5 et 61, Qulicur Sentiogo - oo 27566350 F: 27566351 - ww il 1

254567.01
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Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 06-04-2015

W256567646R113239 %

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se enctentra bgj ls Acreditciones INN LE 214 LE 215, de aenerdoa NCR-IS0 17025 OF 2005
£, Central 681, Quilizura Santingo - Telefono: 27566350 Fax: 271566351 - v lidrolab £1
25456701 1
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Informe de Ensayo (aC-041) "

N Informe:  254567-02 H|dr0.|_a_t_)
Cliente: - SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE

Direccidn:  Miraflores 173, piso 7, Sanfiago de Chile, Santiagn, SANTIAGO

Proyects:  Control Muesras de AguasServidas

Tientificcién Cliente: Bftuente

Lugarde Muestres:  Parinacota

Direcciin: A rgriinaN°2924

Ciudad /Regién:  AticaDecimoguinta Regitn

Punt deluestreo:  Efluente

Maniz: Aguas servidas Tipo de Muestreo: Puniual

Térming de Muestrea: 19-03-2015 10:00:00 RecepcidnLaboratorin20-03:2015 08:56:03
Muestreadopor:  HIDROLAB SA -5t RaminLagos

Analisis segin Norma Chilena 1333-1978 para Agua de Riego

Parimetry Unidades Limite Resultados Fecln yHora  RefMétodo
Norma Andl
Coliformes Fecales NMP/100 mL. 1000 23843 2003-1509:58  SM-9221E(2)
Notas:

(2)Standard Methods for the Bxamination of Water and Wastewater 21 Bdition 2005
Temperatura ecepeitn de muesras bactericlGgicas 7,1°C
Bl tiempo entretoma de muesia yandliss es e 23:58 b, envase conNa2$203

2

Ximena CuadrosM.
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 01-04-2015

#256567646R113239 %

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se enctentra bgj ls Acreditciones INN LE 214 LE 215, de aenerdoa NCR-IS0 17025 OF 2005
£, Central 681, Quilizura Santingo - Telefono: 27566350 Fax: 271566351 - v lidrolab £1
25456702 1
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Informe de Ensayo (aC-041) "

N Informe; - 25456703 H |dr0|a b
Cliente: - SUPERINTENDENCIADEL MEDIO AMBIENTE

Direccidn:  Miraflores 173, piso 7, Sanfiago de Chile, Santiagn, SANTIAGO

Proyects:  Control Muesras de AguasServidas

Tdentificacién Cliente: Effuente

Lugarde Muestres:  Parinacota

Direcciin: Ay ArgrtingN°2924

Ciudad /Regién:  AticaDecimoguinta Regitn

Punto de Muestrea:  Efluente

Matrz: Aguas servidas Tipo de Muestreo: Compuesta24 h
‘Término de Muestren: 19-03-2015 10:00:00 Recepeiin Laboratoria20-03-2015 03:56:03
Muestreadopor:  HIDROLAB 5.4, -5t Ramén Lagos

Parimetro Unidades Resultados FecnyHora  RefMétado
Anl
Nitrato mNNOSL 020 WAFS09:00  SM-4I10BQ)
Caltio mgCal, my 0104150935 SM:3120B()
Potasio mgKAL 21y 0104150924 SM:3120B()
Magesio mgMglL 168 3103152026 SM31208Q)
Sodio mgNalL 656 3103152029 SM31208Q)
Aledinidad mgCaCOIL 40 WAFS0932  SM2320BQ)
Conductividad ugert 1205 BOFI5 1808 SM2S10BQ)
Dureza Tefrica mgCaCOIL 138 104151029 SM2340(2)
RAS - 243 0104151030 1333
Selidos disueltostotales gl 858 NOFIS 1421 SM2S40CE)
Notas:

(2) Standard Methods for the Examination of Wter and Wastewates, 21 th Edition 2005,

-~

Ximem CuadrosMoya
Ejecutivo Técnica

TFecha Emisién Informe: 06-04-2015

w2545 67646R113239 %

Resultadosvilidos inicamente para In muestra analizada,
Prohibida toda repr duccidn parcial o total de este informe sin autorizacisn dellaboratori .

'HIDROLAB se enctentra bgj ls Acreditciones INN LE 214 LE 215, de aenerdoa NCR-IS0 17025 OF 2005
£, Central 681, Quilizura Santingo - Telefono: 27566350 Fax: 271566351 - v lidrolab £1
25456703 1
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ORD. ALCALDIAN® /2015.-

ANT.:
Ord N” 130- 2015 de la Superintendencia de Medio
[SUPERINTENDENCIA DL MEDIO AMBEENTE Ambiente,
XV ARICA Y PARINACOTA

Resolucién Exenta N° 0203/2002 de la Comision

06 ABR 2015 Regional del Medio Ambiente.

OFICINA DE PARTES : 3
RECIBIDO MAT.: Lo que indica.

Putre, 2 de abril de 2015

DE  :SR. DANIEL PAVEZ FAUNDEZ
ALCALDE (5)
1. MUNICIPAUIDAD DE PUTRE

A +SR. CHRISTIAN ROJO LOYOLA
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Junto con saludar cordialmente a usted. Adjunto documentos soficitados en el Acta de
Inspeccion Ambiental de la “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Parinacota” realizado por !
Fiscalizador de CONAF José Luis Urrutia Oliva y documentos que constatan que esta Municipalidad
ests tomando las medidas necesarias para regularizar esta situacion con la mayor brevedad
posible.

Sinotro particular, se despide atentamente de UD.

IEL PAVEZ FAUNDEZ
ALCALDE (5)

DPF/dpf.

Distribucion;

o Director de Administrador y Finanza.
« Aschivo.
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MEMORANDUM Ne 4 /2015

DE SR. JOSE MIGUEL HUANCA MAMANI
COORDINADOR AMBIENTAL |
RECIBIDO
A SR. ANGELO CARRASCO ARIAS

o

AALCALDE |. MUNICIPALIDAD DE PUTRE 07 ABR 2015 Q‘I

OFICINA DE PARTES
MUNICIPALIDAD DE PUTRE

En Putre 2 de abril de 2015
MATERIA:

Por intermedio del presente memordndum, vengo 3 informar sobre a situacion actual
de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Parinacota y la urgencia del mantenimiento de este
mismo.

Con fecha de 18 de marzo se realizo una fiscalizacion a la PTAS,, esta fiscalizacion la
realizo [a Superintendencia de Medio Ambiente conjuntamente con la Municipalidad de Putre,(ORD. N*
0069/2015) dando cumplimiento de |z Resolucion de Calificacion Ambiental, resolucion exenta
N°203/2002, donde se constataron fas siguientes irregularidades que deberia estar cumpliendo la
Municipalidad de Putre de acuerdo a la Resolucion de Calificacion Ambiental:

* La PTAS no se encuentra operativa desde hace 1 afio, debido a que el soplador se
encuentra malogrado.

* No hay registro del programa de monitoreo del mantenimiento y operacion de fa
PTAS.

 No hay registro del retiro y la disposicion de los lodos.

* No se han realizado los anlisis fisicos, quimicos y bioldgicos del agua servida de
Ia PTAS de acuerdo a la normativa NCh 1.333.

* La Municipalidad de Putre no cuenta con el Permiso Ambiental Sectorial vigente
del Art. N* 91 del RSEIA.

* Nose encuentra registro de la generacion, traslado y disposicion de los residuos

peligros usados en la mantencién de los equipos.
No se registran capacitaciones al operador de [a PTAS,

Esta Fiscalizacion de la Superintendencia de Medio Ambiente entrara a una etapa de
resolucion en donde la Municipalidad de Putre corre el riesgo de ser sancionado con una multa, Cabe
destacar que el 2008 la Comision Regional del Medio Ambiente (COREMA), realizo una fiscalizacién en
donde se detectaron que 1o se estaban reafizando las mantenciones y operaciones correspandientes, y,
ademas encontraron que no se estaban realizando los analisis de aguas servidas en la PTAS, lo que derivo
en una multa de 500 UTM.
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Por lo antes expuestos y en conformidad al informe adjunto que detalla fa inspect
realizada por el Coordinador Ambiental de la Municipalidad de Putre, vengo en solicitar 3 UD., coordinar
urgentemente el mantenimiento de la PTAS Parinacota dando cumplimiento a los compromisos
adquiridos por esta Municipalidad en I3 Resolucion de Calificacién Ambiental.

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.

/

JOSE MIGUEL HUANCA MAMANI
CCOORDINADOR AMBIENTAL

.
Disbcen
o et

o amhve
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REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE

DE SR. DANIEL PAVEZ FAUNDEZ
ALCALDE |, MUNICIPALIDAD DE PUTRE
Ak SR. RENE VIZA QUENAYA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION - FINANZAS

En Putre 2 de abril de 2015
MATERIA:

Por intermedio del presente memorandum, vengo a solicitar realizar los trimites
correspondientes para realizar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Parinacota. Esto con el motivo de dejar operativa Iz PTAS lo antes posible, ya que actuaimente a PTAS,
se encuentra sin mantenimiento hace dos afios y lo més preocupante aun es que la Moto-Soplador se
encuentra fuera de aperacion.

Cabe destacar que recientemente esta PTAS ha sido fiscalizada por la Superintendencia
de Medio Ambiente encontrando irregularidades, y en donde esta Municipalidad esté tomando las
medidas necesarias para regularizar esta situacién.

Lo que se requiere es principalmente contratar los servicios de la empresa Windwater
(empresa constructora de la PTAS Parinacota), para realizar el Mantenimiento completo de la Planta y
realizar el cambio del Moto-soplador.

in otro particular, se despide atentamente de Ud.

DPF/dpf.
Distribuciér
« Director de Administracién y Finanzas,
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REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE

MEMORANDUM N 201!

DE  : SR. JOSE ANGULO YUCRA
ENCARGADO DE OBRAS
A SR. DANIEL PAVEZ FAUNDEZ

ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE PUTRE (5)

En Putre 2 de abril de 2015
MATERIA:

Por intermedio del presente memorandum, vengo a informar sobre las obras que se han
realizado en Is Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Parinacota.

Fecha | Actividad Detalle de fa obra

Marzo | Retiro de lodos Se realizé un retiro de lodos de |a camara anterior al sistema y

2014 un retiro de lodos de los contenedores del sistema de
tratamiento.
Estos fueron colocados en un contenedor con cal, para su
posterior secado.

Sin otro particular, s despide atentamente de 7/

JOSE ANGULO YUCRA
ENCARGADO DE OBRAS
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ANEXO 8. “Sistema de Gestion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas”.
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Sistema de Informacién de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas de Parinacota.

La informacion generada por,el sistema de gestion de la planta, se encuehtra
dividida en tres tipos de mtormaqbn

sy
Primero: Tabla de Prueba'de Sedimentacion.

De acuerdo al Manual de Operaciones adjunto en el ANEXO 1 del presente
informe, la prueba tomara 30 minutos, en la cual se ingresaran los valores de
volumen de lodos en un recipiente de un litro,

Para esta prueba se suglere una frecuencia de 4 veces al afio, los meses fueron
indicades e® el punto 9 del informe “Calendario de Actividades”.

Tabla 1. Prueba de Sedimentacion

Tiempo [min] Porcentaje de Volumen | Porcentaje de volumen
mayor al 50%

Fuente: Elaboracién Propia

Los resultados seran graficados en una curva de comportamiento /%de volumen.
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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccion: 1.2 Hora de inicio: 1.3 Hora de término:
18 de marzo de 2015. 09:30 11:30
1.4 Identificacion de fa actividad, proyecto o fuente fiscalizada: | 1.5 Fase de a actividad, proyecto o fuente
Planta de Tratamiento de Aguas Servidss Domésticas Poblado de s
Parinacota’. peracion.

L6 Ubicacion de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada
Poblado de Parinacota, comuna de Putre, provincia d Parinacota, regién de Arica y Parinacota

1.7 Titular de fa actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Domicilio:
ustre Municipalidad de Putre- José Miguel Carrers e 350,
RUT o RUN: retéfono: Correo electrénico:
so250800-9 pss-2594709 sicade@imputre <!

s = T

1.8 Representante Legal de Ia actividad, proyecto o fuente [oomicito:

fiscalizada:

José Migusl Carrera N° 350,
Angelo Alejandro Carrasco Arias

[ron retatans: [Corres siectronica:
10196.6652 bss 2584709 |acalde@imputre.c
i

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente | Domicilior

fiscalizada durante la Inspeccion: st Miguel Carrera 1 350,
José Miguel Huanca Mamani

RUN: Tetétono: Correa electrénico:
17.368.040-6 Be700982 huanca.ingentero@gmail.com

1.10 Encargado o Responsable de Ia actividad fiscalizada participa en Ia Inspeccion Ambiental:
SL_X__No.

‘Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Mirafiores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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Segundo: Check List para Mantencién de la Planta.

El Check List de la planta, se realiza una vez al afio, para verificar todas las
operaciones unitarias de la Planta, ademés del sistema eléctrico e instalaciones
anexas, el objetivo es obtener informacion del funcionamiento global de Ia planta y
comparar el funcionamiento de ésta con las instrucciones del manual y otras
revisiones técnicas que se han realizado ¢on anterioridad (ANEXO 1y ANEXO 4).

Los profesionales a cargo de la inspeccion pueden ser solicitados a la unidad de
planificacién, obrag o medio ambiente de fa Municipalidad de Putre

Tabla 2. Mantencién de Planta de Tratamiento

1. Pretratamiento

Unidad Observaciones
Estanque Puimén

Camara Separadora de Aceites y
Grasas g

2. Reactor Biologico tipo Aerébico. Lodos Activados
Decantador Primario

Gamara _ de  aireacion  Lecho
Suspendido |
Digestor de Lodos

3. Clarificador y Desinfeccion
Clarificador

Retorno de Lodos

Vertedero FRP

Skimer o Desnatadora

Cafes Cloradas

4. Lineas de Aire y Agua
[Tiberias
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Véivula de Compuertas

Valvulas de Bola

5. Molosoplador

Vélvula de Alivio

Camara de Aceite

Filtros de Aire

Vibraciones

Fijaciones y Anciaje

Temperatura

Motores

Sistema de Conlrol y fuerzas

Tablero 3

Botoneras y luces

Interruptores Magnéticos

Relay Térmico Motor/Sopiador

Estado de Automaticos control

Estado de Automaticos fuerza

Estado de Conexiones

Estado Lineas de Fuerza

Estado de Fusibles

Funcionamiento Automético

Funcionamiento Manual

Gonsumo Mofo/Soplador

Consumo Motores/bombas
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Programacion Relojes

Otros Aspectos

Presencia de espuma

[ Dermam: riors s
Gerrame de lodos X

Color def lodo

Presencia de Algas

Sélidos Flotantes

[ Color Agua salida cloracién

Otras Observaciones

Fuente: Manual de operationes e Inspecciones realizadas por WINDWATER

Ademés, d las revisiones de los puntos antes mencionados, se debera considerar
ofros puntos en caso de que el evaluador lo requiera. La informacién registrada
serd comparada a revisiones histéricas del proyecto, normativa aplicable y
descripcion del manual de operaciones o consulta a la empresa WINDWATER

Tercero: Tabla de Parametros del Efluente
Las mediciones del efluente de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, se
ejecutaran a través de laboratorios autorizados, en el caso de la ciudad de Arica,

se puede realizar a través del LIMZA de la Universidad de Tarapaca,

Los parametros principales en fa medicion, son los requeridos por fa resolucion de
calificacion ambiental del proyecto.
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Tabla 3. Parémetros del Efluente

Parametro NCH 1333 DS 90 Valor de la
- muestra

DBO5 [mg/l] S

SSTima/ll]

[NMP/1000mi] i 5

Coliformes ~ Fecales | |

Fuante: NCH 1333, DS 90, y Resolucién de Calificacién ambiental.

La comparacién de los valores de'la muestra seran comparados con las formas
NCH 1333 y el DS 90, en caso de encontrarse dentro de los valores requeridos
por estas, e considerara que la planta funciona correctamente, en caso de que
los pardmetros estén fuera de la norma se realizara el siguiente analisis:

Andiisis de Parémetros fuera de la norma

Parémetro Valor de la Observaciones
muestra
DBO5 [mgil] Sila DBOS es mayor al valor de
la norma, es posible que la
actividad  microbiana  esté
presentando  dificultades, Ias
condiciones de normalizacién
de la actividad microbiana,
pasan principalmente por las
unidades de aireacion
(actividad  aerdbica) y la
alimentacion de materia
organica presente en el lodo.

SST [mg/L] El exceso de SST en los lodos
activados puede obedecer a
una serie de factores, fales
como: la actividad microbiana, o
carga de materia organica
disuelta en los lodos activados.
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Coliformes Fecales | Las Colformes fecales son |
[NMP/1000mi] e |1 eiminadas principaimente en fa |
unidad de cloracion, donde a

4t través de la desinfeccion son |

St eliminados todos los |

microrganismos  patégenos,
entre ellos, las Coliformes. Al
encontrar presencia de estas,
se requiere una revision de la
unidad de cloracion.

Fuente: Eiaboracién Propia. Unidad de Planificacion

adeth
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3. MATERIA ESPECIFICA OBJETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL

Los materias especiicas abjeto de a Inspeccion ambiental fusron:
- Manejo de residuos
- pérdida o alteracién del habitat para le fauna.
- afectacion de la vegetacion.
- Intervencién o afectacion de cursos de 3gua.

- Afectacién del paisale.

Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerno de Chile
Miraflores 178, pise 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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4, INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

[ Los instrumentos de gestibn ambiental que regutan Is actividad son:

RCA N° 203/2002, que califica favorablemente a DIA del Proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Domésticas
Poblado de Parinacota’”

DS N° 90/2001, que establece norma de emisién para la reguiacién de contaminantes asociados 2 las descargas de
residuos liquidos 3 aguas marinas y continentales superficiales.

Superintendencia del Medio Ambiente - Goblerno de Chile
Miraflores 178, pisa 7, Santiago/www.sima.gob.cl
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5. OPOSICION AL INGRESO

5.1 Existié Oposicién | En caso de existir oposicion al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las.

al Ingreso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realizacion de la Inspeccién
ambiental:

st No__x__

[5.2 Se solicité auxilio | En caso de requerirse auxiio de la fuerza publica y no poder contactarse con el
de Fuerza Pablica Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decision tomada por
paraelIngresoala | el funcionario de la SMA:

Actividad Fiscalizada:

st NO.

(Solo SMA)

6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA INSPECCION AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspeccién realizadas (Marque con x segin carresponda )

Inspeccion istro [Toma de Otras (especificar): Georreferenciacion GPS
Ocular:_X__ otografico:_X__  Muestras:_X__
Mediciones:_X__  Representacién
fica:
6.2 Existio Modificacién del orden de Inspeccién Ambiental: st NO.

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificacién en ol numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existid colaboracién por parte de los fiscalizados: SI_x__no.

(En caso de sernegativo, s debe fundamentar los hechos &n el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existic trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI_x__No.

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar os hechos en el numersl 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucion de fas Instalaciones,
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: sL NO__X__

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar (05 hechos en el rumeral 7 del presente Acta)

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierna de Chile
Mirafiores 178, piso 7, Santiago/www.sma.gob.cl
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7. OBSERVACIONES

€l encargado de la actividad, Sr. José Miguel Huanca Maman, y sus acompaRantes, no pudieron esperar el término de la redaccion
el presente Acta debido a compromisas institucionsles por Io que debieron ausentarse antes de que ésta fuera terminada,
|scordéndose su entrega para el dia siguiente a la inspecién (19 de marzo) en el domicllo del titular ubicado en Putre.

Se aclara que no se llevd 3 efecto la Inspeccion con cimara trampa que CONAF habia comprometido en (4 reunién de coordinacién
e fa presente actividad por decisitn dei Jefe de Area Putre, Sr. Arturo Gémez Mamanl, en atencidn a razones de seguridad de|
equipo fotografico,

{Los documentos salicitados (ver punto 9) deberdn ser entregados n formato digital en un plazo de cinco dias habiles a fa
| Superintendencia def Medio Ambiente, ubicada en caile 7 de Junio N° 268, oficina 530 Arica, a nmbre dei Sr, Christian Rojo

|Loyola,

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Miraflores 178, piso 7, Santiago/www.sm.gob.cl




