
           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000032153 Fecha de Ingreso al Sistema 17-12-2018

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 11/2018

RUT 88.274.600-3 Fecha Envío 18-12-2018

Empresa ANTARFOOD S A

Establecimiento PLANTA PROCESO ANTARFOOD

Ducto ANTAR

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 502853 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 5 DS 90

Fecha de Ingreso 16-11-2018 Fecha de Muestreo 15-11-2018

Hora Inicio de Muestreo 14:00 Hora Termino de Muestreo 14:00

Lugar de Muestreo camara de muestreo

Caudal Comprometido 1000 Unidad Medida m3/dia

Caudal 819,649

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 150 <1

Boro mg/L 0,657

Cobre mg/L 3 <0,005

DBO5 mgO2/L 199

Fósforo mg/L 16,7

Hierro Disuelto mg/L 0,559

Manganeso mg/L 4 0,185

Pentaclorofenol mg/L <0,001

pH Unidad 5,5 - 9 6,6

SAAM mg/L 15 <0,1

Sólidos Sedimentables ml/L/h 20 <0,1

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 300 46

Sulfato mg/L 362

Temperatura °C 7,4

Tetracloroeteno mg/L <0,005

Triclorometano mg/L 0,008

Trihalometanos Totales mg/L 0,024

Zinc mg/L 5 <0,002


