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INFORME DE ENSAYO N° P 18726 / 20 

 
IDENTIFICACION MUESTRA     

Región / Provincia : Fábrica de Maestranzas del Ejercito 

Ciudad / Localidad : Talagante / Santiago  

Procedencia / Origen : Manuel Rodríguez 02 Famae 

Atención a : Macarena Martinez  

Tipo de Muestra : Ril   

Tipo de Muestra : Muestra Compuesta de 24 horas 

Entidad Muestreo : AQua & Riles   

Fecha y Hora Inicio de Muestreo : 15  de  Octubre de 2020, 15:00 Hrs. 
Fecha y Hora Termino de Muestreo    : 16  de Octubre de 2020, 14:00 Hrs. 

Fecha y Hora Recepción : 16  de Octubre de 2020,  17:16 Hrs. 
Fecha Emisión Informe : 13  de Noviembre de 2020    

 
 
 

 

RESULTADO DE ANALISIS 
 

Parámetros Unidades 
Efluente 

Final 

Límite Máximo 

D.S. 90 Tabla 

N°1 

Fecha/Hora 

Inicio  Análisis 

Fecha/Hora 

Termino Análisis 
Metodología 

Aceite y Grasas mg/L 9.8 20 20/10/2020 10:00 29/10/2020 15:15 NCh2313/6.Of97 

Aluminio mg/L < 0.1 5 21/10/2020 09:12 13/11/2020 09:31 S.M. 3111D 

Arsénico mg/L < 0.002 0,5 20/10/2020 10:11 29/10/2020 15:15 NCh2313/9.Of1996 

Boro mg/L 0.12 0,75 17/10/2020 11:20 29/10/2020 17:10 S.M. 4500BC 

Cadmio mg/L < 0.001 0,01 21/10/2020 09:30 13/11/2020 09:56 NCh2313/10.Of1996 

Cianuro mg/L < 0.05 0,20 23/10/2020 09:32 29/10/2020 16:25 NCh2313/14.Of1997 

Cloruros mg/L 98.5 400 21/10/2020 16:20 29/10/2020 16:22 NCh2313/5.Of97 

Cobre mg/L < 0.02 1 20/10/2020 09:30 13/11/2020 09:35 NCh2313/10.Of1996 

Coliformes Fecales 
NMP/100 

ml 
<1 1 16/10/2020 17:45 21/10/2020 12:45 NCh2313/5.Of2005 

Cromo Hexavalente mg/L < 0.02 0,05 17/10/2020 09:30 29/10/2020 16:28 NCh2313/11.Of1996 

DBO5 mg/L 12.1 35 17/10/2020 09:32 29/10/2020 16:25 NCh2313/5.Of2005 

Fluoruro mg/L < 0.1 1,5 17/10/2020 13:22 29/10/2020 17:10 NCh 2313/5.Of1997 

 

Santiago, 13 de Noviembre  2020 
 

Observaciones y condiciones de entrega de resultados. 
 

1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.  
2) Los parámetros analizados correspondientes a todos los solicitados por  el cliente. 

3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados  
4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe. 
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Parámetros Unidades 
Efluente 

Final 

Máximo 

D.S. 90 Tabla 

N°1 

Fecha/Hora 

Inicio  Análisis 

Fecha/Hora 

Termino Análisis 
Metodología 

Fosforo Total mg/L < 0.5 10 18/10/2020 10:00 30/10/2020 17:44 NCh2313/15.Of2009 

Hidrocarburos Fijo mg/L < 2 10 20/10/2020 10:10 13/11/2020 10:40 NCh2313/7.Of1997 

Hierro Disuelto mg/L < 0.2 5 21/10/2020 09:32 13/11/2020 09:45 Nch2313/10.Of1996 

Índice de Fenol mg/L < 0.1 0,5 23/10/2020 11:25 29/10/2020 18:11 NCh 2313/19.Of2001 

Manganeso mg/L < 0.1 0,3 22/10/2020 09:30 13/11/2020 10:22 NCh2313/10.Of1996 

Mercurio mg/L < 0.001 0,001 27/10/2020 09:17 29/10/2020 17:10 NCh2313/12.Of1996 

Molibdeno mg/L < 0.03 1 24/10/2020 09:32 13/11/2020 09:45 NCh2313/13.Of1998 

Níquel mg/L < 0.03 0,2 24/10/2020 10:00 13/11/2020 09:32 NCh2313/10.Of1996 

Nitrógeno Total  Kjeldahl mg/L  3.1   50 21/10/2020 10:10 29/10/2020 18:06 NCh 2313/16.Of2010 

Pentaclorofenol µg/L  < 3 0,009 17/10/2020 10:10 29/10/2020 18:06 NCh 2313/29.Of1999 

pH Un. de pH     7,9 6,0 a 8,5 15/10/2020 15:15 16/10/2020 15:30 NCh 2313/1.Of1995 

Plomo mg/L < 0.03 0,05 20/10/2020 09:00 13/11/2020 09:30 NCh2313/10.Of1996 

Poder Espumógeno mm  < 2 7 17/10/2020 09:10 29/10/2020 09:30 NCh2313/21.Of2010 

Selenio  mg/L  < 0.005 0,01 20/10/2020 09:30 13/11/2020 09:45 NCh 2313/30.Of1999 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago, 13 de Noviembre  2020 

 
Observaciones y condiciones de entrega de resultados. 
 

1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.  
2) Los parámetros analizados correspondientes a todos los solicitados por  el cliente. 

3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados  
4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe. 
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Santiago, 13 de Noviembre  2020 

 
Observaciones y condiciones de entrega de resultados. 

 
1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.  
2) Los parámetros analizados correspondientes a todos los solicitados por  el cliente. 
3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados  
4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe. 

 

Parámetros Unidades 
Efluente 

Final 

Máximo 

D.S. 90 Tabla 

N°1 

Fecha/Hora 

      Inicio  Análisis 

Fecha/Hora 

Termino Análisis 
Metodología 

Sólidos Susp. Totales mg/L 12.2 80 17/10/2020 10:15 29/10/2020 17:30 NCh2313/3.Of1997 

Sulfato mg/L  178.5 1000 17/10/2020 09:27 29/10/2020 18:26 NCh2313/21.Of2010 

Sulfuro mg/L < 0.1 1 21/10/2020 10:50 28/10/2020 18:02 NCh2313/4.Of1995 

Temperatura ºC 16 35 15/10/2020 15:15 16/10/2020 15:30 S. Methods 4500-H B 

Tetracloroeteno mg/L < 0.001 0,04 17/10/2020 10:30 29/10/2020 16:35 Nch2313/20.Of1998 

Tolueno µg/L < 0,05 0,7 16/10/2020 10:12 29/10/2020 15:15 NCh2313/31.Of1999 

Triclorometano mg/L < 0.005 0,2 16/10/2020 10:10 28/10/2020 17:30 NCh 2313/20.Of2008 

Xileno 

 
µg/L < 0.2 0,5 16/10/2020 16:30 29/10/2020 17:40 NCh 2313/31.Of1999 

Zinc mg/L   < 0.1 3 23/10/2020 09:45 13/11/2020 10:24 NCh2313/10.Of1996 

  (1) Muestreo integral de 24 horas caudal promedio 118 m3/día 
 

 (2) Según características y componentes determinados en conformidad con el DS 90 Tabla N° 1  

 (3) Temperatura primera botella 9,2 °C 


