
*202011010789104902*

Informe N°: 202011010789

(AC-041)

Control Muestra de Aguas Residuales

Osorno
Rio Damas

Descarga

Descarga

17/11/2020 11:50:00 18/11/2020 09:02:06
Patricio Flores T. / IA 15.712.581-8

Puntual

Osorno,Región de Los Lagos

Aguas residuales

Av. Jorge Alessandri N° 151
Proyecto:

Identificación Cliente:

Lugar de Muestreo:
Dirección:

Ciudad / Región:

Punto de Muestreo:
Tipo de Muestreo:

Término de Muestreo: Recepción Laboratorio:
Muestreado por:

WATT´S S.A.

Matríz:

Dirección:
Cliente:

Instrumento Ambiental:

677799-02Numero de Ingreso

Informe de Ensayo

Fecha y  HoraResultadosUnidadesParámetro Ref.Método

Coliformes Fecales NMP/100 ml 2313-22of95(1)18/11/2020 09:32 < 2,0

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Aguas residuales.
Temperatura recepción de muestras bacteriológicas: 7,4°C

*6777993011Xc104845X*
(AC-041)

Ximena Cuadros Moya
Ejecutivo Técnico/Rep.Legal

Versión: 1

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Fecha Emisión Informe:         30 de noviembre de 2020

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350  - www.hidrolab.cl

1677799-02 2/



*202011010789104902*

Informe N°: 202011010789

(AC-056)Informe de Monitoreo

Osorno

Descarga

PMM-015 Rev.8
NCh 411/10 Of 2005

Puntual

Osorno; Región de Los Lagos

No Aplica

WATT´S S.A.
Av. Jorge Alessandri N° 151
Control Muestra de Aguas Residuales

Patricio Flores T. / IA 15.712.581-8

Rio Damas

Descarga

No Aplica
No Aplica

Aguas residuales

Dirección:

Identificacion Cliente :

Proc. de muestreo :
Norma muestreo :

Tipo Muestreo :

Instrumento Ambiental :
Ciudad/Región :

Coordenadas :

Norma de emision :

Direccion :
Cliente :

Proyecto :

Muestreado por :

Lugar de muestreo :

Punto de muestreo :

Tipo Ducto :
Medida Ducto :

Matriz :

Numero de Ingreso 677799-02

17/11/2020 11:50:00Fecha Hora Medición

Equipo Código
Equipos Utilizados

PHM-05Peachímetro
PHM-05Termómetro

ResultadoParámetroHora Referencia normativaUnidad

Resumen de Mediciones

11:50 pH -6.20 NCh 2313/1 Of95
11:50 Temperatura ° C25.0 NCh 2313/2 Of95

Observaciones

*677799-0225112015643*
(AC-056)

Paula Fernández
Ejecutivo Técnico de Monitoreo

Versión: 1

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Fecha Emisión Informe:         30 de noviembre de 2020

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350  - www.hidrolab.cl

2677799-02 2/



*202011010788104857*

Informe N°: 202011010788

(AC-041)

Control Muestra de Aguas Residuales

Osorno
Rio Damas

Descarga

Descarga

17/11/2020 11:40:00 18/11/2020 09:02:06
Patricio Flores T. / IA 15.712.581-8

Compuesta 24 h

Osorno,Región de Los Lagos

Aguas residuales

Av. Jorge Alessandri N° 151
Proyecto:

Identificación Cliente:

Lugar de Muestreo:
Dirección:

Ciudad / Región:

Punto de Muestreo:
Tipo de Muestreo:

Término de Muestreo: Recepción Laboratorio:
Muestreado por:

WATT´S S.A.

Matríz:

Dirección:
Cliente:

Instrumento Ambiental:

677799-01Numero de Ingreso

Informe de Ensayo

Fecha y  HoraResultadosUnidadesParámetro Ref.Método

Boro mg B/L 2313-25of97(1)20/11/2020 09:14 0,050

Cloruros mg Cl/L 2313-32of99(1)18/11/2020 09:32 24,8

Cianuro Total mg CN/L 2313-14of97(1)18/11/2020 17:43 < 0,02

Fluoruro mg F/L 2313-33of99(1)19/11/2020 09:46 0,13

Nitrógeno Kjeldahl mg N/L 2313/28-09(1)19/11/2020 09:42 2,01

pH unidad 2313-1of95(1)18/11/2020 10:027,86(25,0°C)

Fosforo Total mg P/L 2313/15-09(1)18/11/2020 09:32 <0,20

Sulfato  disuelto mg SO4/L 2313-18of97(1)18/11/2020 09:32 < 5,0

Sulfuro mg S=/L 2313-17of97(1)18/11/2020 09:32 < 0,1

Aluminio mg Al/L 2313-25of97(1)20/11/2020 09:14 <0,010

Arsénico mg As/L 2313-9of96(1)20/11/2020 10:12 0,006

Cadmio mg Cd/L 2313-25of97(1)20/11/2020 09:14 <0,001

Cromo +6 mg Cr+6/L 2313-11of96(1)18/11/2020 10:24 <0,010

Cobre mg Cu/L 2313-25of97(1)20/11/2020 09:14 <0,005

Hierro disuelto mg Fe/L SM-3120B(2)20/11/2020 09:14 <0,020

Mercurio mg Hg/L 2313-12of96(1)20/11/2020 10:12 <0,001

Manganeso mg Mn/L 2313-25of97(1)20/11/2020 09:14 0,020

Molibdeno mg Mo/L 2313-25of97(1)20/11/2020 09:14 0,006

Niquel mg Ni/L 2313-25of97(1)20/11/2020 09:14 <0,005

Plomo mg Pb/L 2313-25of97(1)20/11/2020 09:14 <0,010

Selenio mg Se/L 2313-30of99(1)20/11/2020 10:12 <0,005

Cinc mg Zn/L 2313-25of97(1)20/11/2020 09:14 <0,002

m-p Xileno mg/L 2313-31of99(1)19/11/2020 09:46 <0,005

o-Xileno mg/L 2313-31of99(1)19/11/2020 09:46 <0,005

Pentaclorofenol mg/L 2313/29of99(1)18/11/2020 09:32 <0,0010

Tetracloroeteno mg/L 2313-20of97(1)18/11/2020 09:32 <0,005

Versión: 1

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Fecha Emisión Informe:         30 de noviembre de 2020

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350  - www.hidrolab.cl

1677799-01 6/



*202011010788104857*

Informe N°: 202011010788

Triclorometano mg/L 2313-20of97(1)18/11/2020 09:32 <0,005

Tolueno mg/L 2313-31of99(1)19/11/2020 09:46 <0,005

Xileno total mg/L 2313-31of99(1)25/11/2020 10:28 < 0,005

Aceites y Grasas mg/L 2313/6-2015(1)18/11/2020 18:17 <1,00

DBO5 mg/L 2313-5of05(1)18/11/2020 09:22 3,07

DQO mg/L 2313-24of97(1)23/11/2020 10:43 6,12

Indice de Fenol mg/L 2313-19of01(1)19/11/2020 09:46 <0,002

Hidrocarburos fijos mg/L 2313-7of97(1)20/11/2020 09:02 <1,00

Conductividad us/cm SM-2510B(2)18/11/2020 10:02 315

Poder Espumógeno mm 2313/21-10(1)18/11/2020 09:32 <2

Sólidos suspendidos totales mg/L 2313-3of95(1)18/11/2020 09:32 < 5,0

Notas:

(1) Normas Chilenas Oficializadas, serie NCh 2313 - Aguas residuales.
(2) Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23 th Edition 2017

*6777993011Xc104845X*
(AC-041)

Ximena Cuadros Moya
Ejecutivo Técnico/Rep.Legal

Versión: 1

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Fecha Emisión Informe:         30 de noviembre de 2020

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350  - www.hidrolab.cl

2677799-01 6/



*202011010788104857*

Informe N°: 202011010788

(AC-056)Informe de Monitoreo

Osorno

Descarga

PMM-016 Rev.7
NCh 411/10 Of 2005

Compuesta 24 h

Osorno; Región de Los Lagos

No Aplica

WATT´S S.A.
Av. Jorge Alessandri N° 151
Control Muestra de Aguas Residuales

Patricio Flores T. / IA 15.712.581-8

Rio Damas

Descarga

No Aplica
No Aplica

Aguas residuales

Dirección:

Identificacion Cliente :

Proc. de muestreo :
Norma muestreo :

Tipo Muestreo :

Instrumento Ambiental :
Ciudad/Región :

Coordenadas :

Norma de emision :

Direccion :
Cliente :

Proyecto :

Muestreado por :

Lugar de muestreo :

Punto de muestreo :

Tipo Ducto :
Medida Ducto :

Matriz :

Numero de Ingreso 677799-01

24 BotellasTipo de botella :

Versión: 1

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Fecha Emisión Informe:         30 de noviembre de 2020

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350  - www.hidrolab.cl

3677799-01 6/



*202011010788104857*

Informe N°: 202011010788

1570,08

Muestreador
pH - Temperatura
Caudalímetro SQ-04

PHM-05
M-04

17/11/2020 11:40:00
16/11/2020 09:00:00

24

6.84

30.81
110.92

24.1
6.06

8.49
30.56

22.8
-

18.17
65.42

-

17/11/20 09:00

NCh 2313/1 Of95
NCh 2313/2 Of95
PMM-016 Rev.7
PMM-016 Rev.7

Equipo Código

Hora término de muestreo :
Hora inicio de muestreo :

Duración Total (h)

MáximaMínimaMedia

Caudal (m3/h)
Caudal (L/s)
Temp. (°C)
pH

TotalFinalInicioMedidor

Vdd(m3/día)

Hora de preparación muestra compuesta :

Referencia normativa

Equipos Utilizados

Resumen Resultados

Resumen de Mediciones

Lectura de medidor

0,00000,00000,0000N/A

Observaciones
Temperatura de preservación de la primera muestra: 9.5°C

*677799-0127112010238*
(AC-056)

Paula Fernández
Ejecutivo Técnico de Monitoreo

Versión: 1

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Fecha Emisión Informe:         30 de noviembre de 2020

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350  - www.hidrolab.cl

4677799-01 6/



*202011010788104857*

Informe N°: 202011010788

Caudal (L/s)Temperatura (°C)pH(unidad)DíaFechaHora

16/11/2020 09:00:00

No AplicaNo Aplica

WATT´S S.A.

17/11/20 09:00Termino de muestreo :Inicio de la Medicion:

Medida Ducto:Tipo Ducto:

Empresa:

Detalle Mediciones

19.2322.96.38lunes16 nov10:00
17.1922.96.25lunes16 nov11:00
16.1922.96.06lunes16 nov12:00
22.0122.86.24lunes16 nov13:00
23.5722.86.22lunes16 nov14:00
30.8122.86.23lunes16 nov15:00
21.8023.16.21lunes16 nov16:00
19.9523.56.43lunes16 nov17:00
20.8623.76.60lunes16 nov18:00
23.0623.46.71lunes16 nov19:00
14.2423.36.67lunes16 nov20:00
11.6223.26.48lunes16 nov21:00
10.6523.16.43lunes16 nov22:00
8.4923.16.43lunes16 nov23:00
12.1423.06.84martes17 nov0:00
18.9023.56.60martes17 nov1:00
20.2923.86.61martes17 nov2:00
18.1223.96.54martes17 nov3:00
13.5524.06.49martes17 nov4:00
16.0624.16.43martes17 nov5:00
19.3223.96.47martes17 nov6:00
19.5223.76.49martes17 nov7:00
18.7923.76.49martes17 nov8:00
19.7623.66.52martes17 nov9:00

- - 18.17Valores Promedio

Versión: 1

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Fecha Emisión Informe:         30 de noviembre de 2020

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350  - www.hidrolab.cl

5677799-01 6/



*202011010788104857*

Informe N°: 202011010788

Versión: 1

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.
Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Fecha Emisión Informe:         30 de noviembre de 2020

HIDROLAB se encuentra bajo las Acreditaciones INN LE 214 - LE 215 - LE 1273 - LE 1431 - LE 1432 ; de acuerdo a NCh-ISO 17025 Of 2005

Av. Central 681, Quilicura Santiago - Telefono: 227566350  - www.hidrolab.cl

6677799-01 6/



Caudal Rio Damas Noviembre 2020 

 

 

 

Fecha VDD m3/día 

01-11-2020 1.146 

02-11-2020 2.150 

03-11-2020 2.020 

04-11-2020 2.113 

05-11-2020 2.069 

06-11-2020 2.181 

07-11-2020 1.902 

08-11-2020 1.041 

09-11-2020 1.883 

10-11-2020 2.052 

11-11-2020 2.636 

12-11-2020 2.267 

13-11-2020 2.464 

14-11-2020 2.390 

15-11-2020 1.779 

16-11-2020 2.316 

17-11-2020 2.295 

18-11-2020 2.307 

19-11-2020 2.152 

20-11-2020 2.274 

21-11-2020 2.249 

22-11-2020 1.388 

23-11-2020 2.006 

24-11-2020 2.228 

25-11-2020 1.846 

26-11-2020 2.499 

27-11-2020 2.253 

28-11-2020 2.436 

29-11-2020 1.658 

30-11-2020 2.117 


