
           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000068555 Fecha de Ingreso al Sistema 16-11-2022

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 10/2022

RUT 79.891.160-0 Fecha Envío 21-11-2022

Empresa SALMONES MULTIEXPORT S.A.

Establecimiento PISCICULTURA MOLCO

Ducto PUNTO 1 ESTERO CHEHUILCO
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Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio 338360 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 3 DS 90

Fecha de Ingreso 08-10-2022 Fecha de Muestreo 07-10-2022

Hora Inicio de Muestreo 01:00 Hora Termino de Muestreo 09:44

Lugar de Muestreo Efluente

Caudal Comprometido 52291 Unidad Medida m3/dia

Caudal 22087,29

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <1

Caudal m3/dia 52291 28902,549314

Caudal m3/dia 52291 29223,53247

Caudal m3/dia 52291 28507,132324

Caudal m3/dia 52291 27601,15747

Caudal m3/dia 52291 27899,425293

Caudal m3/dia 52291 25576,09021

Caudal m3/dia 52291 25799,385989

Caudal m3/dia 52291 25805,375732

Caudal m3/dia 52291 25697,550721

Caudal m3/dia 52291 26695,03235

Caudal m3/dia 52291 27807,696779

Caudal m3/dia 52291 28821,703491

Caudal m3/dia 52291 31376,364745

Caudal m3/dia 52291 30132,639282

Caudal m3/dia 52291 28756,189575

Caudal m3/dia 52291 29496,169799

Caudal m3/dia 52291 30148,723267

Caudal m3/dia 52291 27919,083068

Caudal m3/dia 52291 24109,662597

Caudal m3/dia 52291 19102,17

Caudal m3/dia 52291 22296,863832

Caudal m3/dia 52291 19934,224913

Caudal m3/dia 52291 19116,1485

Caudal m3/dia 52291 22087,29

Caudal m3/dia 52291 26635,473632

Caudal m3/dia 52291 26840,09912

Caudal m3/dia 52291 27843,250246

Caudal m3/dia 52291 27244,668824

Caudal m3/dia 52291 26879,240965

Caudal m3/dia 52291 25066,70062

Caudal m3/dia 52291 28720,384154

DBO5 mgO2/L 35 4,52

Fósforo mg/L 2 <0,2
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Nitrógeno Total mg/L 10 2,79

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

pH Unidad 6 - 8,5 6,8

SAAM mg/L 10 <0,1

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 6

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Temperatura °C 30 8,5

Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio 338361 Tipo de Muestra Puntual

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 3 DS 90

Fecha de Ingreso 08-10-2022 Fecha de Muestreo 07-10-2022

Hora Inicio de Muestreo 09:30 Hora Termino de Muestreo 09:50

Lugar de Muestreo Efluente

Caudal Comprometido 52291 Unidad Medida m3/dia

Caudal 22087,29

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Sólidos Sedimentables ml/L/h 5 <0,1
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Muestra 3

Código de Informe de Laboratorio 339724 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 3 DS 90

Fecha de Ingreso 12-10-2022 Fecha de Muestreo 11-10-2022

Hora Inicio de Muestreo 01:00 Hora Termino de Muestreo 10:40

Lugar de Muestreo Efluente

Caudal Comprometido 52291 Unidad Medida m3/dia

Caudal 19102,17

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 20 <5

Aluminio mg/L 1 0,103

Arsénico mg/L 0,2 0,002

Cadmio mg/L 0,02 <0,001

Cianuro mg/L 0,5 <0,02

Cobre mg/L 0,1 0,007

Cromo Hexavalente mg/L 0,2 <0,01

Cromo Total mg/L 2,5 <0,005

DBO5 mgO2/L 35 9,54

Estaño mg/L 0,5 <0,05

Fluoruro mg/L 1 <0,1

Fósforo mg/L 2 <0,2

Hidrocarburos Totales mg/L 5 <5

Hierro Disuelto mg/L 2 0,068

Indice Fenol mg/L 0,5 <0,1

Manganeso mg/L 0,5 0,013

Mercurio mg/L 0,005 <0,001

Molibdeno mg/L 0,07 <0,005

Níquel mg/L 0,5 <0,005

Nitrógeno Total mg/L 10 4,14

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

pH Unidad 6 - 8,5 6,7

Plomo mg/L 0,2 <0,02

SAAM mg/L 10 <0,1

Selenio mg/L 0,01 <0,005

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 <5

Sulfato mg/L 1000 <5

Sulfuro mg/L 1 <0,1
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Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,4

Temperatura °C 30 8,4

Zinc mg/L 5 0,007

Muestra 4

Código de Informe de Laboratorio 339733 Tipo de Muestra Puntual

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 3 DS 90

Fecha de Ingreso 12-10-2022 Fecha de Muestreo 11-10-2022

Hora Inicio de Muestreo 10:30 Hora Termino de Muestreo 10:45

Lugar de Muestreo Efluente

Caudal Comprometido 52291 Unidad Medida m3/dia

Caudal 19102,17

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Coliformes Fecales o Termotolerantes NMP/100 ml 1000 <2

Sólidos Sedimentables ml/L/h 5 0,1


