
           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000071084 Fecha de Ingreso al Sistema 20-02-2023

Tipo de Control Autocontrol Período de Evaluación 01/2023

RUT 88.006.900-4 Fecha Envío 20-02-2023

Empresa E.CL S.A.

Establecimiento CENTRAL TÉRMICA MEJILLONES

Ducto UNIDAD 7



           SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE NORMA EMISIÓN RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio es2301735 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 5 DS 90

Fecha de Ingreso 07-01-2023 Fecha de Muestreo 05-01-2023

Hora Inicio de Muestreo 15:02 Hora Termino de Muestreo 14:02

Lugar de Muestreo Descarga Unidad 7

Caudal Comprometido 1324704 Unidad Medida m3/dia

Caudal 660818

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aluminio mg/L 10 <0,1

Arsénico mg/L 0,5 <0,001

Caudal m3/dia 1324704 0

Caudal m3/dia 1324704 0

Caudal m3/dia 1324704 0

Caudal m3/dia 1324704 0

Caudal m3/dia 1324704 0

Caudal m3/dia 1324704 222847

Caudal m3/dia 1324704 690028

Caudal m3/dia 1324704 673521

Caudal m3/dia 1324704 681357

Caudal m3/dia 1324704 677976

Caudal m3/dia 1324704 610736

Caudal m3/dia 1324704 610742

Caudal m3/dia 1324704 625723

Caudal m3/dia 1324704 627440

Caudal m3/dia 1324704 626589

Caudal m3/dia 1324704 625688

Caudal m3/dia 1324704 626365

Caudal m3/dia 1324704 646392

Caudal m3/dia 1324704 664790

Caudal m3/dia 1324704 664277

Caudal m3/dia 1324704 665463

Caudal m3/dia 1324704 660823

Caudal m3/dia 1324704 665045

Caudal m3/dia 1324704 662936

Caudal m3/dia 1324704 658432

Caudal m3/dia 1324704 651153

Caudal m3/dia 1324704 649600

Caudal m3/dia 1324704 645720

Caudal m3/dia 1324704 648873

Caudal m3/dia 1324704 0

Caudal m3/dia 1324704 0

Cloro Libre Residual mg/L 0,2 0,12
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Cobre mg/L 3 1,71

DBO5 mgO2/L <2

Fluoruro mg/L 6 1,08

Fósforo mg/L 0,2

Hierro Disuelto mg/L <0,01

Nitrógeno Total mg/L 2,6

pH Unidad 5,5 - 9 8

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,7

pH Unidad 5,5 - 9 7,7

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,7

pH Unidad 5,5 - 9 7,7

pH Unidad 5,5 - 9 7,7

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,8

pH Unidad 5,5 - 9 7,9

pH Unidad 5,5 - 9 8

pH Unidad 5,5 - 9 8

pH Unidad 5,5 - 9 8

pH Unidad 5,5 - 9 8

pH Unidad 5,5 - 9 8

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 300 7

Sulfuro mg/L 5 <0,1

Temperatura °C 19,3

Temperatura °C 20,2

Temperatura °C 21,5

Temperatura °C 21,4

Temperatura °C 22,6

Temperatura °C 22,3

Temperatura °C 23,8

Temperatura °C 25,8

Temperatura °C 26,7

Temperatura °C 25,8

Temperatura °C 23,7

Temperatura °C 22,8

Temperatura °C 22,8
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Temperatura °C 23,5

Temperatura °C 22,9

Temperatura °C 20,1

Temperatura °C 19,8

Temperatura °C 20,6

Temperatura °C 19,7

Temperatura °C 20,8

Temperatura °C 21,6

Temperatura °C 19,9

Temperatura °C 20,8

Temperatura °C 19,4
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Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio ES2302723 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 5 DS 90

Fecha de Ingreso 13-01-2023 Fecha de Muestreo 11-01-2023

Hora Inicio de Muestreo 13:13 Hora Termino de Muestreo 12:13

Lugar de Muestreo Descarga Unidad 7

Caudal Comprometido 1324704 Unidad Medida m3/dia

Caudal 658424

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aluminio mg/L 10 <0,1

Arsénico mg/L 0,5 <0,001

Cloro Libre Residual mg/L 0,2 0,11

Cobre mg/L 3 0,06

DBO5 mgO2/L <2

Fluoruro mg/L 6 0,95

Fósforo mg/L 0,3

Hierro Disuelto mg/L <0,01

Nitrógeno Total mg/L 4,9

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,3

pH Unidad 5,5 - 9 7,3

pH Unidad 5,5 - 9 7,3

pH Unidad 5,5 - 9 7,3

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,7

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 300 12
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Sulfuro mg/L 5 <0,1

Temperatura °C 24,4

Temperatura °C 25,4

Temperatura °C 25,9

Temperatura °C 25,3

Temperatura °C 25,9

Temperatura °C 27,4

Temperatura °C 25,6

Temperatura °C 23,6

Temperatura °C 23,9

Temperatura °C 24,1

Temperatura °C 23,8

Temperatura °C 23,4

Temperatura °C 22,9

Temperatura °C 21,4

Temperatura °C 19,6

Temperatura °C 21

Temperatura °C 24,2

Temperatura °C 21,9

Temperatura °C 20

Temperatura °C 19,9

Temperatura °C 24,4

Temperatura °C 24,4

Temperatura °C 24,2

Temperatura °C 24,2
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Muestra 3

Código de Informe de Laboratorio ES2303174 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 5 DS 90

Fecha de Ingreso 14-01-2023 Fecha de Muestreo 12-01-2023

Hora Inicio de Muestreo 12:46 Hora Termino de Muestreo 11:46

Lugar de Muestreo Descarga Unidad 7

Caudal Comprometido 1324704 Unidad Medida m3/dia

Caudal 632289

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aluminio mg/L 10 <0,1

Arsénico mg/L 0,5 <0,001

Cloro Libre Residual mg/L 0,2 0,1

Cobre mg/L 3 <0,01

DBO5 mgO2/L <2

Fluoruro mg/L 6 <0,01

Fósforo mg/L 0,6

Hierro Disuelto mg/L <0,01

Nitrógeno Total mg/L 1,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,3

pH Unidad 5,5 - 9 7,3

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,8

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 300 15
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Sulfuro mg/L 5 <0,1

Temperatura °C 26,2

Temperatura °C 25,8

Temperatura °C 26,5

Temperatura °C 26,8

Temperatura °C 27,5

Temperatura °C 27,5

Temperatura °C 25,6

Temperatura °C 24,4

Temperatura °C 24,8

Temperatura °C 24

Temperatura °C 24,3

Temperatura °C 24,1

Temperatura °C 23,6

Temperatura °C 23,1

Temperatura °C 22,2

Temperatura °C 22,5

Temperatura °C 25,7

Temperatura °C 23,7

Temperatura °C 22,6

Temperatura °C 22,5

Temperatura °C 25,4

Temperatura °C 25,4

Temperatura °C 25,4

Temperatura °C 25,8
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Muestra 4

Código de Informe de Laboratorio ES2304321 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 5 DS 90

Fecha de Ingreso 20-01-2023 Fecha de Muestreo 18-01-2023

Hora Inicio de Muestreo 13:10 Hora Termino de Muestreo 12:10

Lugar de Muestreo Descarga Unidad 7

Caudal Comprometido 1324704 Unidad Medida m3/dia

Caudal 609309

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aluminio mg/L 10 <0,1

Arsénico mg/L 0,5 0,029

Cloro Libre Residual mg/L 0,2 0,11

Cobre mg/L 3 0,18

DBO5 mgO2/L <2

Fluoruro mg/L 6 1

Fósforo mg/L <0,1

Hierro Disuelto mg/L <0,01

Nitrógeno Total mg/L 4,2

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,4

pH Unidad 5,5 - 9 7,5

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

pH Unidad 5,5 - 9 7,7

pH Unidad 5,5 - 9 7,8

pH Unidad 5,5 - 9 7,8

pH Unidad 5,5 - 9 7,8

pH Unidad 5,5 - 9 7,9

pH Unidad 5,5 - 9 7,8

pH Unidad 5,5 - 9 7,8

pH Unidad 5,5 - 9 7,8

pH Unidad 5,5 - 9 7,8

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 300 5
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Sulfuro mg/L 5 <0,1

Temperatura °C 24,1

Temperatura °C 23,5

Temperatura °C 23,7

Temperatura °C 23

Temperatura °C 24,9

Temperatura °C 24

Temperatura °C 22,3

Temperatura °C 22,9

Temperatura °C 22,6

Temperatura °C 22

Temperatura °C 21,6

Temperatura °C 21,6

Temperatura °C 21,3

Temperatura °C 20,1

Temperatura °C 19,1

Temperatura °C 19,5

Temperatura °C 21,9

Temperatura °C 29,6

Temperatura °C 19,4

Temperatura °C 19,1

Temperatura °C 23,6

Temperatura °C 24,2

Temperatura °C 23,9

Temperatura °C 24,1
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Muestra 5

Código de Informe de Laboratorio es23043231 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio SGS Chile Ltda. / Laboratorio Ambiental Sector Environmental Services- Santiago

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla 5 DS 90

Fecha de Ingreso 20-01-2023 Fecha de Muestreo 18-01-2022

Hora Inicio de Muestreo 13:10 Hora Termino de Muestreo 12:10

Lugar de Muestreo Descarga Unidad 7

Caudal Comprometido 1324704 Unidad Medida m3/dia

Caudal 609309

Parámetros Unidad de Medida Valor Límite Valor Medido

Aceites y Grasas mg/L 150 <2

Aluminio mg/L 10 <0,05

Arsénico mg/L 0,5 <0,001

Cadmio mg/L 0,5 <0,001

Cianuro mg/L 1 <0,01

Cobre mg/L 3 <0,007

Cromo Hexavalente mg/L 0,5 <0,02

Cromo Total mg/L 10 <0,01

Estaño mg/L 1 <0,01

Fluoruro mg/L 6 <0,01

Hidrocarburos Totales mg/L 20 <2

Hidrocarburos Volatiles mg/L 2 <0,1

Indice Fenol mg/L 1 <0,008

Manganeso mg/L 4 <0,01

Mercurio mg/L 0,02 <0,0005

Molibdeno mg/L 0,5 <0,01

Níquel mg/L 4 <0,01

pH Unidad 5,5 - 9 7,6

Plomo mg/L 1 <0,01

SAAM mg/L 15 <0,05

Selenio mg/L 0,03 <0,001

Sólidos Sedimentables ml/L/h 20 <0,5

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 300 9

Sulfuro mg/L 5 <0,1

Zinc mg/L 5 <0,007


