ESUPER‘NTENDENCIA DEL MEDIO AMBI
VIII CONCEPCION al 7 de Junio de 2016
Sefiora ﬂ 1 JUN 28?5
. ‘ OFICINA D T
Emelinda Zamorano Avalos = PAR
-5 RECIBIDG. °°

Jefa Oficina Regional Biobio
Superintendencia de Medio Ambiente

Presente

MAT: Presenta Segundo Informe de Avance

REF: Medidas Provisionales Res N°405 del 4.5.16

De mi consideracion

Junto con saludarla, estando dentro de plazo, mediante la presente remito a usted Segundo
Informe de Avance segun dispones la Resolucion N°405 de 2016 que establece medidas provisionales

a adoptar por “Agricola y Fruticola Veneto Limitada” en el marco del procedimiento Rol F-017-2016.

Este Informe de Avance contiene la informacién requerida en el Resuelvo Primero N° 1y 2 de la
Resolucion antes citada, dando cuenta asi de las acciones realizadas con el objeto de implementar las

medidas provisionales impuestas por esta Superintendencia.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

/’/\
. 7 — /
Giovanna ejlla Consohm Alejandro Claudio VelilL;/fonsolini
p
Represente Legal Represente Legal

Agricola y Fruticola Veneto Limitada Agricola y Fruticola Veneto Limitada



SEGUNDO INFORME DE AVANCE ROL F-017-2016

AGRICOLA Y FRUTICOLA VENETO LTDA.

Introduccidn
Este Segundo Informe de Avance cumple con entregar a esta Superintendencia del Medio Ambiente la
totalidad de la informacién requerida en el Resuelvo Primero N°1 y 2 de la Resolucién N°405 de 2016

que impone medidas provisionales a adoptar por “Agricola y Fruticola Veneto Limitada”.

Acciones Realizadas

A continuacion se presenta la informacion respecto de las dos medidas provisionales impuestas por

esta Superintendencia.

Medida N° 1: “Adopcion de medidas establecidas en la letra a) del articulo 48 de la LO-SMA para la
correccion, seguridad o control que impidan la continuidad en la produccion del riesgo o dafio, con

el objeto de evitar un riesgo inminente de dafio al medio ambiente”.

Respecto de las acciones de cierre de la laguna de acumulacidn de purines (laguna antigua), podemos
informar que a la laguna antigua se han agregado bacterias para promover la licuacién de su

contenido, con el objeto de facilitar su posterior circulacidn hacia las nuevas lagunas de acumulacion.

Adicionalmente, se habilitd una nueva camara y tuberias para conducir purines desde pabellones a
estanques de homogenizacion previo a envio a envio a nuevas lagunas, sin tener que pasar por la

antigua laguna. Estas obras se encuentran terminadas, pero no entrardn en operaciones hasta que no

se impermeabilice las nuevas lagunas.



Respecto de la impermeabilizacion de nuevas lagunas, tal como ya habiamos anticipado, las labores de
habilitacion y limpieza de la fosa de anclaje comenzaron con fecha 18 de mayo pasado y se
desarrollaron hasta el dia sabado 4 del presente mes. Esta fosa de anclaje sirve para fijar la

geomembrana de HDPE que recubrira el fondo de ambas lagunas.

La empresa ALL POWER ENERGY SPA iniciara el trabajo de impermeabilizacién esta semana, estando
comprometido el arribo de materiales a terreno para el dia 7 de junio. Los trabajos de

impermeabilizacion, demoraran aproximadamente dos semanas.

En cumplimiento de lo ordenado por esta Superintendencia, se ha elaborado un Cronograma de

Trabajo actualizado y especifico del proceso de cierre de la laguna, que considera las siguientes

acciones:

- Impermeabilizacion de nuevas lagunas (denominadas laguna y tranque de acumulacién);

- Habilitacion de nuevas tuberias desde estanque de homogenizacion hasta nuevas lagunas;

- Habilitacion de tuberias superficiales temporales para traslado de purines desde laguna
antigua a nuevas lagunas, hasta vaciamiento de antigua laguna;

- Conduccién de purines desde laguna antigua a laguna mas pequefa, luego, por trasvasije
desde ésta se derivaran a tranque acumulacién;

- En paralelo al vaciado de la laguna antigua comenzara a disponerse purines desde pabellones

hacia la laguna (nueva);

- Al término del vaciado de la laguna histdrica se retirard tuberias temporales y

superficiales, y se procederd a la limpieza de la laguna antigua;

- Se estabilizarad con cal, las paredes laterales se usardn de relleno y se preparard el suelo

para su uso agricola posterior.



Se adjunta:

e Fotografias de las obras
e Video

e Cronograma de trabajo de proceso de cierre de la laguna antigua.

Medida N° 2:“Adopcion de la medida establecida en la letra f) del articulo 48 de la LO-SMA, esto es
ordenar programas de monitoreo y andlisis especificos que seran de cargo del titular, con el objeto

de evitar un dano inminente al medio ambiente”.

Respecto de esta medida, las muestras de agua obtenidas por la empresa Biodiversa el dia 26 de mayo

pasado, fueron analizadas por el Laboratorio Biodiversa.

Tal como se exige en la resolucion previamente identificada, se adjunta también en esta presentacidn

los resultados de los monitoreos realizados.

Se adjunta:

e Autorizacion vigente de la empresa Biodiversa.

¢ Informe y resultados de los andlisis de las muestras de agua tomadas.
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Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ANEXO N°1: Informe del cumplimiento de los antecedentes legales segun articulo 3° del Reglamento
de Entidades Técnicas de Fiscalizacion Ambiental de Ia Superintendencia del Medio Ambiente.

En el marco del proceso de autorizacién de las Entidades Técnicas de Fiscalizacian Ambiental (ETFA)
realizado en conformidad a lo dispuesto en el articulo 1° transitorio, del D.S. N° 38/2013 que Aprueba
Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalizacién Ambiental de la Superintendencia del Medio
Ambiente, fue enviado, a esta Fiscalia el Memorandum N° 5692/2015 mediante el cual, se solicitd la
revision de los antecedentes legales presentados por 29 empresas.

En virtud de lo anterior, mediante Memorandum N°142 y N°225, de fecha 17 de julio de 2015y 28 de
septiembre de 2015, respectivamente, esta Fiscalia informé al Jefe de la Divisién de Fiscalizacion, la
conformidad en cuanto a sus antecedentes legales de 28 empresas postulantes.

En particular, habiendo analizado los antecedentes legales presentados por la empresa BIODIVERSA
S.A., se informa que dicha empresa cumple con lo dispuesto en el articulo 3° de este Reglamento.

En especifico, BIODIVERSA S.A., present6 los siguientes antecedentes legales:

a) Copia del rol Unico tributario de BIODIVERSA S.A.

b) Copia de la cédula de identidad de su representante legal de BIODIVERSA S.A., don Aldo
Valencia Eyzaguirre.

c) Copia del documento de constitucion legal de BIODIVERSA S.A., y de sus modificaciones, junto
al certificado de vigencia de la personalidad juridica, con la vigencia indicada en el Reglamento.

d) Certificado de vigencia en que conste la personeria del representante legal a la fecha de Ia
solicitud de autorizacidn, con la vigencia indicada en el Reglamento.

e) Declaracidn jurada ante la Superintendencia, suscrita por el representante legal, segiin la cual,
la Empresa no se encuentra afecta a los conflictos de intereses que senala el articulo 16 del
D.S. N°38/2013.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe ser indicado que por tratarse del régimen transitorio y por
instrucciones internas de la Superintendencia del Medio Ambiente, en esta oportunidad no fue exigida
dentro de los requisitos de la solicitud, la constitucion de una boleta de garantia bancaria, tal como se
sefiala en la letra b) del articulo 3° del D.S. N“38/2%§6%;;/iormente reiterado en la letra e) del
articulo 5° del mismo cuerpo legal. g)\‘x o
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Superintendencia
del Medio Ambiente
Cobierno de Chile

INFORME FINAL DE EVALUACION
ENTIDADES TECNICAS DE FISCALIZACION AMBIENTAL

Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalizacién Ambiental de la Superintendencia del Medio
Ambiente - D.S. N°38/2013 del MMA.

Santiago, 22 de septiembre, 2015

La Seccidn de Autorizacién y Seguimiento a Terceros de la SMA, segln lo establecido en el articulo
primero transitorio del Reglamento D.S. N°38/2013 del MMA, y en la Resolucién Exenta N°332 de
2015 de esta Superintendencia, ha realizado la evaluacién de los antecedentes entregados por el
solicitante para ser autorizado como Entidad Técnica de Fiscalizacién Ambiental en régimen
provisorio, en base al cumplimiento de los requisitos técnicos y a los establecidos en el articulo 3
del citado Reglamento, de lo cual se indica:

- Cumplimiento de antecedentes legales. En anexo I, se adjunta informe elaborado por
Fiscalia de la SMA.

- Cumplimiento del requisito de ingreso a Régimen Provisorio, referido a que los postulantes
a Entidades Técnicas de Fiscalizacion Ambiental debian contar, previo a la entrada en
vigencia del Reglamento, con autorizacién y/o acreditacion otorgada por un Organismo del
Estado y/o el Instituto Nacional de Normalizacién, para llevar a cabo las actividades de
muestreo, medicién y analisis.

- Cumplimiento de la designacion del(los) Inspector(es) Ambiental(es) Autorizado(s).

- Por tratarse de un régimen provisorio, no fue exigida en esta oportunidad la boleta de
garantia bancaria constituida en favor de esta Superintendencia, ni los antecedentes de
infraestructura o equipamiento, ya evaluados en las autorizaciones y/o acreditaciones
otorgados por los organismos competentes.

El presente Informe corresponde a la siguiente solicitud ETFA:

N° DE SOLICITUD 20720 e | 76.047.175-5
RAZON SOCIAL BIODIVERSA S.A
NOMBRE SUCURSAL | BIODIVERSA LABORATORIO RANCAGUA
DIRECCION SUCURSAL | José Maria Escriva de Balaguer s/n, Machali. VI Regién

1de 10
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Superintendencia
del Medio Ambiente

Cobierno de Chile

2. CONCLUSION

Vistos los antecedentes y habiendo evaluado la solicitud, la Seccién de Autorizacién y Seguimiento

a Terceros, recomienda autorizar al solicitante como Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental,
segun régimen provisorio, en los alcances aprobados.

RUBEN VERDUGO CA!
Jefe Divisidn de Fiscalizal
Superintendencia del Medi

\,

o
MVG/MPP-

%
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INSTITUTO NACIONAL

El Instituto Nacional de Normalizacion, INN, certifica que:

BIODIVERSA S.A.
LABORATORIO BIODIVERSA RANCAGUA
ubicado en Av. José Maria Escrivd de Balaguer s/n, Machali, Rancagua

ha sido acreditado en el Sistema Nacional de Acreditacion del INN,
como

Laboratorio de ensayo
seguin NCh-ISO 17025.0f2005

en el drea Fisico-quimica para aguas, con el alcance indicado en
anexo.

Primera acreditacién: Desde el 12 de Junio de 2002

Vigencia de la Acreditacién : hasta el 12 de Junio de 2016

Santiago de Chile, 4 de Febrero de 2013
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Eduardo Ceballos Osoric Sel'gi?z Toro Galleguillos
Jefe de Division Acreditacion Director Ejecutivo

SISTEMA NAGIONAL @
1] o Acreoimacion

INN - CHILE

ACREDITACION LE 161

AS CONDICIONES BAJO LAS CUALES RIGE ESTA ACREDITACION ESTAN LETALLADAS EN EL ACTA DE COMPREOMISO



INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 161
Modificacién 1

ALCANCE DE LA RENOVACION DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO BIODIVERSA
RANCAGUA DE BIODIVERSA S.A., SEDE RANCAGUA, COMO LABORATORIO DE ENSAYO

AREA :  FISICO-QUIMICA PARA AGUAS
SUBAREA  : FISICO-QUIMICA PARA AGUA POTABLE Y FUENTES DE CAPTACION Y AGUAS
RESIDUALES, SEGUN CONVENIO INN-SISS

Ensayo Normal/especificacion Producto a que se aplica
Aceites y grasas NCh2313/6.0f97 Aguas residuales
Amoniaco ME-27-2007 Agua potable y fuentes de

Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Manual de métodos de ensayo para agua
potable. Método Electrodo especifico.

captacién

Cloro residual libre

PT-01-2007
Procedimiento para Contrastacion de
equipos portatiles de terreno
utilizados para medicién de cloro residual,
con Método D.P.D. Titrimétrico Ferroso
(F.A.S.)

Equipos comparadores de
cloro portatiles de terreno.

Cloro residual libre

ME-33-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Manual de métodos de ensayo para agua

potable. Método D.P.D. Titrimétrico
Ferroso (F.A.S.)

Agua potable y fuentes de
captacién

Cloruro ME-28-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios Sanitarios. |captacién
Manual de métodos de ensayo para agua
potable. Método Argentométrico
Color ME-24-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios Sanitarios. |captacién
Manual de métodos de ensayo para agua
potable.
Método platino-cobalto
Demanda Bioquimica NCh2313/5.0f2005 Aguas residuales
Oxigeno
Demanda Quimica NCh2313/24.0f97 Aguas residuales
Oxigeno
Fluoruros ME-06-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios Sanitarios. |captacién
Manual de métodos de ensayo para agua
potable. Método electrodo especifico.
Fosforo NCh2313/15.0f97 Aguas residuales

Nitrégeno amoniacal

NCh2313/16.0f97

Aguas residuales

Nitrégeno amoniacal

ME-27-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Manual de métodos de ensayo para agua

potable. Método Electrodo especifico.

Agua potable y fuentes de
captaciéon

Nitrégeno Kjeldahl

NCh2313/28.0f1998

Aguas residuales

Nitrégeno nitrato

Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater 4500-NO3- B 21st
edition 2005,

Agua potable y fuentes de
captacidén
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 161
Modificacion 1

Ensayo

Norma/especificacion

Producto a que se aplica

Nitrégeno, Nitrito

ME-17-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Manual de métodos de ensayo para agua

potable. Método espectrofotometria de
absorciéon molecular ultravioleta-visible.

Agua potable y fuentes de
captacién

Olor ME-25-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios Sanitarios. | captacion
Manual de métodos de ensayo para agua
potable. Método organoléptico.
pH ME-29-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios Sanitarios. | captacion
Manual de métodos de ensayo para agua
potable. Junio 2007.
Método electrométrico.
pH NCh2313/1.0f95 Aguas residuales

Poder Espumégeno

NCh2313/21.0f97

Aguas residuales

Sabor

ME-26-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Manual de métodos de ensayo para agua

potable. Método organoléptico

Agua potable y fuentes de
captacién

Sélidos Sedimentables

NCh2313/4.0f95

Aguas residuales

Sélidos Suspendidos NCh2313/3.0f95 Aguas residuales
Totales
Sulfatos ME-30-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios Sanitarios. | captacion
Manual de métodos de ensayo para agua
potable. Método gravimétrico con secado
de residuos
Sulfatos NCh2313/18.0f97 Aguas residuales
Sulfuros NCh2313/17.0f97 Aguas residuales
Turbiedad ME-03-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios Sanitarios. | captacion
Manual de métodos de ensayo para agua
potable. Junio 2007.
Método nefelométrico.
SUB AREA FISICO-QUIMICA PARA AGUA DE BEBIDA, AGUAS PARA FINES INDUSTRIALES,

AGUAS CRUDAS Y AGUAS RESIDUALES

Ensayo

Norma/especificacion

Producto a que se aplica

Aceites y grasas

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 5520-
D

Agua de bebida, aguas
crudas, aguas residuales y
para fines industriales

Alcalinidad Fenoftaleina

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 2320

Agua de bebida

Alcalinidad total

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 2320
B

Agua de bebida y aguas
para fines industriales

Amonio

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 4500-

NH3

Agua de bebida y aguas
para fines industriales
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 161
Modificacion 1

Ensayo Norma/especificacién Producto a que se aplica
Cloro libre residual en IUM-01 Agua de bebida, aguas
terreno Standard Methods for the Examination |crudas, aguas residuales y
of Water and Wastewater 21 Ed., 4500- | para fines industriales.
Cl G
Cloruro Standard Methods for the Examination |Agua de bebida, aguas
of Water and Wastewater 21 Ed., crudas, aguas residuales y
4500 CI B. para fines industriales
Color Standards Methods for the Examination |Agua para fines
of Water and Wastewater 21Ed. 2120 B |industriales
Color Standards Methods for the Examination |Aguas residuales
of Water and Wastewater 21 Ed. 2120
Conductividad Standards Methods for the Examination | Agua potable y Otros
of Water and Wastewater 21 Ed. 2510 |tipos de aguas
Conductividad Standards Methods for the Examination | Aguas residuales
of Water and Wastewater 21 Ed. 2510
Demanda Bioquimica de| Standards Methods for the Examination | Agua para fines
Oxigeno of Water and Wastewater 21 Ed. 5210 |industriales
Demanda Quimica de| Standards Methods for the Examination | Agua para fines
Oxigeno of Water and Wastewater 21 Ed. 5220 |industriales

D /5-8

Dureza total

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 2340
C

Agua de bebida y agua
para fines industriales

FlGor en terreno

IUM-05
Basado segin Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater
21 Ed, 4500 —F D. Método Spadns

Agua de bebida, aguas
crudas, aguas residuales y
para fines industriales

Fluoruro

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 4500-F
C

Agua de bebida, aguas
crudas, aguas residuales y
para fines industriales

Fésforo total

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 4500-
P B-C

Agua de bebida, aguas
crudas, aguas residuales y
para fines industriales

Indice de Langelier

NCh424.0f70

Agua de bebida y aguas
para fines industriales

Molibdeno Standard Methods for the Examination |Agua de bebida y aguas
of Water and Wastewater 21 Ed., crudas
3111 A-D, 3113 A-B
Nitratos Standard Methods for the Examination [Agua de bebida y aguas
of Water and Wastewater 21 Ed., crudas
4500- NO3- B
Nitritos Standard Methods for the Examination |[Agua de bebida y aguas

of Water and Wastewater 21 Ed.,
4500 NO2- B

crudas

Nitrégeno Kjeldahl

Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed.,
4500 Norg B

Agua de bebida y aguas
crudas

Oxigeno disuelto

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 4500
0G

Aguas residuales
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 161
Modificacién 1

Ensayo

Norma/especificacion

Producto a que se aplica

Oxigeno disuelto

IUM -06
Basado segin Manual del equipo
Medidor de Oxigeno Disuelto YSI 550
Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed, 4500-
0G

Aguas residuales y aguas
crudas

pH Standards Methods for the Examination [ Agua para fines
of Water and Wastewater 21 Ed. 4500 |industriales
B/4-65
pH en terreno PMI-01 Aguas residuales, agua

Basado seglin Standard Methods for the
Examination of Water 4500-H+B 21 Ed.

potable y aguas crudas

Residuos de Arenas

NCh367.0f78

Agua de bebida y aguas
para fines industriales

Sélidos disueltos fijos

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 2540
E-2540 G

Agua de bebida y aguas
residuales

Sélidos disueltos totales

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 2540
C

Agua de bebida, aguas
para fines industriales vy
aguas residuales

Sélidos disueltos volatiles

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 2540
E-2540 G

Agua de bebida y aguas
residuales

Sélidos Sedimentables

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 2540
/2-57

Agua de bebida y aguas
para fines industriales

Sélidos suspendidos fijos | Standards Methods for the Examination | Agua de bebida, aguas
of Water and Wastewater 21 Ed. 2540 |para fines industriales vy
D aguas residuales
Sélidos suspendidos | Standards Methods for the Examination | Agua de bebida, aguas
volatiles of Water and Wastewater 21 Ed. 2540 E|para fines industriales vy
aguas residuales
Sélidos totales Standards Methods for the Examination | Agua de bebida, aguas
of Water and Wastewater 21 Ed. 2540 |para fines industriales vy

B

aguas residuales

Sélidos totales fijos

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 2540
E

Agua de bebida y aguas
residuales

Sélidos totales volatiles

Standards Methods for the Examination
of Water and Wastewater 21 Ed. 2540

Agua de
para fines

bebida, aguas
industriales vy

E aguas residuales
Sulfatos Standard Methods for the Examination |[Agua de bebida y aguas
of Water and Wastewater 21 Ed., crudas
S04- 4500
Sulfuro Standard Methods for the Examination |Agua de bebida, aguas
of Water and Wastewater 21 Ed., crudas, aguas para fines
4500-S2- G industriales y aguas
residuales
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 161
Modificacién 1

Ensayo

Norma/especificacion

Producto a que se aplica

Temperatura en terreno

PMI-01
Basado segun Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater
2550 21 Ed.

Aguas residuales y aguas
crudas

Turbiedad Standards Methods for the Examination | Aguas para fines
of Water and Wastewater 21 Ed. 2130 [industriales y aguas
B/2-9 residuales
Muestreo manual para los PMI-01 Agua potable

incluidos en el
alcance de

ensayos
presente
acreditacion

Basado segiin NCh409/2.0f2005
NCh411/5.0f96

Muestreo manual para los

PMI-09

Aguas crudas

ensayos incluidos en el Basado NCh411/4.0f1997

presente alcance de NCh411/6.0f1998

acreditacion NCh411/11.0f1998

Muestro manual y PMI-04 Aguas residuales
automatico para los Basado NCh411/10.0f2005

ensayos incluidos en el

presente alcance de

acreditaciéon
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

Sefior

Gustavo Avello C.

Jefe de Aseguramiento de la Calidad

BIODIVERSA S.A.

Arrau Méndez s/n, Pedro de Valdivia
COCNEPCION

Correo electrénico: gustavo.avello@biodiversa.com

Su Ref. Su Carta del Nuestra Ref. Santiago, 2015.04.13
4070-0373-15

Asunto: Comunica aprobacién de renovacién de alcance de la acreditacion (LE 127 y
LE 128).

De mi consideracion:

Tengo el agrado de informar a Ud., que el Comité de
Acreditacién, en su sesién del 6 de Abril de 2015, aprobd la renovacion de la
acreditaciéon del Laboratorio Biodiversa Concepcion de BIODIVERSA S.A., sede
Concepcién, de acuerdo al convenio INN-SISS, como Laboratorio de ensayo; en la
norma NCh-ISO 17025 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y calibracién”; para las areas Microbiologia y muestreo para aguas y Fisico-
quimica y muestreo para aguas, en el Sistema Nacional de Acreditacién del INN, hasta
el 21 de Noviembre de 2018.

El alcance de la renovacion se indica en el Anexo.

De acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de
Acreditacion, procederemos a enviar para su firma el Acta de Compromiso.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION

—

Eduardo Ceballos O.
Jefe de Divisién Acreditacién

ELV/eml.
2015.04.13

OFICINAS GENERALES
MATIAS COUSINO 64 - PISO 6
SANTIAGO - CHILE

TEL (+ 56-.) 24458800

FAX i+ 56 21 24410429
www.nn cl

F407-08-03 v05




ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LAB
BIODIVERSA S.A., SEDE CONCEPCION, COM

AREA
SUBAREA

MICROBIOLOGIA Y MUESTREO PARA AGUAS
MICROBIOLOGIA PARA AGUAS POTABLES, FUENTES DE CAPTACION Y

4070-0373-15
Anexo

ORATORIO BIODIVERSA CONCEPCION DE
O LABORATORIO DE ENSAYO

AGUAS RESIDUALES, SEGUN CONVENIO INN-SISS

Ensayo

Norma/Especificacion

Producto a que se aplica

Deteccién de £.coli P/A

ME-01-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos
de ensayo para agua potable.
Método tubos miuiltiples (NMP)

Agua potable y fuentes de
captacion

Deteccion de E.coli P/A

ME-02-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos
de ensayo para agua potable.

Método por filtracién por
membrana (FM)

Agua potable y fuentes de
captacion

Determinacién de coliformes NCh2313/22.095 Aguas residuales

fecales

Determinacién de coliformes NCh2313/23.0f95 Aguas residuales

fecales

Determinacién de coliformes NCh2043.0f398 Agua potable y fuentes de
totales captacion

Determinacién de coliformes NCh1620/1.0f84 Agua potable y fuentes de
totales captacion.

Determinacion de coliformes
totales

NCh1620/2.0184

Agua potable y fuentes de
captacion

Determinacién de Escherichia
coli

NCh2043.0f98

Agua potable y fuentes de
captacion

SUBAREA MICROBIOLOGIA Y MUESTREO PARA AGUAS CRUDAS, AGUAS
RESIDUALES, AGUAS DE BEBIDA, AGUAS PARA FINES INDUSTRIALES
Ensayo Norma/Especificacién Producto a que se aplica
Determinacion de coliformes| Standard Methods for the |Aguas crudas, aguas
fecales Examination of Water and | residuales, aguas de bebida
Wastewater, 22™ edition y aguas para fines
2012. Industriales.
9221 E
Determinacién de coliformes| Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
totales Examination of Water and |residuales, aguas de bebida
Wastewater, 22™ edition y aguas para fines
2012. Industriales.
9221 B
Ay
1/6
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4070-0373-15
Anexo

Norma/Especificacién

Producto a que se aplica

Ensayo
R

ecuento de heterétrofos

Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater, 22™ edition

Aguas crudas, aguas
residuales, aguas de bebida
y aguas para fines

2012. Industriales.
9215 B
Muestreo manual PUM-03 ver02 Agua potable
basado en:

NCh409/2.0f2004

Muestreo manual

PUM-09 ver02
basado en:
NCh411/4.0f1997

Aguas crudas (naturales,
lagos naturales y
artificiales)

Muestreo
automatico

manual

Yy

PUM-04 ver02
basado en:
NCh411/10.0f2005

Aguas residuales

o/
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Anexo

ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCION DE
BIODIVERSA S.A., SEDE CONCEPCION, COMO LABORATORIO DE ENSAYO

AREA FISICO-QUIMICA Y MUESTREO PARA AGUAS

SUBAREA FISICO-QUIMICA PARA AGUAS POTABLES, FUENTES DE CAPTACION, Y
AGUAS RESIDUALES, SEGUN CONVENIO INN-SISS

[_ Ensayo Norma/Especificacién Producto a que se aplica

Cloro libre residual

ME-33-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método para verificacién de
Equipos de Terreno

Agua potable y fuentes de
captacion

Cobre

ME-04-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método Espectrofotometria de
Absorcién Atémica con Aspiracion
directa

Agua potable y fuentes de
captacion

Color

ME-24-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método Pt-Co

Agua potable y fuentes de
captacion

Hierro

ME-07-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método Espectrofotometria de
Absorcién Atémica con Aspiracion
directa

Agua potable y fuentes de
captacién

Manganeso

ME-08-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método Espectrofotometria de
Absorcién Atémica con Aspiracién
directa

Agua potable y fuentes de
captacion

Monocloraminas

ME-23-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método Titrimétrico de DPD con
FAS

Agua potable y fuentes de
captacion

Olor

L

ME-25-2013
Segun resuelvo 5311 de
Superintendencia de Servicios

Agua potable y fuentes de
captacién

&y
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[

Ensayo

Norma/Especificacién

Producto a que se aplica j

Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método organoléptico

pH ME-29-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacién
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método Electrométrico
Sabor ME-26-2013 Agua potable y fuentes de

Segun resuelvo 5311 de
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos de
eénsayo para agua potable.
Método Organoléptico

captacion

Sélidos disueltos totales

ME-31-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos de
eénsayo para agua potable.
Método Gravimétrico

Agua potable y fuentes de
captacion

Turbiedad ME-03-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método Nefelométrico

Cobre NCh2313/10.0196 Aguas residuales
Demanda bioquimica de NCh2313/5.0f2005 Aguas residuales
oxigeno

Demanda quimica de NCh2313/24.0197 Aguas residuales
oxigeno

Hierro NCh2313/10.0196 Aguas residuales
Manganeso NCh2313/10.0196 Aguas residuales
pH NCh2313/1.0f95 Aguas residuales

Poder espumégeno

NCh2313/21.0197

Aguas residuales

Sdlidos sedimentables

NCh2313/4.0195

Aguas residuales

Sélidos suspendidos
totales

NCh2313/3.0f95

Aguas residuales

Temperatura

NCh2313/2.0195

Aguas residuales

én
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SUBAREA :

FISICO-QUIMICA Y MUESTREO PARA
RESIDUALES AGUAS DEBEBIDA Y AGUAS

4070-0373-15

Anexo

AGUAS CRUDAS, AGUAS
PARA FINES INDUSTRIALES

L Ensayo Norma/Especificacién Producto a que se aplica

Cloro libre residual Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 2012. % agua para fines

4500-CI G industriales.
Cloro total Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 2012. y aguas para fines

4500-CI G Industriales.
Clorofila Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 201 2. y agua para fines

10200 H industriales.
Cobre Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 201 2. y agua para fines

3111 A-B industriales.
Conductividad Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
especifica Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 2012. |y agua para fines

2510 B industriales.
Demanda bioquimica de Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
oxigeno Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22" edition 201 2. y agua para fines

5210 B industriales.
Demanda quimica de Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
oxigeno Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22" edition 201 2. y agua para fines

5220 D industriales.
Hierro Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 2012. y agua para fines

3111 A-B industriales.
Manganeso Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 2012. y agua para fines

3111 A-B industriales.
Oxigeno disuelto Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 2012. y aguas para fines

4500-0 G Industriales.
pH Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 2012. y aguas para fines

4500-H+ B Industriales.

&V
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Ensayo Norma/Especificacién Producto a que se aplica

Sélidos disueltos totales Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 2012. |y agua para fines

2540 C industriales.
Sélidos sedimentables Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22" edition 2012. y agua para fines

2540 F industriales.
Sélidos suspendidos Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
volatiles Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22™ edition 2012. y agua para fines

2540 E industriales.
Sdlidos suspendidos Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Totales Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22" edition 2012, |y agua para fines

2540 D industriales.
Temperatura Standard Methods for the Aguas crudas, aguas
Examination of Water and residuales, agua de bebida
Wastewater, 22" edition 2012. |y aguas para fines

2550 B Industriales.
Muestreo manual PUM-09 ver02 Aguas crudas (rios y cursos

basado en: de agua)

NCh411/6.0f98

Muestreo manual

PUM-09 ver02
basado en:
NCh411/4.0f97

Aguas crudas (lagos
naturales y artificiales)

Muestreo

manual

automatico

y

PUM-04 ver02
basado en:
NCh411/10.0f2005

Aguas residuales

&
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

Seiior

Gustavo Avelio C.

Jefe Aseguramiento de Calidad

Biodiversa S.A.

Planta Nogales

Av. José Maria Escriva de Balaguer (sector Nogales) a 1000 mts Cruce Nogales,
Carretera el Cobre, Machalf

RANCAGUA

Correo electrénico: gustavo.avello@biodiversa.com

Su Ref. Su carta del Nuestra Ref. Santiago, 2015.04.28
4220-0113-15

Asunto: Reduccién de alcance del certificado LE 161, de Biodiversa S.A., sede
Rancagua, como laboratorio de ensayo.

De nuestra consideracion:

De acuerdo con su carta de fecha 27 de abril de 2015, en la
cual solicit6 la reduccién de alcance voluntario para los ensayos incluidos en el Anexo
a esta carta, segun lo indicado en el Reglamento INN-R401 “Reglamento para la
acreditacién de organismos de evaluacion de la conformidad”, clausula 9.3 a), se
toma conocimiento de la reduccién de alcance solicitada y de las implicancias que la
decisién conlieva.

Le informamos a Ud. que el nuevo alcance de acreditacién con
la reduccién de alcance seré enviado en una Adenda al Acta de Compromiso para su
firma.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION

()

Eduardo Ceballos 0.
Jefe de Divisiébn Acreditacién

&V

ELV/mva.
2015.04.28

OFICINAS GENERALES
MATIAS COUSINO 84 - PISO 6
SANTIAGO — CHILE

TEL (+ 56-2) 24458800

FAX (+ 58-2) 24410429
www.inn.cl

F407-03-02-01 v03




ALCANCE REDUCIDO

AREA : FISICO-QUIMICA PARA AGUAS

SUBAREA : FISICO-QUIMICA PARA AGUA POTABLE Y FUENTES DE CAPTACION Y AGUAS

RESIDUALES, SEGUN CONVENIO INN-SISS

4220-0113-16
-1-

Ensayo

Norma/Especificacién

Producto a que se aplica

Sulfuros

NCh2313/17.0f97

Aguas residuales

SUB AREA : FISICO-QUIMICA PARA AGUA DE BEBIDA,

INDUSTRIALES, AGUAS CRUDAS Y AGUAS RESIDUALES

Ensayo

Norma/Especificacién

Producto a que se aplica

Fldor en terreno

1UM-05
Basado seguin Standard
Methods for the
Examination of Water and
Wastewater 21 Ed, 45600 -
F- D. Método Spadns

Agua de bebida, aguas
crudas, aguas residuales y
para fines industriales

Molibdeno

Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater 21 Ed.,
3111 A-D, 3113 A-B

Agua de bebida y aguas
crudas

Residuos de Arenas

NCh367.0f78

Agua de bebida y aguas para
fines industriales

Sélidos disueltos fijos

Standards Methods for the

Examination of Water and

Wastewater 21 Ed. 2540
E-2540 G

Agua de bebida y aguas
residuales

Sélidos disueltos voléatiles

Standards Methods for the

Examination of Water and

Wastewater 21 Ed. 2540
E-2540 G

Agua de bebida y aguas
residuales

Sélidos suspendidos fijos

Standards Methods for the

Examination of Water and

Wastewater 21 Ed. 25640
D

Agua de bebida, aguas para
fines industriales y aguas
residuales

Sélidos suspendidos
voléatiles

Standards Methods for the
Examination of Water and
Wastewater 21 Ed. 2540 E

Agua de bebida, aguas para
fines industriales y aguas
residuales

Sélidos totales

Standards Methods for the
Examination of Water and
Wastewater 21 Ed. 2540 B

Agua de bebida, aguas para
fines industriales y aguas
residuales

Sélidos totales fijos

Standards Methods for the
Examination of Water and
Wastewater 21 Ed. 2540

Agua de bebida y aguas
residuales

AGUAS PARA FINES




4220-0113-156
-

E

Sélidos totales voléatiles

Standards Methods for the

Examination of Water and

Wastewater 21 Ed. 2540
E

Agua de bebida, aguas para
fines industriales y aguas
residuales

Sulfuro

Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater 21 Ed.,
4500-S2- G

Agua de bebida, aguas
crudas, aguas para fines
industriales Y aguas
residuales




INSTITUTO NACIONAL

El Institute Nacional de Normalizacién, INN, certifica que:

ESVAL S.A.
LABORATORIO

ubicado en 22 Norte N°1150, Santa Inés, Vifia del Mar

ha renovado su acreditacién en el Sistema Nacional de Acreditacidn
del INN, como

Laboratorio de Ensayo
segin NCh-ISO 17025.012005

en el area Fisico-quimica para aguas, con el alcance indicado en
anexo

Primera acreditacion: Desde & 13 de Marzo de 2002

Vigencia de la Acreditacién : hasta el 26 de Febrero de 2015

Santiagc de Chile, 23 de Agosto de 2011
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 154

Modificacién 1

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE LABORATORIO ESVAL S.A., VINA DEL MAR. COMO
LABORATORIO DE ENSAYO

AREA ¢ FISICO QUIMICA PARA AGUAS
SUBAREA : FISICO QUIMICA PARA AGUA POTABLE Y FUENTES DE CAPTACION, Y AGUAS
RESIDUALES SEGUN CONVENIO INN-SISS

Ensayo

Norma, Especificacién

Producto a que se aplica

24D

ME-21-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable. Determinacion ce 2,4 y de
pentaciorofenol por método de
cromatografia gaseosa con detector de
captura electrénica

Agua potade y fuentes
captacion

de

Arsénico total

ME-12-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manuzal de Métodos de Ensayos para
Agua Potable. Determinacion de Arsénico
por Métoda Espectrofotometria de
absorcién atdmica con generacion de
hidruros

Agua potable y fuentes
captacién

de

Benceno

ME-19-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable por métado cromatografia
gaseosa usando Heac-space

Agua potable y fuentes
captacion

de

Bromodiclorometano

ME-22-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Método Cromatografia
gaseosa con dstector de capuura
electrénica

Agua potable y fuentes
captacidn

de

Cadmio total

ME-13-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacion de Cadmio
por Método Espectrofotometria de
absorcién atémica con Aspiracién directa

Agua potable y fuentes
captacion

de

Cianuro total

ME-14-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacién de Cianuro
por Método Espectrofotometrfa de
absorcién molecular UV-VIS

Agua potable y fuentes
captacion

de

Cloro libre

ME-33-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de iétodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacién de Cloro
resicual por Método D.P.DD Titrimétrico
Ferroso (F.A.S). Método utilizado para
verificacion de equipos de terreno

Agua potable vy fuentes
captacion

de
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Modificacién 1

Ensayo

Norma/Especificacién

Producto a que se ap{iyca

Cloruro

ME-28-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacién de Cloruro
por Métoda Argentométrico

Agua potable
captacion

y fuentes de

Cobre tota'

ME-C4-2007
Superintandencia de Servicios Sanitarios
Manual ce Métodos de Ensayos para
Agua Potable
Determinacion de Cobre por Método
Espectrofotometria de absorcion atémica
con Aspiracion directa

Agua potable
captacion

y fuentes de

Color

ME-24-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacion de Color
verdadero por Método Pt-Co

Agua potable
captacién

y fuentes de

Compuestos fendlicos

ME-32-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayoes para
Agua Potable Delerminacion de
Compuesto Fendlicos por Método
Espectrofotometria de absorcion
molecular UV-VIS

Agua potable
captacién

y fuentes de

Cromo total

ME-05-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacién de Cromo
Total por Método Espectrofotométrice de
Absorcién Atémica con Aspiracion
Directa.

Agua potakble
captacion

y fuentes de

DDT+DDD +DDE

ME-20-20C7
Superiniendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos pera
Agua Potable por método cromazogrefia
gaseosa con detector de captura
electronica

Agua potable
captacion

y fuentes de

Dibromoclcrometano

ME-22-2007
Superintendsncia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Poteble Método Cromatografia
gassosa con detector de captura
electrdnica

Agua potable
captacion

y fuentes de

Fluoruros

ME-C6-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable
Determinacidén de Hluoruros por Método
Electrodo Especifico

Agus potable

| captacion

y fuertes de
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Ensayo Norma/Especificacién Producto a gue se aplica
Hierro ME-07-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios Sanitarios | captacion
Manual de Métados de Ensayos para
Agua Potable Determinacidon de Hierro
por Método Espectrofotometrfa de
absorcién atémica con aspiracidn directa
Lindano ME-20-2007 Agua potable y fuentes de

Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métocos de Ensayos para
Aguz Potable por método cromatografia
gaseosa con detector de captura
electrénica

captacion

Magnesio total

ME-09-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos pare
Agua Potable Determinacién de

Maynesio por Método espectrofotometris |

de absorcion atdmica con aspiracion
directa

Agues potable
captacion

y fuentes dc

Manganeso

ME-C8-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacién de
Manganeso por Método
especlrofotometria de absorcion atémica
con aspiracién directa

Agua potabie
captacion

y fuentes de

Mercurio total

ME-15-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manuzl de Métodos de Ensayos pare
Agua Potable Determinacién de Mercurio
por Método Espectrofotometria de
absorcién atémica con generacién
atémica de Hg.

Agua potable
captacidn

y fuentes de

Metoxicloro

ME-20-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable por método cromatografia
gaseosa con detector de captura
glectrénice

Agua fpotable
captacién

y fuentes de

Monocloraminas

ME-23-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacion de
Monocloramina por método Titrimétrico
de DPD con FAS.

Agua potable
captacién

y fuentes de

Nitrégeno amoniaco

ME-27-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacién de
amoniaco por Método Electrodo
Especifico.

Agua potetle
captacioén

y fuentes de
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Ensayo

Norma/Especificacidn

Producto a que se aplica

Nitr6geno de nitrato

ME-16 -2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos pars
Agua Potable Determinacidn de nitrato
por Métode Electrodo especifico

Ague potable y fuentes de
| captacion

Nitrégeno de nitrito

ME-17-2007
Superintendencia ce Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacién de nitrito
por Método Espectrofolometria de
Absorcion Molecular UV-VIS

Agua potable y fuentes de
captacién

Qilor

ME-25-2007
Superintenderncia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensaycs para
Agua Potable Determinacion de Olor por
Método organcléptico

Agua potable y fuentes de
captacién

Pentaclorofznol

ME-21-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacion de 2,4 y de
pentaclorofencl por método de
cromatografia gaseosa con detector de
captura electrénica

Agua potable y fuentes de
captacion

pH

ME-23-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos pera
Agua Potable Determinacion de pH por
Método Electrométrico

Agua potable y fuentes de
captacién

Plomo tota!

ME-18-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacién de Plomo
por Método espectrofotometria de
absorcién atoémica con aspiracion directa

Agua potable y fuentes de
captacion

Sabor

ME-26-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual ce Métodos de Ensayos para
Agua Potadle Determinacion de Sabor
per Método organoléptico

Aguz potable y fuentes de
captacion

Selenio total

ME-10-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacion de Selenio
por Método espectrofotometria de
absorcion atémica con generacion de
hidruros

Agua potable y fuentes de
captacién

Sdlides disueltos totales

ME-31-2007
Superintendcncia de Servicios Sanitarios
Manual de Méludos de Ensayos para
Agua Potable Determinacion de Sélidos
disueltos por Método gravimétrico

Agua potable y tuentes de
captacion
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Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potabie Determinacién de Sulfatas
par Método gravimétrico

LE 154
Modificacion 1
Ensayo Norma,Especificacién Producto a que se aplica
Sulfatos ME-30-2007 Agua potabic y fuentes de

captacion

Tetracloroetano

ME-22-2007/
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manuzl de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Métado Cromatografia
gaseosa con detector de captura
glectrénica

Agua potable y fuentes de
captacion

Tolugno

ME-18-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ersayos para
Agua Potable por métoco cromatografia
gaseosa usando Head-space

Agua potable y fuentes de
captacién

Tribromometarco

ME-22-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Método Cromatografia
gaseosa con detector de captura
electronica

Agua potable y fuentes de
captacion

Triclorometarc

ME-22-2007
Superintendencia de Servicios Sarnitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Método Cromatografia
gasensa con detector de captura
electrénica

Agua potable y fuentes de
captacion

Turbiedad

ME-03-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métados de Ensayos para
Agua Potable Determinacién de
Turdiedad por Método Nefelométrico

Agua potable y fuentas de
captacion

Xileno

ME-19-2007
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable por método cromatografia
gasegsa usando Head-space

Agua potable y fuentes de
captacion

Zinc

ME-11-2007
Superintendencia de Servicios San'tarios
Manual de Métodos de Ensayos para
Agua Potable Determinacion de Cinc por
Mstodo espectrofotometria de ebsorcién
atémica con aspiracién directa

Agua pcotable y fuentes de
captacicon

Aceites y grasas

NCh2313/6.0197

Aguas residuales

Aluminio Standard Methods for the Examinaticr of | Aguas residuales
Water and Wasterwater,
Ed 203111 D
Arsénico NCh2313/8.0f96 Aguas residuales
Benceno NCh2313/31.0f19398 Aguas residuales
Cadmio NCh2313/10.0f86 Aguas residuales
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 154

Meodificacién 1

Ensayo

Norma/Especificacion

Producto a que se aplica

Cianuro total

NCh2313/14.0197

Agues residuales

Cinc

NCh2313/10.0196

Aguas residuales

Cloruro

NCh2313/32.0199

Aguzs residuales

Cobre

NCh2313/10.0196

Agues residuales

Cromo (V1)

NCh2313/11.0196

Agues residuales

Cromo toral

NCh2313/10.0196

Aguzs residuales

Demanda Bioguimica de
Oxigeno

NCh2313/5.0f2005

Aguzs residuales

Demanda quimica de
oxigeno

NCh2313/240f97

Aguas residuales

Fluoruro

NCh2313/33.0199

Aguas residuales

Fésfora total

NCh2313/15.0197

Aguas residuales

Hidrocarburos fijos

NCh2313/7.0f97

Aguas residuales

Hidrocarburos volatiles

NCh2313/7.0f97

Aguas residuales

Hierro

NCh2313/10.0196

Aguas residuales

| Indice de fenol

NCh2313/19.0f2001

Aguas residuales

Manganeso

NCh2313/10.0196

Aguas residuales

Mercurio

NCh2313/12.0186

Aguas residuales

Molibdeno

NCh2313/13.0198

Aguas residuales

Niquel

NCh2313/10.0196

Aguas residuales

Nitrégerc amoniacal

NCh2313/16.0197

Aguas residuzlies

Nitrégeno Kjeldahl

NCh2313/28.0188

Aguas residuales

pH

NCh2313/1.0f35

Aguas residugles

Plomo

NCh2313/10.0196

Aguas residuales

Poder espumégeno

NCh2313/21.0f97

Aguas residuales

Selenio

NCh2313/30.0f92

Aguas residuales

Sdlidos sedimentables

NCh2313/4.0f95

Aguas residuales

Sélidos suspendidos
totales

NCh2313/3.019%

Aguas residuales

Sulfatu disuelto por
calcinacion de residuc

NCh2313/18.0f97

Aguas residuales

Sulfuro total

NCh2313/17.0f86

Aguas residuales

Surfactantes anidnicos

NCh2313/27.0f98

Aguas residuales

Temperatura

NCh2313/2.0f85

Aguas residuales

Tetracloroeteno,
Triclorometano

NCh2313/20.0f38

Aguas residuales

Tolueno

NCh2313/31.0f1988

Aguas residuales

| Xileno

NCh2313/31.011939

Aguas residuales
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

SUBAREA

LE 154
Modificacién 1

FISICO QUIMICA PARA AGUA DE BEBIDA, AGUAS CRUDAS Y AGUA RESIDUAL

Ensayo

Norma/Especificacién

Producto a que se aplica

Aceites y grasas

|

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 5520 B y D.
Método extraccidn soxhlet

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industrizles y
aguas residuales

. Aluminio

Standard Methods 21 Edition 200%
Capitulo 3111 D

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

| Amoniaco

Standard Methods 21st Edition 2005

Capitulo 4500-NH3 D. Método electrodo

selactivo

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Arsénico

Stancard Methods 21st Edition 2005

Capitulo 3114 C. Generacién continua de

hidruros

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Bario

Standard Methods 21° Edition 20C5
Capftulo 3111 D

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Cadmio

Starndard Methcds 21st Edition 2005
Capitulo 3111 B

Agua de bebida, aguas crudas,
agua psara fines industriales vy
aguas residuales

Calcie

Standard Methods 271st Edition 2005
Capitulo 3111 B

Agua de bebida, aguas crudas,
aguz para fines industriales y
aguas residuales

Cianuro total

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 45C0-CN E. Método
colorimétricc

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Cloruros Standard Methods 21 Editior 2005 Agua de bebida, aguas crudas,
Capitulo 4500-Cl B. Metodo agua para fines industriales y

Argentométrico. gguas residuales
Cobre Standard Methods 21st Edition 2005 | Agua de bebida, aguas crudas,
Capitulo 3111 B egua para fines industriales y

aguas residuales
Color Standard Methods 21st Edition 2005 | Agua de bebida, aguas crudas,

Capitulo 2120B. Comparacion visual

agua para fines industriales y
aguas residuales

Conductividad

S:andard Methods 27st Edition 2005
Capitulo 2510 B. Métado labgratorio

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Cromo

Standard Methods 2 1st Edition 2005
Capitulo 3111 B

Agua de bebida, aguas crudas,
agua parg fines industriaies y
aguas resiclLales

Cromo hexavalente

Standard Methods 2 1st Edition 2005
Capitulo 3500-Cr B. Mézodo
colorimétrico

Agua de bebida, eguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Cromo total

Standard Methods 21 Edition 2005
Capitulo 3111 B

Agua de bebida, eguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 154
Modificacidn 1

Ensayo

Norma/Especificacion

Producta a que se aplica

Demanda bioguimica de
oxigeno

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 5210 B. Método electrodo ce
oxigeno

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Demanda quimicz de| Standard Methods 21st Edition 2005 | Agua de bebida, aguas crudas,
oxfgeno Capitulo 5220 D. Método colorimétrico |agua para fines industriales vy
aguas residuales
Estafio Standerd Methods 21st Edition 2005 | Agua de bebida, aguas crudas,
Capitulo 3111 B agua para fines industrialas vy
aguas residuales
Fenol Standard Methcas 21st Edition 2005 | Agua de bebida, aguas crudas,
Capitulo 3530 C. agua pera fines industriales y
Método extraccién cloroformo aguas residuales
Flgor Standard Methods 21st Edition 2005 | Agua de bebida, aguas crudas,
Capitulo 4500-F B y C. Método electrodo | agua para fines industriales y
selectivo aguas residuales
Fésforc Standard Methods 21st Edition 2005 | Agua de bebida, aguas crudas,

Capitulo 4500-P C.
Método vanadomolibdofosférico

ayua para fines industriales y

aguas residuales

Hidrocarburos fijos

Standarc Methods 21st Edition 2005
Capitulo 5520 F.
Meétodo gravimatrico

Agua de bebida. aguas crudas,
egua para fines industriales y
aguas residuales

Hidrocarburos volatiles

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 6200 A.
Cromatografia de geses

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Hierro

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 3111 B

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Magnesio

Standard Methods 2 1st Edition 2005
Capitulo 3111 B

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y |
aguas residuales

Manganeso

Standard Methods 21st Edition 2005
Capftuio 3111 B

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para finecs industriales y
aguas residuales

Mercurio

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 3112 B. Método vapor frio

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Molibdena

Standard Methods 21 Edition 2005
Capftulo 3111 D

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales vy
aguas residuales

Niquel

Standard Methods 21st Ecition 2005
Capitulo 3111 B

Aguz de bebids, aguas crudas,

agua para fines

aguas residuales

industriales y

Nitratos

Standard Methods 21st Cdition 2005
Capitulo 4500-NO3 B.
Método electrodo nitrato

Agua de bebida,
agua para [ines

aguas residuales

aguas crudas,
industrigles vy

I Nitritos

Standard Methods 21st Edition 2C05
Capitulo 4500-NO2 B.
Método colorimétrico

Agua de bebida,
agua para fines
aguas residuales

aguas crudas,
industriales y

Nitrégenc de nitrato

Standard Methnds 21 st Edition 2005
Capitulo 4500-NO3 D Métoda electrodo
nitralo

Agua de bebida,
agua para fines

aguas residuaics

aguas crudas,
industriales v
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INSTITUTO NACICNAL
DE NORMALIZACION

LE 154
Modificacién 1

Ensayo

Norma/Especificacién

Producto a que se aplica

'Nitrégeno Kjeldahl

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 4500-Norg C Método semiMicro
Kjeldehl

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Oxigeno disuelto

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 45C0-0 C.
Método modificacién con azida

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industrisles y
aguas residuaes

pH Stancard Methods 21st Edition 2005 | Agua de bebida, aguas crudas,
Capitulo 4500-H B. agua para fines industriales y

Método glectrométrico aguas residuales
Plata Standard Methods 21st Edition 2005 | Agua ce bebida, aguas crudas,
Capitulo 3111 B agua para fines industriales vy

aguas residuales
Plomo Standard Methods 21st Edition 2005 | Agua de bebida, aguas crudas,
Capitulo 3111 B agua para fines industriales y

aguas residuales
Selenig Standard Methods 21st Edition 2005 Agua de bebida, aguas crudas,

Capftulo 3114 C. Generzacitn continua de
hidruras

ague para fines industriales y
aguas residuales

Sélicos sedimentadb'es

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 2540 F.
Método volumétrico

Agua de bebida, aguas crudas,
agua pera fines industriales vy
aguas residuales

Solidos
totales

suspendicos

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 2540 D.
Método gravimétrico

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
cguas residuales

Sélidos totales disueltos

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 2540 C.
Métcdo grav%métrico

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Sulfatos

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 4500-S04 B método reservado
y C. Método gravimétrico

Agua dc bebida, aguas crudas,
agua pare fines industriales y
aguas residueles

Saifuro total

Standard Methods 21% Edition 2005
Capftulo 4500-S= F. Método
Yodométrico

Agua de bebida, aguas crudas,
agua pare fines industriales y
aguas resiguales

Surfactantes

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 5540 B y C.
Método surfactantes anionicos

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Turbiedad

Standard Methods 21st Edition 2005
Capitulo 2130 3. Método nefelométrico

Agua de bebida, aguas crudas,
agua para fines industriales y
aguas residuales

Muestreo manual

Procedimiento ESVAL PS-18, PQOS,
basado en NCh411/10.0f2005

Aguas residuaies

.

pH en terreno

NCh2313/1.0795

Aguas residuales

Temperatura en 1erreno

NCh2313/2.0785

Aguas residuales. .
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INSTITUTO NACIONAL

El Instituto Nacional de Normalizacién, INN, certifica que:

ESVAL S.A.
LABORATORIO
ubicado en 22 Norte N°1150, Santa Inés, Viha del Mar

ha renovado su acreditacion en el Sistema Nacional de Acreditacidn
del INN, como

Laboratorio de Ensayo
segin NCh-ISO 17025.0f2005

en el drea Microbiologia para aguas, con el alcance indicado en
anexo.

Primera acreditacién: Desde el 13 de Marzo de 2002

Vigencia de la Acreditacion : hasta el 26 de Febrero de 2015

Santiago de Chile, 23 de Agosto de 2011
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 1583
Modificacion 1

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE DE LABORATORIO ESVAL S.A., VINA DEL MAR, COMO
LABORATORIO DE ENSAYD

AREA
SUBAREA

MICROBIOLOGIA PARA AGUAS
MICROBIOLOGIA PARA AGUA POTABLE Y FUENTES DE CAPTACION Y AGUAS
RESIDUALES, SEGUN CONVERNIO INN-SISS

Ensayo

Norma/Especificacion

Producto a que se aplica |

Determinacidén de Heterétrofos

Standard Methaos for the
Examination of Water and
Wastewater,Ed 21 8215 B.

Agua Potable y fuentes de
captacidn

Determinacion
fecales

de Colifcrmes

NCh2313/22.0185

Aguas Residuales

Determinacion
fecales

de Coliformes

NCh2313/23.0195

Aguas Residuales

i

Determinacion de Coiiformes NCh1620/1.0f84 Agua Potable y fuentes de
Totzles captacién
Dererminacién de Coliformes NCh1620/2.0f84 Agua Potable y fuentes de
Totales captacion
Determinacién de E.coli ME-01-2007 Agua Potzble y fuentes de

Superintendencia de Servicios captacion

Sanitarios Manual de Métodos de

Ensayos para Agua Potable

Determinacion de E.coli ME-02-2C07 Agua Potable y fuentes de

Superintendencia de Servicios
Sanitarios Manual de Métodos de
Ensayos para Agua Potahle

captacién

i

AGUAS DE BEBIDA, AGUAS

SUBAREA MICROBIOLOGIA PARA AGUA POTABLE, CRUDAS,
PARA FINES INDUSTRIALES Y AGUAS RESIDUALES
Ensayo Norma/Especificacion _ Producto a gue se aplica
Cioro libre residual en Standard Methods for the Aguas potables
terreno examination of Water and
Wastewater, Ed 21. 4500CL G
Cioro total en terreno Standard Methods for the Aguas potables
examination of Water and
| Wastewater, Ed 21. 4500CL G
Determinacién de Coliformes Standard Methods for the Aguas crudas, aguas de
‘ecales Examination of Water and bebida, aguas para fines
Wastewater, Ed 21 9221 E industrigles % aguas
. | residuales
Determinacién de Coliformes Standard Methods for the Aguas crudas, aguas de
fecales Examination of Water, bebida, aguas para fines
Ed 21,9222D industriales % aguas
residuales
Determinacién de Coliformes Standard Methods for the Aguas crudas, aguas de
totales Examination of Water and bebida, aguas para fines
Wastewater, Ed 21 9221 B industriaies s aguas
residuales

112



INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 1563
Modificacion 1

Ensayo Norma/Especificacion Producto a que se aplica
Determinacidn de Coliformes Standard Methods far the Aguas crudas, aguas de
totales Examination of Water, bebida, aguas pera fincs

Ed 21,9222 B industriales y aguas
residuales
Determinacion de E.coli Standarc Methods for Lhe Aguas crudss, aguas de
Examination of Water end bebida, zyuas para fines
Wastewater, Ed 21, 9221 F industriales y aguas
residuales
Muestreo Manual Procedimeints PS 18, IBOS, 1BC7, | Aguas potables

Muestreo de aguas potables para
andlisis microbiolégicos basados en
NCh409/2.0f2004
pH en terreno ME-29-2007 Aguas potebles
Superintendencia de Servicios
Sanitarios Manual ce Métados de
Ensayos para Agua Potable, Julie
2007, 2da. Ed. Determinacion de
pH por electrodo Electrométrico. .
Temperatura en terreno Standard Methods for the Aguas potables
examination of Water anc
Wastewater, Ed 21. 2550

(‘:‘) (‘/ "\K

Eduardo Ceballos Osono
Jefe de Division Acreditacién
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|| SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACION

INN - CHILE

ACREDITACION LE 245

El Instituto Nacional de Normalizaciéon, INN, certifica que:

AGUAS DEL VALLE S.A.

LABORATORIO DE AGUAS
ubicado en Colo Colo N°935, La Serena

ha renovado su acreditacién en el Sistema Nacional de Acreditacién
del INN, como

Laboratorio de Ensayo
segin NCh-ISO 17025.0f2005

en el area Microbiologia para aguas, con el alcance indicado al
reverso.

Primera acreditacién: Desde el 26 de Diciembre de 2003

Vigencia de la Acreditacion: hasta el 26 de Mayo de 2014

Santiago de Chile, 19 de Noviembre de 2013



INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 245
Anexo

ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO DE AGUA DE AGUAS DEL VALLE S.A. DE
LA SERENA, COMO LABORATORIO DE ENSAYO

AREA
SUBAREA

MICROBIOLOGIA PARA AGUAS
MICROBIOLOGIA PARA AGUA POTABLE Y FUENTES DE CAPTACION Y AGUAS

RESIDUALES, SEGUN CONVENIO INN-SISS

Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable.

Ensayo Norma/Especificacién Producto a que se aplica
Determinacién de Coliformes NCh1620/1.0184 Agua potable y fuentes de
totales captacion
Determinacién de Coliformes NCh1620/2.0f84 Agua potable y fuentes de
totales captacion
Determinacién de Standard Methods for the Agua potable y fuentes de
Heterétrofos examination of water and captacion

wastewater; Ed 21", 2005;
Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005; Cap.
9215-B
Deteccion de E. coli ME-01-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable.
Deteccién de E. coli ME-02-2007 Agua potable y fuentes de

captacion

Determinacién de Coliformes
fecales

NCh2313/22.0f95

Aguas residuales

Determinacién de Coliformes
fecales

NCh2313/23.0f95

Aguas residuales
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INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

SUBAREA

MICROBIOLOGIA Y MUESTREO PARA AGUA DE

AGUAS RESIDUALES

LE 245
Anexo

BEBIDA, AGUAS CRUDAS Y

Ensayo

Norma/Especificacion

Producto a que se aplica

Determinaciéon de Coliformes
totales

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005;
Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005; Cap.
9221 B

Aguas crudas, agua de bebida
y aguas residuales

Determinacién de Coliformes
fecales

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005;
Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005; cap.

Aguas crudas, agua de bebida
y aguas residuales

9221 E
Muestreo P-SGCL-020 Aguas crudas, agua de bebida
Basado en y aguas residuales

NCh411/10.0f2005
NCh409/2.0f1998

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de Division Acreditacién

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo
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_ SISTEMA NACIONAL
DE ACREDITACION

INN - CHILE

ACREDITACION LE 206

El Instituto Nacional de Normalizacién, INN, certifica que:

AGUAS DEL VALLE S.A.
LABORATORIO DE AGUAS

ubicado en Colo Colo N°935, La Serena

ha renovado su acreditacién en el Sistema Nacional de Acreditacidon
del INN, como

Laboratorio de Ensayo
segin NCh-ISO 17025.0f2005

en el area Fisico-quimica para aguas, con el alcance indicado en
anexo.

Primera acreditacion: Desde el 28 de Marzo de 2003

Vigencia de la Acreditaciéon: hasta el 26 de Mayo de 2014

Santiago de Chile, 19 de Noviembre de 2013



INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LE 206
Anexo

ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO DE AGUAS DE AGUAS DEL VALLE S.A., LA
SERENA COMO LABORATORIO DE ENSAYO

AREA :  FISICO QUIMICA PARA AGUAS, LE206

SUBAREA

RESIDUALES, SEGUN CONVENIO INN-SISS

FISICO QUIMICA PARA AGUA POTABLE Y FUENTES DE CAPTACION Y AGUAS

Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método Absorcion Molecular UV-

Ensayo Norma/Especificacion Producto a que se aplica
Arsénico ME-12-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Espectrofotometria de absorcién
atémica con generacion de hidruros
Arsénico NCh2313/9.0196 Aguas residuales
Cadmio ME-13-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Espectrofotometria de absorcién
atémica con aspiracion directa
Cadmio NCh2313/10.0f96 Aguas residuales
Cianuro ME-14-2007 Agua potable y fuentes de

captacion

Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método

Visible
Cianuro total NCh2313/14.0f97 Aguas residuales
Cloro libre residual FAS ME-33-2007 Agua potable

NCh409/1.0f2005

volumetrico
Cloro libre residual IMG-SGCL-004 Agua potable y aguas
Seglin manual del fabricante residuales
Método DPD

Superintendencia de Servicios

Cloruros NCh2313/310.0f99 Aguas residuales
Cloruros ME-28-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Argento métrico
Cobre ME-04-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable- Método
Espectrofotometria de absorcién
atémica caon aspiracién directa
Cobre NCh2313/10.0f96 Aguas residuales
Color ME-24-2007 Agua potable y fuentes de

captacion
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Anexo

Ensayo

Norma/Especificacién

Producto a que se aplica

Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable Método
Pt-Co

Compuestos fendlicos

ME-32-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Espectrofotometria de absorcién
molecular UV-VIS

Agua potable y fuentes de
captacion

Compuestos fendlicos

NCh2313/19.0f2001

Aguas residuales

Cromo total ME-05-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
absorcién
atémica con aspiracion directa
Cromo NCh2313/10.0f96 Aguas residuales
Demanda bioquimica de NCh2313/5.0f2005 Aguas residuales
oxigeno
Demanda guimica de NCh2313/24.0197 Aguas residuales
oxigeno
Fluoruros ME-06-2007 Agua potable y fuentes de

Superintendencia de Servicios
Sanitarios Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método

Electrodo Especifico

captacion

Fésforo total

NCh2313/15.0197

Aguas residuales

Grasas y aceites

NCh2313/6.0f97

Aguas residuales

Hierro ME-07-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Espectrofotometria de absorcion
atémica con aspiracion directa
Hierro NCh2313/10.0f96 Aguas residuales
indice de Fenol NCh2313/19.0f2001 Aguas residuales
Magnesio ME-09-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Espectrofotometria de
absorcién atémica con aspiracién
directa
Manganeso ME-08-2007 Agua potable y fuentes de

Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método

Espectrofotometria de
absorcién atémica con aspiracién
directa

captacion
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Anexo
Ensayo Norma/Especificacion Producto a que se aplica
Manganeso NCh2313/10.0f96 Aguas residuales
Mercurio ME-15-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable.- Método
Espectrofotometria de absorcién
atémica con generacién de vapor
atémico de Hg
Niguel NCh2313/10.0f96 Aguas residuales

Nitrégeno - Nitrato

ME-16-2007 Superintendencia de
Servicios Sanitarios. Manual de
Métodos de Ensayo para Agua

Potable. Método Electrodo Especifico

Agua potable y fuentes de
captacion

Nitrégeno - Nitrito

ME-17-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable.
Método Espectrofotometria de
absorciéon molecular UV-VIS

Agua potable y fuentes de
captacion

Nitrégeno amoniacal

NCh2313/16.0f97

Aguas residuales

Nitrégeno amoniaco

ME-27-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable Método
Electrodo Especifico

Agua potable y fuentes de
captacion

Nitrogeno Kjeldhal

NCh2313/28.0f98

Aguas residuales

Olor

ME-25-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Organoléptico

Agua potable y fuentes de
captacion

pH ME-29-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de métodos de
ensayo para agua potable.
Método electrométrico
pH NCh2313/1.0f95 Aguas residuales
Plomo ME-18-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Espectrofotometria de absorcién
atémica con aspiracién directa
Plomo NCh2313/10.0f96 Aguas residuales

Poder espumégeno

NCh2313/21.0f97

Aguas residuales

Sabor

ME-26-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable Método

Agua potable y fuentes de
captacion
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Anexo

Ensayo

Norma/Especificaciéon

Producto a que se aplica

Organoléptico

Selenio

ME-10-2007
Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Espectrofotometria de absorcién
atémica con generacién de hidruros

Agua potable y fuentes de
captacion

Sélidos Sedimentables

NCh2313/4.0f95

Aguas residuales

Sélidos Suspendidos totales

NCh2313/3.0f95

Aguas residuales

Superintendencia de Servicios
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable Método

gravimétrico

Sélidos disueltos totales ME-31-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable Método
gravimétrico
Surfactantes aniénicos NCh2313/27.0f98 Aguas residuales
Sulfatos ME-30-2007 Agua potable y fuentes de

captacion

Sulfatos NCh2313/18.0197 Aguas residuales
Sulfuro total NCh2313/17.0f97 Aguas residuales
Temperatura NCh2313/2.0f95 Aguas residuales
Turbiedad ME-03-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable Método
Nefelométrico
Zinc ME-11-2007 Agua potable y fuentes de
Superintendencia de Servicios captacion
Sanitarios. Manual de Métodos de
Ensayo para Agua Potable. Método
Espectrofotometria de absorcion
atémica con aspiracion directa
Zinc NCh2313/10.0f96 Aguas residuales
SUBAREA FISICO QUIMICA Y MUESTREO PARA AGUA DE BEBIDA, AGUAS RESIDUALES Y

AGUAS CRUDAS, AGUA POTABLE Y FUENTES DE CAPTACION

Ensayo

Norma/Especificacion

Producto a que se aplica

Aceites y grasas

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005; 5520 B,
D

Agua de bebida, aguas
crudas y aguas residuales

Alcalinidad

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005; 2320-B
(Titration Method)

Agua de bebida, aguas
crudas y aguas residuales
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Anexo

Ensayo

Norma/Especificacion

Producto a que se aplica

Amoniaco

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005; Electrodo
especifico
/ 4500-NHs D

Agua cruda

Arsénico total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005;
Espectrofotometria A.A. con
generacién Hidruros Método
3114- B

Agua cruda

Cadmio total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005;
Espectroforometria A.A. con
aspiracién directa/ 3111-B

Agua cruda

Calcio

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Espectroforometria A.A. con
aspiracion directa/ 3500-D

Agua potable y Fuentes
de captacién

Cianuro total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005; Electrodo
especifico 4500-CN-F

Agua cruda

Cloro libre residual

terreno

en

Standard Methods For Examination of
Water and Wastewater, 4500 CI G,
21" ed. Ed 21™, 2005

Agua de bebida

Cloruros

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Argentométrico 4500-CI-B

Agua cruda

Cobre total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Espectrof. A.A. con aspiracién directa
3111-B

Agua cruda

Color Verdadero

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21, 2005;
Comparacién Visual 2120 - B

Agua Cruda

Compuestos fendlicos

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Espectrofotometria Absorcion
Molecular.

5530- C

Agua cruda

Conductividad

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21, 2005; 2510 B.
Laboratory Method.

Agua de bebida, aguas
crudas y aguas residuales
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Anexo
Ensayo Norma/Especificacion Producto a que se aplica
Cromo total Standard Methods for the Agua cruda

examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005;
Espectrofotometria Absorcion
Molecular
3111-B

Detergentes ani6nicos

Standard Methods for the
examination of water and wastewater
Ed 21™, 5540 C Método colorimétrico

SAAM.

Agua de bebida, aguas
crudas y aguas residuales

Dureza

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005; 2340-C
(EDTA Titrimetric Method)

Agua de bebida, aguas
crudas y aguas residuales

Fluoruro

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005; Electrodo
Especifico
4500-F- C

Agua cruda

Hierro total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Espectrofotometria Absorciéon Atom.
Aspiracion directa 3111-B

Agua cruda

Magnesio total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005;
Espectrofotometria Absorcién Atom.
Aspiracion directa 3111-B

Agua cruda

Manganeso total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Espectrofotometria Absorcién Atom.
Aspiracion directa 3111-B

Agua cruda

Mercurio total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Espectrofotometria Absorcién Atom.
con Generacién de vapor 3112-B

Agua cruda

Muestreo manual P-SGCL-020 Agua de bebida, agua cruda
automatico Basado en y aguas residuales
NCh411/10.0f2005
NCh409/2.0f2004
Nitratos Standard Methods for the Agua cruda

examination of water and
wastewater; Ed 21, 2005;
Espectrofotometria Absorcién
Molecular UV-VIS
4500-NOs-D
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Anexo

Ensayo

Norma/Especificacion

Producto a que se aplica

Nitritos

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21, 2005;
Espectrofotometria Absorciéon
Molecular UV-VIS
4500-N0O2-B

Agua cruda

Nitrégeno Kjeldhal Standard Methods for the Agua cruda
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005; 4500-N
B (Macro-Kjeldahl Method)
pH Standard Methods for the Agua cruda

examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Potenciometria 4500-H + B

pH en terreno

NCh2313/1.0195

Aguas residuales

Plomo total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21, 2005;
Espectrofotometria Absorciéon Atom.
con aspiracién directa 3111- B

Agua cruda

Selenio total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21, 2005;
Espectrofotometria Absorcion con
Generacién de hidruros 3114 - B

Agua cruda

Sélidos disueltos totales

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005;
Gravimetria 2540 - C

Agua cruda

Sélidos Sedimentables en
terreno

NCh2313/4.0f95

Aguas residuales

Sélidos suspendidos volatiles
totales

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005;
Gravimetria 2540 - E

Aguas residuales

Sélidos totales

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21, 2005; 2540- B
(Total solids dried a 103-105°C)

Agua de bebida, aguas
crudas y aguas residuales

Sélidos totales volatiles

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Gravimetria 2540 - E

Aguas residuales

Sulfatos

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21™, 2005;
Gravimetria 4500-S04-C

Agua cruda

Temperatura en terreno

NCh2313/2.0f95

Aguas residuales

717
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Turbiedad

Ensayo

Norma/Especificacion

Producto a que se aplica

Zinc total

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21", 2005:
Nefelometria 2130 B

Agua cruda

Standard Methods for the
examination of water and
wastewater; Ed 21, 2005:
Espectrof. Espectrofotometria
Absorciéon
con aspiracién directa 3111 B

Agua cruda

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de Divisién Acreditacién

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo
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Acreditaciones Laboratorio Concepceién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8763

METORE WACHINAL
BE ACRECITACION

N° de Muestra 27323
Fecha Emision Informe 07/06/2016
N° Cotizacion
Pégina 1 de 3
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante Catalina Plaza
Cédigo de Identificacion
Direccién
Comuna
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Lugar de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Cruda
Direccién de Muestreo
Punto de Control POZO 2
DATOS BE MUESTREQ
Responsable Recoleccion Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 13:29
RESULTADOS DE ANALISIS
T — Unidad de Valor NCh409 MEradosde Bigave Horas Fecha
Expresion Medido  Of£2005' 4 Envase Anélisis
[ Bacteriologicos |
Coliformes Totales(A) NMP/100 ml >2419.2 0 NCh2043 Of.98 8,0 26/05:2016
Escherichia coli(A) - 3,1 Ausencia NCh2043 Of.98 8,0 26/05/2016
Turbiedad (NTU)A) NTU 89,70 4 SM 22th/2130 B 8,0 26/05/2016
{ Fisico-Quimicos
2,4-D(B)” ug/L <7 30 St. Methods 22th 27,0 27/05/2016
Amoniaco(D)"” mg/L <0,03 1,5 St. Methods 22th 27,0 27/05/2016
Arsénico(C)" mg/L <0,001 0,01 SM 22tW/3120 B 27,0 27/05/2016
Benceno (ug/L)()" ug/L <5 10 Manual SISS ME-19-2007 27,0 27/05/2016
Bromodiclorometano()” mg/L <0,005 0,06 Manual SISS ME-22-2007 27,0 27/05/2016
Cadmio(C)" mg/L <0,01 0,01 SM 22i/3111 B 27,0 27/05/2016
Cianuro(F)" mg/L <0,02 0,05 SM 22th/4500 C-F 27,0 27/05/2016
Cloruros(B)"” mg/L 8 400 SM 22th/4500 B 27,0 27/05/2016
Cobre(C) mg/L <0,03 2 SM 22th/3111 B 20,0 27/05/2016
Color Verdadero{ B) u Pt-Co 30,00 20 SM 22th/2130 B 8,0 26/05/2016
Compuestos Fenélicos(D)"? ug/L <l SM 22th/2130 B 27,0 27/05/2016

' NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Laboratorio Biodiversa Concepeidn. Arrau Mendex s/n, Ram?@ﬁ!a Mochia, Pedro de Valdma “Concepeidn. Fono: (56) 41-2347854.

5/>

o

idad Laboratono

Concepcion




A% biodiversa

laboratorio ambiental

Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /. E128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8763

0

1]
INN - CHILE

SIRYEMA WA RS
BE asREmTACION

N° de Muestra 27323
Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacion
Pagina 2 de 3
RESULTADOS DE ANALISIS
: Unidad de Valor NCh409 i Horas Fecha Analisis
Farimefeo Expresion  Medido  0£2005' Mgteios o Bty Envase
| Fisico-Quimicos

Cromo Total(C)®” mg/L <0,05 0,05 SM 22itw/3111 B 27,0 27/05/2016
DDT+DDD+DDE(B)" ug/L <0,1 2 SM 22th/6630 B 27,0 27/05/2016
Dibromoclorometano()” mg/L <0,005 0,1 Manual SISS ME-22-2007 27,0 27/05/2016
Fluor(B)? mg/L <0,5 1,5 Manual SISS ME-06-2007 27,0 27/05/2016
Hierro(C) mg/L 1,06 03 SM 22th/3111 B 20,0 27/05/2016
Lindano(B)" ug/L <0,1 2 SM 22th/6630 B 27,0 27/05/2016
Magaesio(C)™” mg/L 0,37 125 SM 22t/3111 B 27,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L <0,02 0,1 SM 22tv3111 B 20,0 27/05/2016
Mercurio(C)” mg/L <0,0005 0,001 SM 221v/3111 B 27,0 27/05/2016
Metoxicloro(B)" ug/L <02 20 SM 22th/6630 B 27,0 27/05/2016
Monocloramina(B) mg/L 0,00 3 SM 22th-4500 CI-F 6,0 26/05/2016
Nitratos(B)" mg/L 1,49 50 SM 22th/4500 27,0 27/05/2016
Nitritos(B)" mg/L <0,02 3 SM 22th/4500 - NO2 270 27/05/2016
Olor(B) _ : Inodoro Inodora Manual SISS ME-25-2007 8.0 26/05/2016
Pentaclorofenol (ug/L)(B)" ug/L <1 9 Manual SISS ME-21-2007 27,0 27/05/2016
pH(B) - 6,47 6,5-85 Manual SISS ME-29-2007 8,0 26/05/2016
Plomo(C)” mg/L <0,01 0,05 SM 223111 B 27,0 27/05/2016
Razon Nitratos+Nitritos(B)" mg/L 0,03 1 SM 22th/4500 27,0 27/05/2016
Selenio(C)” mg/L <0,001 0,01 SM 22th/3114 B 27,0 27/05/2016
Sélidos Disueltos Totales(B) mg/L 116,00 1500 SM 22th/2540 C 18,0 27/05/2016
Sulfatos(B)" mg/L 17 500 SM 22th/2540 27,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B}) 7o) 9,80 Manual S1SS ME-29-2007 8,0 26/05/2016
Tolueno (ug/L)()"”? ug/L <5 700 Manual SISS ME-19-2007 27,0 27/05/2016
Tribromometano()” mg/L <0,005 0,1 Manual SISS ME-22-2007 270 27/05/2016
Trihalometanos()” - <0,2 1 Manual SISS ME-22-2007 27,0 27/05/2016
Xileno (ug/Ly(\" ug/L <5 500 Manual SISS ME-19-2007 27,0 27/05/2016
Zing(C)™” mg/L <0,01 3 Manual SISS ME-11-2007 27,0 27/05/2016
Tetracloroeteno (ug/L)()" ug/L <5 40 Manual SISS ME-22-2007 27,0 27/05/2016
Triclorometano (mg/L)()" mg/L <0,005 02 Manual S1SS ME-22-2007 27,0 27/052016

' NCh 409 Of.2005 - Agua Potable

Laboratorio Biodiversa Concepcidn. Arrau Mendez s/n. Recinto La &

N

illalobos Pino
aboratorio
Biodiversa Concepcion

{dchita, Pedro de Valdivia. Concepeidn, Fono: (56) 41-2347854
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laboratorio ambiental

Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYOQO N° 8763

0

n
INN - CHILE

SISTEMA NACIONAL
DY ACREOIYACION

N° de Muestra 27323
Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacion
Pégina 3 de 3
MEDICIONES DE TERRENO
[ Parimetro Unidad de Expresion Valor Medido
pH Terreno - 53
Temperatura Terreno °C 134

PRESERVANTES

(A} Envase con Tiosulfato de Sodio
(B) Envase natural S/P

(B) Envase Sin Prescrvante

(B) Plistico 4 L S/P

(C) Envase con Acido Nitrico

(D) Envase con Acido Sulfitrico
(F) Envase con Hidréxido de Sodic

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS

(*) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27842 del 06/06/2016

,‘;*"Ma:né Eugenig Villalobos Pino
Jefe Unidad Laboratorio
}*”Biodivers Concepcion

iita. Podro de ‘JXIA_M& Concepcién. Fono: (56) 41-2347854.
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Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.
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SISTEMA NACTIGWAL
DE ACHEMITACION

INFORME DE ENSAYO N° 8764
N° de Muestra 27300
Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacién
Pagina 1 de 3
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante Catalina Plaza
Cddigo de Identificacién
Direccion
Comuna
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Lugar de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Cruda
Direccién de Muestreo
Punto de Control POZO 1
DATOS DE MUESTREQO
Responsable Recoleccidn Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 12:30
RESULTADOS DE ANALISIS
; Unidad de Valor NCh409 i Horas Fecha Analisis
Paitmetio Expresion _Medido  Of20ps'  MétedosdeEnsayo o °°
| Bacteriolégicos ]
Coliformes Totales(A) NMP/100 ml >2419.2 0 NCh2043 Of.98 9,0 26/05:2016
Escherichia coli(A) - 1.0 Ausencia NCh2043 OF.98 9,0 26/05:2016
Turbiedad (NTUXA) NTU 34,50 4 SM 22th/2130 B 9,0 26/05:2016
| Fisico-Quimicos ]
2,4-D(B) ug/L <7 30 St. Methods 22th 28,0 27/05/2016
Amoniaco(D)” mg/L <0,03 1,5 St. Methods 22th 28,0 27/05/2016
Arsénico(C)” mg/L 0,003 0,01 SM 22th/3120 B 28,0 27/05/2016
Benceno (ug/L)()" ug/L <5 10 Manual SISS ME-19-2007 28,0 27/05/2016
Bromodiclorometano()"™! mg/L <0,005 0,06 Manual SISS ME-22-2007 28,0 27/05/2016
Cadmio(C)"” mg/L <0,01 0,01 SM 22th/3111 B 28,0 27/05/2016
Cianuro(F)\") mg/L <0,02 0,05 SM 22th/4500 C-F 28,0 27/05/2016
Cloruros(B)™" mg/L 126 400 SM 22th/4500 B 28,0 27/05/2016
Cobre(C) mg/L <0,03 SM 22th/3111 B 21,0 27/05/2016
Color Verdadero(B) u Pt-Co 15,00 SM 22th/2130 B 9,0 26/05/2016
Compuestos Fenélicos(D)"” ug/L <1 28,0 27/05/2016

' NCh 409 O£.2005 - Agua Potable

“8SM 22th/2130 B

;arieif Eugenia/Villalobos Pino
.Jefe Unidad Laboratorio
,JBIG@_\‘ICT &,Concepcmn

o, LA 0
Laboratorio Biodiversa Concepcidn, Armau Mendpz s/n. Recimok‘lfa M?ochim. Pedro de Valdivia. Concepcion. Fono: (56) 41-2347854
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Acreditaciones Laboratorio Concepcion: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8764

N° de Muestr:

Fecha Emision Informe

't
n
INN - CHILE

SISTOMA NACIO AL
DE ACREDIYACION

a 27300
07/06/2016

N° Cotizacion
Pagina 2 de 3

RESULTADOS DE ANALISIS
, Unidad de Valor NCh409 . Horas Fecha
FeraE Expresién ~ Medido 0f.2005' Metodes de Ensuyo Envase Anélisis
| Fisico-Quimicos ]

Cromo Total(C)"™ mg/L <0,,05 0,05 SM22th/3111 B 28,0 27/05/2016
DDT+DDD+DDE(B)" ug/L <0,1 2 SM 22th/6630 B 28,0 27/05/2016
Dibromoclorometano()'* mg/L <Q,005 0,1 Manual SISS ME-22-2007 28,0 27/05/2016
Fluor(B)"? mg/L <0,5 1,5 Manual SISS ME-06-2007 28,0 27/05/2016
Hierro(C) mg/L 022 0,3 SM 22th/3111 B 21,0 27/05/2016
Lindano(B)® ug/L <0,1 2 SM 22th/6630 B 28,0 27/05/2016
Magnesio(C)" mg/L 36,5 125 SM22t/3111 B 28,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L 8,80 0,1 SM 22th/3111 B 21,0 27/05/2016
Mercurio(C)" mg/L <0,0005 0,001 SM 22th/3111 B 28,0 27/05/2016
Metoxicloro(B)" ug/L <02 20 SM 22th/6630 B 28,0 27/05/2016
Monocloramina(B}) mg/L 0,00 3 SM 22th-4500 CI-F 7.0 26/05/2016
Nitratos(B)\™ mg/L 362 50 SM 22th/4500 28,0 27/05/2016
Nitritos(B)™ mg/L 0,40 3 SM 22th/4500 - NO2 28,0 27/05/2016
Olor(B) - Inodoro Inodora Manual SISS ME-25-2007 9,0 26/05/2016
Pentaclorofenol (ug/L)(B)"™ ug/L <1 9 Manual SISS ME-21-2007 28,0 27/05/2016
pH(B) . 6,49 65-85 Manual SISS ME-29-2007 9,0 26/05/2016
Plomo(C)"" mg/L <0,01 0,05 SM 22ti/3111 B 28,0 27/05/2016
Razén Nitratos+Nitritos(B)'" mg/L 7,38 1 SM 22th/4500 28,0 27/05/2016
Selenio(CY™ mg/L <0,001 0,01 SM 22th/3114 B 28,0 27/05/2016
Sélidos Disueltos Totales(B) mg/L 1.486,00 1500 SM 22th/2540 C 19,0 27/05/2016
Sulfatos(B)" mg/L 13 500 SM 22th/2540 28,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B) °C 11,70 Manual SISS ME-29-2007 9,0 26/05/2016
Tolueno (ug/L))" ug/L <5 700 Manual SISS ME-19-2007 28,0 27/05/2016
Tribromometano()'™” mg/L <0,005 0,1 Manual SISS ME-22-2007 28,0 27/05/2016
Trihalometanos()” - <02 1 Manual SISS ME-22-2007 28,0 27/05/2016
Xileno (ug/L)()" ug/L <5 500 Manual SISS ME-19-2007 28,0 27/05/2016
Zine(C) mg/L <0,01 3 Manual SISS ME-11-2007 28,0 27/05/2016
Tetracloroeteno (ug/L)()" ug/L <5 40 Manual SISS ME-22-2007 28,0 27/05/2016
Triclorometano (mg/L)()"" mg/L <0,005 02 Manual SISS ME-22-2007 28,0 27/05/2016

! NCh 409 Of2005 - Agua Potable
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Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE {28 Fisico Quimica.

MEDICIONES DE TERRENQ

INFORME DE ENSAYO N° 8764

N° de Muestra

Fecha Emision Informe
N° Cotizacién

Péagina

il
1]
INN - CHILE

BIGVIRA NACIORAL
DE AURLDITAQION

27300
07/06/2016

3 de 3

L Pardmetro

Unidad de Expresion Valor Medido

pH Terreno
Temperatura Terreno

PRESERVANTES

(A) Eavase con Tiosulfato de Sodio
(B) Envase natural S/P

(B) Envase Sin Preservante

(B) Plastico 4 L S/P

{C) Envase con Acido Nitrico

(D) Envase con Acido Sulfiirico
(F) Envase con Hidréxido de Sodis

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS

- 54
°C 12,9

(*) Laboratorie SGS, Informe de Ensayo ES16-27842 del 06/0672016

Laboratorio Biodiversa Concepeidn. Arran Mendez sin, Recinto La N

{

Maria Eugenia Yjllalobos Pino
| Jefe Unidad L.aboratorio
\ Bigdiversa Concepcién

fockita, Pedro de Valdivia, Concepcion. Fono: (56) 41-2347854
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Acreditaciones Laboratorio Concepcion: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8753

a
n
INN - CHILE

LIS TRRA RACIOMAL
DE ATCREDITASION

N° de Muestra 27317
Fecha Emision Informe 07/06/2016
N° Cotizacion
Pégina 1 de 3
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante
Cédigo de Identificacion
Direccion
Comuna
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Lugar de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Cruda
Direccion de Muestreo
Punto de Control ESTERO 250 MTS ABAJO
DATOS DE MUESTREO
Responsable Recoleccién Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 15:51
RESULTADOS DE ANALISIS
, Unidad de Valor Norma , Horas Fecha
Faramets Expresion _ Medido NCh1333! MétodosdeEnsayo  p o o e
{ Bacteriolégicos
Turbiedad (NTUXB) NTU 7,21 SM 22th/2130 B 5,0 26/05/2016
| Fisico-Quimicos
Alcalinidad Total(B)!™ mg/L 224 SM 22th/2320 20,0 27/05/2016
Aluminio(C)” mg/L 0,6 5 SM 22th/3120 B 20,0 27/05/2016
Arsénico(C)" mg/L 0,002 0,1 SM 22th/3114 B 20,0 27/05/2016
Bario(C)™" mg/L <0,1 4 SM 22t/3111 D 20,0 27/05/2016
Berilio(C) mg/L <0,01 0,1 SM 22th/3111 D 20,0 27/05/2016
Boro(C)" mg/L 0,09 0,75 SM 22th/4500 B C 20,0 27/05/2016
Cadmio(C)" mg/L <0,01 0,01 SM 22th/3111 B 20,0 27/05/2016
Cianuro{F)!" mg/L <0,02 SM 22th/4500 CN-C-F 20,0 27/05/2016
Cloruros(B)™ mg/L <5 200 SM 22th/4500 CI-B 20,0 27/05/2016
Cobalto(C)? mg/L <0,05 0,05 SM 223111 C 20,0 27/05/2016
Cobre(C) mg/L <0,03 02 SM 22t/3111 B 18,0 27/05/2016
Color Verdadero(B) u Pt-Co 30,00 SM 22t/2120 B 5,0 26/05/2016
Conductividad(B) uSicm 46,5a25°C SM 22t/ 2510 B 50 26/05/2016

' NCh 1333 - Requisitos de calidad del agua para dlferent&e usos M‘“
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Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYOQ N° 8753

N° de Muestra 27317

Fecha Emision Informe 07/06/2016
N° Cotizacién

Pagina 2 de 2

RESULTADOS DE ANALISIS
: Unidad de Valor Norma , Horas Fecha
Parimetro Expresién _Medido NCh 333! MétodosdeEnsayo  p oo s

| Fisico-Quimicos

Cromo Total(C)!” mg/L <0,05 0,1 SM 22tV 3120 B 20,0 27/05/2016
Fluoruros(B)®* mg/L <0,5 1 SM 22t/ 4110 B 20,0 27/05/2016
Hidrocarburos Totales(B)"™ mg/L <5 SM 22thv/ 5520 20,0 27/05/2016
Hierro{C) mg/L 0,11 5 SM 22t/ 3111 B 18,0 27/05/2016
Litio(C)"? mg/L <0,01 2,5 SM 22t 3111 B 20,0 27/05/2016
Litio Citrico(C)"” mg/L <0,01 SM 22th/3111 A-B 20,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L <0,02 0.2 SM 22t/ 3120 B 18,0 27/05/2016
Mercurio(C)™" mg/L <0,0005 0,001 SM 22th/ 3112 B 20,0 27/05/2016
Molibdeno(C)® mg/L <Q,1 0,01 SM 22t/3111 A-D 20,0 27/05/2016
Niquel(C)? mg/L <0,05 02 SM 22tV 3111 C 20,0 27/05/2016
pH(B) - 6,97 SM 22t/ 4500 HB 50 26/05/2016
Plata(C)™” mg/L <0,01 0,2 SM 22t/ 3111 C 20,0 27/05/2016
Plomo(C)™ mg/L <0,05 3 SM 22t/ 3111 B 20,0 27/05/2016
Poder Espumégeno(B)"" mm <2 St. Methods 22th 20,0 27/05/2016
RAS(B)" - 0,5 St. Methods 22th 20,0 27/05/2016
Selenio(C)” mg/L <0,001 0,02 SM 22t/ 3120 B 20,0 27/05/2016
Sodio Porcentual(C)™ Y% 32,5 35 SM 22tl/3111 A-B 20,0 27/05/2016
Sélidos Disueltos Totales(B) mg/L 56,00 SM 22th/ 2540 C 16,0 27/05/2016
Sélidos Sedimentables(B) mVL 1h <0,50 SM 22t/ 2540 F 4,0 26/05/2016
Solidos Totales(B)"” mg/L 56 SM 22th/ 2540 E 20,0 27/05/2016
Sulfatos(B)” mg/L <10 250 SM 22ilv 4500 20,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B) °c 10,90 SM 22t/ 4500 5.0 26/05/2016
Vanadio(C)" mg/L <0,1 0,1 SM 22ty 3120 B 20,0 27/05/2016
Zine(C)" mg/L 0,08 2 SM 22t 3111 C 20,0 27/05/2016
Aceites y Grasas(H)"” mg/L <10 SM 22th/ 5520 B 20,0 27/05/2016
MEDICIONES DE TERRENQ
[ Pardmetro Unidad de Expresion Valor Medido

pH Terreno - 7.7

Temperatura Terreno °C 11,9
PRESERVANTES
(B) Envase natural S/P

(B) Envase Sin Preservante

(B) Plastico 4 LS:P

(C) Envase con Acido Nitrico

(F) Envase con Hidréxido de Sodio

(H) Envase con Acido Clorhidico

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS

(*) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27768 del 06/06/2016
(**) Laboratorio SGS. Informe de Ensayo ES16-27831 del 02/06/2016

Liﬁ!ﬁlﬁamﬁtlﬁm Px‘dr de Valdivia. Concepcién. Fono: (56) 412347854,
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Laboratorio Biodiversa Concepeidn, Arrau Mendez s/n!




lcboraiorao mmbaenial

Acreditaciones Laboratorio Concepcion: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8754

a
1
INN - CHILE

SIBTLMA HACWO AL
OF ACREDIYALION

N° de Muestra 27318
Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacidn
Pagina 1 de 2
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante
Cédigo de Identificacion
Direccién
Comuna
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Lugar de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Cruda
Direccion de Muestreo
Punto de Control ESTERO 50 MTS ABAJO
DATOS DE MUESTREO
Responsable Recoleccién Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 15:29
RESULTADOS DE ANALISIS
DariiEtG Unidad de Valor Norma Métodos e Brisivo Horas Fecha
Expresion Medido  NCh 1333 Y Envase Analisis
[ Bacterioldgicos
Turbiedad (NTU)(B) NTU 8,18 SM 22th/2130 B 6,0 26/05/2016
| Fisico-Quimicos
Alcalinidad Total(B)"” mg/L 225 SM 22t/2320 21,0 27/05/2016
Aluminio(C)"” mg/L 0,6 5 SM 22th/3120 B 21,0 27/05/2016
Arsénico(C)™ mg/L 0,003 0,1 SM 22t/3114 B 21,0 27/05/2016
Bario(C)"” mg/L <0,1 4 SM 22th/3111 D 21,0 27/05/2016
Berilio(C)*" mg/L <0,01 0,1 SM 223111 D 21,0 27/05/2016
Boro(C)" mg/L 0,05 0,75 SM 22th/4500 B C 21,0 27/05/2016
Cadmio(CY" mg/L <0,01 0,01 SM 22tv3111 B 21,0 27/05/2016
Cianuro(F)"” mg/L <0,02 SM 22th/4500 CN-C-F 21,0 27/05/2016
Cloruros(B)!"” mg/L <5 200 SM 22tlv4500 C1-B 21,0 27/05/2016
Cobalto(C)"” mg/L <(,05 0,05 SM 22tl/3111 C 21,0 27/05/2016
Cobre(C) mg/L <0,03 0,2 SM 22th/3111 B 18,0 27/05/2016
Color Verdadero(B) u Pt-Co 25, 00/""“““*\.\ SM 22th/2120 B 6,0 26/05/2016
Conductividad(B) uS/cm 49.34725°C SM 22t/ 2510 B 6,0 26/05/2016
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Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8754

N° de Muestra

0

1]
INN - CHILE

SIBTUMA BACIOMAL
OE ACHEBIVACION

27318

Fecha Emisién Informe
N° Cotizacién
Pagina 2 de 2

07/06/2016

RESULTADOS DE ANALISIS
i Unidad de Valor Norma : Horas Fecha
Rargmatn Expresion Medido NCh1333' MélodosdeEmsayo 0 | s
| Fisico-Quimicos ]
Cromo Total(C)!” mg/L <0,05 0,1 SM 221t/ 3120 B 21,0 27/05/2016
Fluoruros(B) mg/L <0,5 1 SM 22t/ 4110 B 21,0 27/05/2016
Hidrocarburos Totales(B)"™ mg/L <5 SM 22ty 5520 21,0 27/05/2016
Hierro(C) mg/L 0,11 5 SM 22t/ 3111 B 18,0 27/05/2016
Litio(C)*" mg/L <0,01 2,5 SM 22t/ 3111 B 21,0 27/0512016
Litio Citrico(C)"” mg/L <0,01 SM 22th/3111 A-B 21,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L <0,02 0.2 SM 22t/ 3120 B 18,0 27/05/2016
Mercurio(C)™ mg/L, <0,0005 0,001 SM 22th/ 3112 B 21,0 27/05/2016
Molibdeno{C) mg/L <0,1 0,01 SM 22th/3111 A-D 21,0 27/05/2016
Niquel(C)® mg/L <0,05 02 SM 22t/ 3111 C 21,0 27/05/2016
pH(B) - 707 SM 22th/ 4500 H B 6,0 26/05/2016
Plata(C)®" mg/L <001 0.2 SM 22tV 3111 C 21,0 27/05/2016
Plomo(C)® mg/L <0,05 5 SM 22t/ 3111 B 21,0 27/0572016
Poder Espumégeno(B)™" mm <2 St. Methods 22th 20,0 27/05/2016
RAS(B)" : 03 St. Methods 22th 21,0 27/05/2016
Selenio(C)™" mg/L <0,001 0,02 SM 22th/ 3120 B 21,0 27/05/2016
Sedio Porcentual(C)™ % 288 35 SM 22th/3111 A-B 21,0 27/05/2016
Sélidos Disueltos Totales(B) mg/L 82,00 SM 22th/ 2540 C 16,0 27/05/2016
Sélidos Sedimentables(B) mUL 1h <0,50 SM 22th/ 2540 F 40 26/05/2016
Solidos Totales(B)” mg/L 65 SM 22th/ 2540 E 21,0 27/05/2016
Sulfatos(B)™ mg/L <10 250 SM 22t/ 4500 21,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B) °C 10,00 SM 22t/ 4500 6,0 26/05/2016
Vanadio(C)"” mg/L <0,1 0,1 SM 22t/ 3120 B 21,0 27/05/2016
Zinc(C)" mg/L <0,01 2 SM 22t/ 3111 C 21,0 27/05/2016
Aceites y Grasas(H)™" mg/L <10 SM 22th/ 5520 B 21,0 27/05/2016
MEDICIONES DE TERRENO
[ Pardmetro Unidad de Expresion Valor Medido o
pH Terreno - 7,6
Temperatura Terreno °C 12,5
PRESERVANTES
(B) Envase natural S/P

(B) Envase Sin Preservante

(B) Plistico4 L $/P

(C) Eavase con Acido Nitrico

(F) Envase con Hidroxido de Sodio

(H) Envase con Acido Clorhidico

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS

(*) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27768 del 06/06/2016 5

(**) Laboratorio SGS. Informe de Ensayo ES16-27831 det 02/06:2016 f
i

' NCh 1333 - Requisitos de calidad del agufa:a pa} di

Mana Elfgenia Yillalobos Pino
- Jefe Unidad Laboxatorio
Biodiversa Cancepcién

Laboratorio Biodiversa Concepcion. Arrau Mendez s'n, Recinto La Moclhita, Pedro de Valdivia, Conc?pén. Fono: {56) 41-2347854



laboratorio ambiental

Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.
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INN - CHILE

FESTEMA NAGIG NN
OF AUBERIYAC IO

INFORME DE ENSAYO N° 8755
N° de Muestra 27319
Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacién
Pagina 1 de 2
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante
Cédigo de Identificacion
Direccién
Comuna
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Lugar de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Cruda
Direccién de Muestreo
Punto de Control RIO
DATOS DE MUESTREQ
Responsable Recoleccion Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 13:48
RESULTADOS DE ANALISIS
, Unidad de Valor Norma 3 Horas Fecha
Raeicaa Expresion  Medido NCh1333! MétodosdeEnsayo oo o | 4 Chisis
| Bacteriologicos
Turbiedad (NTUXB) NTU 4,35 SM 22th/2130 B 7,0 26/05°2016
| Fisico-Quimicos
Alcalinidad Total(B)"" mg/L 15,1 SM 22th/2320 22,0 27/05/2016
Aluminio(C)"" mg/L <0,5 5 SM 22th/3120 B 22,0 27/05:2016
Bario(C)*” mg/L <0,1 4 SM 22th/3114 B 22,0 27/05/2016
Berilio(C)!" mg/L <0,01 0,1 SM 22th/3111 D 22,0 27/05/2016
Boro(C)" mg/L 0,03 0,75 SM 22th/3111 D 22,0 27/0572016
Cadmio(C)"” mg/L <0,01 0,01 SM 22thv4500 B C 22,0 27/05/2016
Cianuro(F)" mg/L <0,02 SM 22th/3111 B 22,0 27/05:2016
Cloruros(B)" mg/L <5 200 SM 22th/4500 CN-C-F 22,0 27/0572016
Cobalto(C)” mg/L <0,05 0,05 SM 22th/4500 CI-B 22,0 27/05/2016
Cobre(C) mg/L <0,03 SM 22th/3111 C 20,0 27/052016
Color Verdadero(B) u Pt-Co 15,00 SM 22th/3111 B 7.0 26/052016
Conductividad(B) uS/cm 439a 25i{,¢" g 2,/7,0 26/05/2016

P

N\ SM 22th/2120 B

Jefe Unidad LLaboratorio
Biodiversa Qo cepcion

Laboratorio Biodiversa Concepcidn, Acau Mender s/n, Recinto La Mochita, Pedro de Valdivia, oncepgion Fono: (56) 41-2347854
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Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.
INFORME DE ENSAYO N° 8755
N° de Muestra 27319

Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacion
Pagina 2 de 2

RESULTADOS DE ANALISIS

; Unidad de Valor Norma , Horas Fecha

Parimetre Expresién  Medido  NCh 1333} Meétodos de Ensayo Envase Anélisis
| Fisico-Quimicos
Cromo Total(C)™ mg/L <0,05 0,1 SM 22th/ 3120 B 220 27/05/2016
Fluoruros(B)\" mg/L <0,5 1 SM 22th/ 4110 B 22,0 27/05/2016
Hidrocarburos Totales(B) mg/L <5 SM 22th/ 5520 22,0 27/05/2016
Hierro(C) mg/L <0,05 5 SM 22t/ 3111 B 20,0 27/05/2016
Litio(C)™™ mg/L <0,01 25 SM 22t/ 3111 B 22,0 27/05/2016
Litio Citrico(C)"" mg/L. <Q,01 SM 22th/3111 A-B 22,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L <0,02 0,2 SM 22th/ 3120 B 20,0 27/05/2016
Mercurio(C)" mg/L <0,0005 0,001 SM 22t/ 3112 B 220 27/05/2016
Molibdeno(C)® mg/L <0,1 0,01 SM 22th/3111 A-D 22,0 27/05/2016
Niquel(C)® mg/L <0,05 0,2 SM 22t/ 3111 C 220 27/05/2016
pH(B) - 7,21 SM 22th/ 4500 H B 7.0 26/05/2016
Plata(C)"” mg/L <0,01 0,2 SM 22t/ 3111 C 22,0 27/05/2016
Plomo(C)" . mg/L <0,05 5 SM 22t/ 3111 B 22,0 27/05/2016
Poder Espumégeno(B)*™*" mm <2 St. Methods 22th 22,0 27/05/2016
RAS(B)™ - 0,3 St. Methods 22th 22,0 27/05/2016
Selenio(C)"” mg/L <0,001 0,02 SM 22th/ 3120 B 22,0 27/05/2016
Sodio Porcentual(C)\" % 29 35 SM 22th/3111 A-B 220 27/05/2016
Sélidos Disueltos Totales(B) mg/L 32,00 SM 22th/ 2540 C 18,0 27/05/2016
Solidos Sedimentables(B) mVL Ih <0,50 SM 22th/ 2540 F 6,0 26/05/2016
Sélidos Totales(B)}*” mg/L 61 SM 22th/ 2540 E 22,0 27/05/2016
Sulfatos(B)” mg/L <10 250 SM 22th/ 4500 22,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B) 2C. 9,10 SM 22th/ 4500 7,0 26/05/2016
Vanadio(C)\"” mg/L <0,1 0,1 SM 22th/ 3120 B 220 27/05/2016
Zinc(C)™ mg/L <0,01 2 SM 22t/ 3111 C 22,0 27/05/2016
Aceites y Grasas(H)!" mg/L <10 SM 22th/ 5520 B 22,0 27/05/2016
MEDICIONES DE TERRENO
] Parametro Unidad de Expresion Valor Medido ]

pH Terreno - 7.9

Temperatura Terreno °C LES
PRESERVANTES
(B) Envase natural S/P
(B) Envase Sin Preservante
(B) Plastico 4 L S/P
(C) Envase con Acido Nitrico
(F) Envase con Hidréxido de Sodio
(H) Envase con Acido Clerhidico
ANALISIS REALIZADOS POR TERCERQOS
(*) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27768 del 06:06:2016 -
(**) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo - e
(***) Laboratorio SGS. Informe de Ensayo ES16-27831 del 02/06:2016 p XM
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loboratorio ambiental

Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE 128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8756

a
n
INN - CHILE

SIEVEMA BACIOMAL
DE ACREMITACION

N° de Muestra 27320
Fecha Emisidn Informe 07/06/2016
N° Cotizacion
Pégina 1 de 2
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante
Cédigo de Identificacion
Direccion
Comuna
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Lugar de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Cruda
Direccién de Muestreo
Punto de Control ESTERO 50 MTS ARRIBA
DATOS DE MUESTREQ
Responsable Recoleccidon Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 15:17
RESULTADOS DE ANALISIS
, Unidad de Valor Norma Horas Fecha
Sty Expresion _ Medido NCh 1333} MetodosdeEnsayo — p 0 Anglisis
| Bacteriolégicos
Turbiedad (NTU)B) NTU 7,51 SM 22th/2130 B 6,0 26/05/2016
Fisico-Quimicos
Alcalinidad Total(B)"™ mg/L. 18,5 SM 22th/2320 21,0 27/05/2016
Aluminio(C)"” mg/L <0,5 5 SM 22th/3120 B 21,0 27/05/2016
Arsénico(C) mg/L 0,003 0,1 SM22th3114 B 21,0 27/05/2016
Bario(C)" mg/L <0,1 4 SM 22th/3111 D 21,0 27/05/2016
Berilio(C)\" mg/L <0,01 0,1 SM 22t/3111 D 21,0 27/05/2016
Boro(C)" mg/L 0,05 0,75 SM 22th/4500 B C 21,0 27/05/2016
Cadmio(C)"” mg/L <0,01 0,01 SM 22th/3111 B 21,0 27/05/2016
Cianuro(F)"" mg/L <0,02 SM 22th/4500 CN-C-F 21,0 27/05/2016
Cloruros(B)"” mg/L <5 200 SM 22th/4500 CI-B 21,0 27/05/2016
Cobalto(C)™” mg/L <0,05 0,05 SM 22th/3111 C 21,0 27/05/2016
Cobre(C) mg/L <0,03 02 SM 22th/3111 B 18,0 27/05/2016
Color Verdadero(B) u Pt-Co 2000 T SM22th2120 B .60 26/05/2016
Conductividad(B) uS/em 449a 75°~'“f ) . $M 22th/ 2510 B f;’ 6,0 26/05/2016
/ ST
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Acreditaciones Laboratorio Concepcidn: LE127 Microbiologia /LLE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8756

(B) Plastico 4 L S/P

{C) Eavase con Acido Nitrico

{F} Envase con Hidréxido de Sodia
{H) Envase con Acido Clochidico

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS
{*) Laboratorio SGS, Informe de Easayo ES16-27768 del 04/06/2014

{**) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27831 del !
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Laboratorio Biodiversa Concepcién. Arrau Mendez s/n, Rezﬁua:l}:j%gchita~P$dro de Valdivia, Cpncepeidn. Fono: (56) 41-2347854.

N° de Muestra 27320
Fecha Emision Informe 07/06/2016
N° Cotizacidn
Pégina 1 de 2
RESULTADOS DE ANALISIS
. Unidad de Valor Norma Horas Fecha
Pardmetro e s M s
Expresiéon  Medido  NCh 1333! ttodos de Ensayo Envase Andlisis
| Fisico-Quimicos
Cromo Total(C)? mg/L <0,05 0,1 SM22th/ 3120 B 21,0 27/05/2016
Fluoruros(B)"” mg/L <0,5 1 SM 22t 4110 B 21,0 27/05/2016
Hidrocarburos Totales(B)™ mg/L <5 SM 22t/ 5520 21,0 27/05/2016
Hierro(C) mg/L 0,10 5 SM22th/ 3111 B 18,0 27/05/2016
Litio(C)" mg/L <0,01 2,5 SM 22th/3111 B 21,0 27/05/2016
Litio Citrico(C)™ mg/L <0,01 SM 22t/3111 A-B 21,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L <0,02 0,2 SM 22th/ 3120 B 18,0 27/05/2016
Mercurio(C)" mg/L <0,0005 0,001 SM 22th/ 3112 B 21,0 27/05/2016
Molibdeno(C)!" mg/L <0,1 0,01 SM 22th/3111 A-D 21,0 27/05/2016
Niguel(C)*"? mg/L <0,05 0,2 SM 22t/ 3111 C 21,0 27/05/2016
pH(B) - 7,26 SM 22tV 4500 H B 6,0 26/05/2016
Plata(C)™” mg/L <0,01 0.2 SM 22tV 3111 C 21,0 27/05/2016
Plomo(C)\" mg/L <0,05 5 SM22th/ 3111 B 21,0 2710512016
Poder Espumdgeno(B )" mm <2 St. Methods 22th 20,0 27/05/2016
RAS(B)"” - 0,3 St. Methods 22th 21,0 27/05/2016
Selenio(C)” mg/L <0,001 0,02 SM22th/ 3120 B 21,0 27/05/2016
Sodio Porcentual(C)™ % 271 35 SM 22tlv3111 A-B 21,0 27/05/2016
Solidos Disueltos Totales(B) mg/L 28,00 SM 22th/ 2540 C 16,0 27/05/2016
Sélidos Sedimentables(B) mVL lh <0,50 SM 22th/ 2540 F 40 26/05/2016
Sélidos Totales(B)" mg/L 69 SM 22th/ 2540 E 21,0 27/05/2016
Sulfatos(B)™ mg/L <10 250 SM 22th/ 4500 21,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B) °«C 9,50 SM 22th/ 4500 6,0 26/05/2016
Vanadio(C)"” mg/L <0,1 0,1 SM 22th/ 3120 B 21,0 27/05/2016
Zinc(C)" mg/L <0,01 2 SM 22t/ 3111 C 21,0 27/05/2016
Aceites y Grasas(H)"™ mg/L <10 SM 22th/ 5520 B 21,0 27/05/2016
MEDICIONES DE TERRENO
{ Pardmetro Unidad de Expresion Valor Medido ]
pH Terreno - 74
Temperatura Terreno °C 11,7
PRESERVANTES
{B) Envase natural S/P
{B) Envase Sin Prescrvante
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Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8757
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N° de Muestra 27321
Fecha Emision Informe 07/06/2016
N° Cotizacién
Pégina 1 de 2
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante
Cédigo de Identificacién
Direccién
Comuna
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Lugar de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Cruda
Direccioén de Muestreo
Punto de Control RIO 100 MTS ABAJO
DATOS DE MUESTREQ
Responsable Recoleccion Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 14:10
RESULTADOS DE ANALISIS
i Unidad de Valor Norma . Horas Fecha
Rardmet Expresion Medido NCh1333! MetodosdeEnsayo  p 0 0 | Analisis
| Bacterioldgicos
Turbiedad (NTU)(B) NTU 5,01 SM 22th/2130 B 7,0 26/05/2016
| Fisico-Quimicos
Alcalinidad Total( B)" mg/L 227 SM 22th/2320 22,0 27/05/2016
Aluminio(C)"” mg/L <0,5 S SM 22th/3120 B 220 27/05/2016
Arsénico(C)” mg/L 0,002 0,1 SM22th/3114 B 22,0 27/05/2016
Bario(C)"" mg/L <0,1 4 SM22t/3111 D 22,0 27/05/2016
Berilio(C)"” mg/L <0,01 0,1 SM22th/3111 D 220 27/05/2016
Boro(C)"” mg/L 0,05 0,75 SM 22th/4500 B C 22,0 27/05/2016
Cadmio(C)"” mg/L <0,01 0,01 SM 22th/3111 B 220 27/05/2016
Cianuro(F)"" mg/L <0,02 SM 22th/4500 CN-C-F 220 27/05/2016
Cloruros(B)™ mg/L <5 200 SM 22th4500 CI-B 22,0 27/05/2016
Cobalto(C)!” mg/L <0,05 0,05 SM 22th/3111 C 22,0 27/05/2016
Cobre(C) mg/L <0,03 0.2 SM 22th/3111 B 19,0 27/05/2016
Color Verdadero(B) u Pt-Co 15,00 SM 22th/2120 B 7,0 26/05/2016
Conductividad(B) uS/ecm 43,1 a25°C SM 22th/ 2510 B 26/05/2016
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INFORME DE ENSAYO N° 8757
N° de Muestra 27321
Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacién
Pagina 2 de 2
RESULTADOS DE ANALISIS
5 Unidad de Valor Norma Horas Fecha
Parametro < . Métod B
Expresion  Medido  NCh 1333! odos de Ensayo Envase Analisis
| Fisico-Quimicos ]
Cromo Total(C)!? mg/L <0,05 0,1 SM 22th/ 3120 B 22,0 27/05/2016
Fluoruros(B)™ mg/L <0,5 1 SM 22th/4110B 22,0 27/05/2016
Hidrocarburos Totales(B){" mg/L <5 SM 22th/ 5520 22,0 27/05/2016
Hierro(C) mg/L <0,05 5 SM 22th/ 3111 B 19,0 27/05/2016
Litio(C)*" mg/L <0,01 2.5 SM 22tV 3111 B 22,0 27/05/2016
Litio Citrico(C)™ mg/L <0,01 SM22th/3111 A-B 22,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L <0,02 0,2 SM 22th/ 3120 B 19,0 27/05/2016
Mercurio(C)" mg/L <0,0005 0,001 SM 22th/ 3112 B 22,0 27/05/2016
Molibdeno(C)™ mg/L <0,1 0,01 SM 22tW3111 A-D 220 27/05/2016
Niquel(C)" mg/L <0,05 0,2 SM 22th/ 3111 C 22,0 27/05/2016
pH(B) - 7,36 SM 22t/ 4500 H B 7.0 26/05/2016
Plata(C)"” mg/L <0,01 0,2 SM 22t/ 3111 C 22,0 27/05/2016
Plomo(C)"" mg/L <0,05 5 SM 22t/ 3111 B 22,0 27/05/2016
Poder Espumdgeno(B)™” mm <2 St. Methods 22th 21,0 27/05/2016
RAS(B)"” - 0,3 St. Methods 22th 22,0 27/05/2016
Selenio(C)"” mg/L <0,001 0,02 SM 22th/ 3120 B 22,0 27/05/2016
Sodio Porcentual(C)!" % 29,1 35 SM 22th/3111 A-B 22,0 27/05/2016
Sélidos Disueltos Totales(B) mg/L 58,00 SM 22th/ 2540 C 17,0 27/05/2016
Solidos Sedimentables(B) ml/L 1h <0,50 SM 22th/ 2540 F 6.0 26/05/2016
Sélidos Totales(B)"™ mg/L 58 SM 22th/ 2540 E 22,0 27/05/2016
Sulfatos(B)” mg/L <10 250 SM 22th/ 4500 22,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B) °C 10,40 SM 22l 4500 7,0 26/05/2016
Vanadio(C)™” mg/L <0,1 0,1 SM 22th/ 3120 B 22,0 27/05/2016
Zinc(C)™ mg/L <0,01 2 SM 22th/ 3111 C 22,0 27/05/2016
Aceites y Grasas(H)!"” mg/L <10 SM 22th/ 5520 B 22,0 27/05/2016
MEDICIONES DE TERRENO
| Pardmetro Umnidad de Expresion Valor Medido
pH Terreno - 74
Temperatura Terreno °C 11,6
PRESERVANTES
(B) Envase patural S'P
(B) Envase Sin Preservante

(B) Plastico 4 LS/P

(C) Eavase con Acido Nitrico

(F) Envase con Hldru“do de Sodio

{H) Envase con Acido Clorhidico

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS

(*) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27768 del 06/06/2016
(**) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27831 del 02/06/2016
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INFORME DE ENSAYO N° 8758
N° de Muestra 27322
Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacion
Pagina I de 2
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante
Cédigo de Identificacién
Direccién
Comuna
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Lugar de Muestreo
Tipo de Muéstra Agua Cruda
Direccidén de Muestreo
Punto de Control ESTERO 250 MTS ARRIBA
DATOS DE MUESTREQO
Responsable Recoleccién Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 14:44
RESULTADOS DE ANALISIS
; Unidad de Valor Norma . Horas Fecha
Pasinicin Expresion Medido NCh1333' MetodosdeEnmsayo  p o0 L i
[ Bacteriolégicos
Turbiedad (NTU)(B) NTU 4,58 SM 22th/2130 B 6,0 26/052016
| Fisico-Quimicos
Alcalinidad Total(B)"” mg/L 10,3 SM 22th/2320 210 27/05/2016
Aluminio(C)®” mg/L 0,6 5 SM 22t/3120 B 21,0 27/05/2016
Arsénico(C)? mg/L 0,002 0,1 SM 2203114 B 21,0 27/05/2016
Bario(C)™" mg/L <0,1 4 SM 22th/3111 D 21,0 27/05/2016
Berilio(C)"" mg/L <0,01 0,1 SM 22th/3111 D 21,0 27/0512016
Boro(C)"? mg/L 0,04 0,75 SM 22th/4500 BC 21,0 27/05/2016
Cadmio(C)"” mg/L <0,01 0,01 SM22th/3111 B 21,0 27/05.2016
Cianuro(F)” mg/L <0,02 SM 22th/4500 CN-C-F 21,0 27/05/2016
Cloruros(B)"” mg/L <5 200 SM 22th/4500 CI-B 210 27/052016
Cobalto(C)" mg/L <0,05 0,05 SM 22th/3111 C 21,0 27/052016
Cobre(C) mg/L <0,03 0,2 SM22t/3111 B 19,0 27/0512016
Color Verdadero(B) u Pt-Co 15,00 SM 22th/2120 B 6,0 26/05/2016
6,0 26/05/2016

Conductividad(B) uS/cm 16,3a 25"(;&»,,,ww~~“**""“~~~m,k SM 22t/ 2510 B

! NCh 1333 - Requisitos de calidad del agﬁ% para \_d:i&fg)rén%gléw

{3

4

Jefg'Unidad
Bipdiversa

Laboratorio Biodiversa Concepcion, Arrau Mendez $'n/ Réﬁi;xgo La Mociii{!a.yl edro de Valdivia.é}cepcién. Fono: (56) 41-2347854.




o i ﬁ
b W " INN »CHtli:lE
biodiversa b o

laboratorio ambiental

Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8758

N° de Muestra 27322
Fecha Emision Informe 07/06/2016
N° Cotizacion
Pagina 2 de 2
RESULTADOS DE ANALISIS
: Unidad de Valor Norma ; Horas Fecha
Parémeiro Expresién  Medido NCh 1333! Meétodos de Ensayo Envase Anélisis

| Fisico-Quimicos |

Cromo Total(C)*" mg/L <0,05 0,1 SM 22th/ 3120 B 21,0 27/0512016
Fluoruros(B)" mg/L <0,5 1 SM 22tV 4110 B 21,0 27/05/2016
Hidrocarburos Totales(B)™ mg/L <5 SM 22t/ 5520 21,0 27/05/2016
Hierro(C) mg/L 0,12 5 SM 22th/ 3111 B 19,0 27/05/2016
Litio(C)™ mg/L <0,01 25 SM 22t/ 3111 B 21,0 27/05/2016
Litio Citrico(C)"” mg/L <0,01 SM 22th/311]1 A-B 21,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L <0,02 0,2 SM 22t/ 3120 B 19,0 27/05/2016
Mercurio{(C)!” mg/L <0,0005 0,001 SM 22t/ 3112 B 21,0 27/05/2016
Molibdeno(C)"” mg/L <0,1 0,01 SM22tW3111 A-D 21,0 27/05/2016
Niguel(C)"” ' mg/L <0,05 02 SM 22t/ 3111 C 21,0 27/05/2016
Plata(C)"" mg/L <0,01 02 SM 22th/ 4500 H B 21,0 27/05/2016
Plomo(C)* mg/L <0,05 5 SM 22t/ 3111 C 21,0 27/05/2016
Poder Espumégeno(B)™™ mm <« SM 22th/ 3111 B 21,0 27/05/2016
RAS(B)" - 0,3 St. Methods 22th 21,0 27/05/2016
Selenio(C)\" mg/L <0,001 0,02 St. Methods 22th 21,0 27/05/2016
Sodio Porcentual(C)™ % 26,2 35 SM 22th/ 3120 B 21,0 27/05/2016
Sélidos Disueltos Totales(B) mg/L 70,00 SM 223111 A-B 17,0 27/05/2016
Sélidos Sedimentables(B) mlL Ih <0,50 SM 22th/ 2540 C 50 26/05/2016
Sélidos Totales(B)" mg/L 64 SM 22th/ 2540 F 21,0 27/05/2016
Sulfatos(B)"? mg/L <10 250 SM 22th/ 2540 E 21,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B) °C 920 SM 22th/ 4500 6,0 26/05/2016
Vanadio(C)"™ mg/L <0,1 0,1 SM 22th/ 4500 21,0 27/05/2016
Zinc(C)” mg/L <0,01 2 SM 22th/ 3120 B 21,0 27/05/2016
Aceites y Grasas(H)"" mg/L <10 SM 22t/ 3111 C 21,0 27/05/2016
MEDICIONES DE TERRENQO
[ Pardmetro Unidad de Expresién Valor Medido

pH Terreno - 1.9

Temperatura Terreno °C 11,2
PRESERVANTES
(B) Envase natural S/P

{B) Envase Sin Preservante

{B) Plastico4 L S/P

(C) Envase con Acido Nitrico

(F) Envase con Hidrox1do de Sedio

(H) Envase con Acido Clorhidico

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS

(*) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27768 del 060672016 S

(**) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27831 del 02/06°2016 J_ww"” g
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Acreditaciones Laboratorio Concepcion: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO IN° 8759

N° de Muestra 27301
Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacién
Pagina 1 de 2
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante
Cddigo de Identificacién
Direccién
Comuna

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Lugar de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Cruda
Direccién de Muestreo
Punto de Control PUNTO 1
DATOS DE MUESTREQ
Responsable Recoleccion Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 12:03
RESULTADOS DE ANALISIS
Parimetro Unidad de Valor Norma Métodos de Ensayo Horas Fecha
Expresién  Medido  NCh 1333! nsay Envase Andlisis

| Bacteriolégicos , |
Turbiedad (NTU)B) NTU 2,86 SM 22th2130 B 9,0 26/05/2016

| Fisico-Quimicos ]
Alcalinidad Total(B)'” mg/L 23,6 SM 22th/2320 24,0 27/05/2016
Aluminio(C)? mg/L <0,5 5 SM 22th/3120 B 24,0 27/05/2016
Arsénico(C)" mg/L 0,003 0,1 SM 22th/3114 B 24,0 27/05/2016
Bario(C)"” mg/L <0,1 4 SM22th/3111 D 24,0 27/05/2016
Berilio(C)"” mg/L <0,01 0,1 SM 22th/3111 D 240 27/05/2016
Boro(C)\" mg/L 0,06 0,75 SM 22th/4500 B C 24,0 27/05/2016
Cadmio(C)" mg/L <0,01 0,01 SM 22th/3111 B 24,0 27/05/2016
Cianuro(F)"? mg/L <0,02 SM 22th/4500 CN-C-F 24,0 27/05/2016
Cloruros(B)"? mg/L <5 200 SM 22t/4500 CI-B 24,0 27/05/2016
Cobalto(C)™” mg/L <0,05 0,05 SM 22th/3111 C 24,0 27/05:2016
Cobre(C) mg/L <0,03 02 SM 22tw/3111 B 21,0 27/05/2016
Color Verdadero(B) u Pt-Co 5,00 e SM 22th/2120 B 9.0 26/05/2016
Conductividad(B) uS’em 48,6 2 25°C . " SM22t/2510B 9.0 26/0572016
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Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.

INFORME DE ENSAYO N° 8759
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N° de Muestra 27301
Fecha Emision Informe 07/06/2016
N° Cotizacién
Pagina 2 de 2
RESULTADOS DE ANALISIS
, Unidad de Valor Norma Horas Fecha
Parametro i ; étodos d e
Expresion  Medido NCh 1333! Métodas de Ensayo Envase Anélisis
| Fisico-Quimicos
Cromo Total(C)"" mg/L <0,05 0,1 SM22th/ 3120 B 24,0 27/05/2016
Fluoruros(B)* : mg/L <@,5 | SM 22th/ 4110 B 24,0 27/05/2016
Hidrocarburos Totales(B)" mg/L <5 SM 22t/ 5520 24,0 27/05/2016
Hierro(C) mg/L 0,06 5 SM 22t/ 3111 B 21,0 27/05/2016
Litio(C)™ mg/L <0,01 2.5 SM 22th/ 3111 B 24,0 27/05/2016
Litio Citrico(C)" mg/L <0,01 SM 22th/3111 A-B 24,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L <0,02 02 SM 22th/ 3120 B 21,0 27/05/2016
Mercurio{C)®" mg/L <0,0005 0,001 SM 22t/ 3112 B 240 27/05/2016
Molibdeno(C)*" mg/L <0,1 0,01 SM 22th/3111 A-D 24,0 27/05/2016
Niquel(C)™? mg/L <0,05 0,2 SM 22t/ 3LII C 240 27/05/2016
pH(B) - 7,51 SM 22t/ 4500 H B 9,0 26/05/2016
Plata(C)"” mg/L <0,01 02 SM 22th/ 3111 C 24,0 27/05/2016
Plomo(C)" mg/L <0,05 5 SM22tl/ 3111 B 240 27/05/2016
Poder Espumégeno(B)\"™ mm <2 St. Methods 22th 24,0 27/05/2016
RAS(B)"” - 0,5 St. Methods 22th 24,0 27/05/2016
Selenio(C)™ mg/L <0,001 0,02 SM 22th/ 3120 B 24,0 27/0512016
Sodio Porcentual(C)” % 35,7 35 SM 22th/3111 A-B 240 27/05/2016
Sélidos Disueltos Totales(B) mg/L 140,00 SM 22th/ 2540 C 19,0 27/05/2016
Sélidos Sedimentables(B) ml/L th <0,50 SM 22th/ 2540 F 8,0 26/05/2016
Solidos Totales(B)™ mg/L 64 SM22th/ 2540 E 24,0 27/05/2016
Sulfatos(B)" mg/L <10 250 SM 22th/ 4500 24,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B) °C 11,40 SM 22th/ 4500 9,0 26/05/2016
Vanadio(C)" mg/L <0,1 0,1 SM 22t/ 3120 B 24,0 27/05/2016
Zinc(C) mg/L <0,01 2 SM 22t/ 3111 C 24,0 27/05/2016
Aceites y Grasas(H)"™ mg/L <10 SM 22th/ 5520 B 24,0 27/05/2016
MEDICIONES DE TERRENO
l Pardmetro Unidad de Expresion Valor Medido
pH Terreno - 12
Temperatura Terreno «C 10,8
PRESERVANTES
{B) Envasc natural S/P
(B) Eavase Sin Preservante
(B) Plastico 4 L Sip
(C) Envase con Acido Nitrico
(F) Envase con Hidréxido de Sodio
(H) Envase con Acido Clorhidico
ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS .
(*) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27768 del 06:0672016 )
(**) Laboratorio SGS. Informe de Ensayo ES16-27831 del 02/06/2016
' NCh 1333 - Requisitos de calidad del agia para difsrentes usos) ',
¢~ -Mara Eugenia VilJalobos Pino
- Jefe Unidad Labératorio
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INFORME DE ENSAYO N° 8760
N° de Muestra 27302
Fecha Emisién Informe 07/06/2016
Ne° Cotizacién
Pagina 1 de 2
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Cliente Agricola y Fruticola Veneto Limitada
Solicitante
Cobdigo de Identificacion
Direccidn
Comuna
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
Lugar de Muestreo
Tipo de Muestra Agua Cruda
Direccién de Muestreo
Punto de Control PUNTO 2
DATOS DE MUESTREO
Responsable Recoleccién Laboratorio
Tipo de Muestreo Puntual
Fecha Inicio Muestreo 26/05/2016
Hora Inicio Muestreo 12:34
RESULTADQOS DE ANALISIS
. Unidad de Valor Norma p Horas Fecha
e Expresion _ Medido  NCh 1333 MeétodosdeEnmsayo  p 0| lisis
| Bacteriologicos
Turbiedad (NTU)B) NTU 461 SM 22th/2130 B 9,0 26/05/2016
| Fisico-Quimicos
Alcalinidad Total(B)"" mg/L 22,7 SM 22thv/2320 240 27/05/2016
Aluminio(C)* mg/L <0,5 5 SM 22th/3120 B 24,0 27/05/2016
Arsénico(C)™ mg/L 0,003 0,1 SM 22th/3114 B 24,0 27/05/2016
Bario(C)"" mg/L <0,1 4 SM22th/3111 D 24,0 27/05/2016
Berilio(C)™ mg/L <0,01 0,1 SM22t3111 D 240 27/05/2016
Boro(C)"" mg/L 0,04 0,75 SM 22th/4500 B C 24,0 27/05/2016
Cadmio(C)™ mg/L <0,01 0,01 SM 22th/3111 B 24,0 27/05/2016
Cianuro(F)" mg/L <0,02 SM 22th/4500 CN-C-F 24,0 27/05/2016
Cloruros(B)\" mg/L 5 200 SM 22th/4500 CI-B 24,0 27/05/2016
Cobalto(C)™" mg/L <0,05 0,05 SM22th/3111 C 24,0 27/05/2016
Cobre(C) mg/L <0,03 0,2 SM22t/31HL B 21,0 27/05/2016
Color Verdadero(B) u Pt-Co 15,00 SM 22th/2120 B 9,0 26/05/2016
Conductividad(B) uS/em 47,1a 25°C W‘”"“*m& SM 22th/ 2510 B 9,0 26/05/2016
e .
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Acreditaciones Laboratorio Concepcién: LE127 Microbiologia /LE128 Fisico Quimica.
INFORME DE ENSAYO N° 8760
N° de Muestra 27302

Fecha Emisién Informe 07/06/2016
N° Cotizacidon
Pagina 2 de 2

RESULTADOS DE ANALISIS
, Unidad de Valor Norma 5 Horas Fecha
Bacémsctny Expresion _ Medido  NCh 333! MétodosdeEnsayo o oo |

| Fisico-Quimicos

Cromo Total(C)” mg/L <0,05 0,1 SM 22th/ 3120 B 24,0 27/05/2016
Fluoruros(B)” mg/L <0,5 1 SM 22tV 4110 B 24,0 27/05/2016
Hierro(C) mg/L 0,06 S SM 22tk/ 5520 21,0 27/05/2016
Litio(C)"" mg/L <0,01 2,5 SM 22th/ 3111 B 24,0 27/05/2016
Litio Citrico(C)™” mg/L <0,01 SM 22t/ 3111 B 24,0 27/05/2016
Manganeso(C) mg/L <0,02 02 SM 22t¥3111 A-B 21,0 27/05/2016
Mercurio(C)” mg/L <0,0005 0,001 SM 22t/ 3120B 24,0 27/05/2016
Molibdeno(C)™ mg/L <0,1 0,0t SM22th/ 3112 B 24,0 27/05/2016
Niquel(C)*" mg/L <0,05 0.2 SM 22tv3111 A-D 24,0 27/05/2016
pH(B) - 746 SM22ilv 3111 C 9,0 26/05/2016
Plata(C)\" mg/L <0,01 0,2 SM 22t/ 4500 H B 24,0 27/05/2016
Plomo(C)"" mg/L <0,05 5 SM22w/ 3111 C 24,0 27/05/2016
Poder Espumégeno(B)""! mm <2 SM 22th/ 3111 B 23,0 27/05/2016
RAS(B)"? - 0,3 St. Methods 22th 24,0 27/05/2016
Selenio(C)™ mg/L <0,001 0,02 St. Methods 22th 24,0 27/05/2016
Sodio Porcentual(C)™ % 29 35 SM 22th/ 3120 B 240 27/05/2016
Sélidos Disueltos Totales(B) mg/L 76,00 SM 22th/3111 A-B 19,0 27/05/2016
Sélidos Sedimentables(B) mVL ih <0,50 SM 22th/ 2540 C 7,0 26/05/2016
Sélidos Totales(B)™ mg/L 52 SM 22th/ 2540 F 24,0 27/052016
Sulfatos(B)\* mg/L <10 250 SM 22th/ 2540 E 24,0 27/05/2016
Temperatura Lab(B) °C 12,00 SM 22tl/ 4500 9,0 26/05/2016
Vanadio(C)™ mg/L <0,1 0,1 SM 22tl/ 4500 240 27/05/2016
Zine(C)” mg/L <0,01 2 SM 22t/ 3120 B 240 27/05/2016
Aceites y Grasas(H)"" mg/L <10 SM 22th/ 3111 C 24,0 27/05/2016
MEDICIONES DE TERRENO
| Pardmetro Unidad de Expresion Valor Medido ]
pH Terreno - 73
Temperatura Terreno °C I3

PRESERVANTES

(B) Eavase natural S/P

{B) Envase Sin Preservante

{B) Pléstico4 L S/p

{C) Envase con Acido Nitrico

(F) Envase con Hidréxido de Sodio

(H) Envase con Acido Clorhidico

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS

(%) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27768 det 06/06/2016
(**) Laboratorio SGS, Informe de Ensayo ES16-27831 del 02/06/2016

'NCh 1333 - Requisitos de calidad del agua par.
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